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ECO CHTMIC,À S.R.L.
C.so [Jmberto fo Z4+U

92020 San Giovanni Gemini (AG)

§pett.le Comune di Alcar:ro
Piazza CiLrlio n. 30

91011 Aicamo (Tp)

Oggetto: Trasmissione rdp anaiisi acque destinate al consumo umano

Si trasmettono, in allegato alla ptesente, i rapporti di prova relativi ai carnpionamenti effeftuati

in data 1511112022.

San Giovanni Gemini 2ll1ll22

Eco Chimica s.r.l. - C.so Urnberto l" 240,9202ù San Giovanni Gemini (AC) - TeUFax 0922/909165 - p.L 019464j084 g



Committente:

COMUNE DI ALCAIIIO
PIAZZA CIIJLLO N.30
9r0ll ALCAùrO (TP)
ITALI,{

MD 10i06-06

Laboratorio Analisi chimiche e Microbiologiche
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autoconfrollo alimentare n.20 12lAGi'05

Responsabile Dr. Chim. paolo Maida

Indirizzo spedizione:

COMUNE DI ALCAMO
?IAZZA CIULLO N.30
91011 ALCAMO (TF)
ITAI,IA

Rapporto di prova no:

Luogo rli prelievo: Rete ldriCa COmunale, - _
I

j Tipologia Campione: Acque destinate al consunro urnano
i Campione Prelevato: Fontanella piazzale Bottino (non clorata, ster. U\4
r Prelevatore: Tec. Chim. Enrico Traina _ personale Eco Chimica
I Richiesta:

Procedura/piano di campionàmento: ltt
Data Prelievo: 15111t2022 Ora prelievo: 10:54

i llata Inizio Prova: 15/1112022
Data Rapp. provn: 21l11lZ02Z

i

Verbaie n." 20221211

DataRicevimentoCampione: 15t11|ZO2Z
Data Fine Prova: 18111pAZz

_I::y:, _ u.M Metodo Risultato lnceÉezza Lim, Ril.: L.Min. r L.Max.',
Colore

Odore

Sapore

pH

Conduttività elettrica

Torbidità

Ammonio

Conta deiie colonie a 22 "C

Conta delle colonie a 36 'C

Conta di Batteri Coliformi a 3Z"C

diluiz. APAT CNR IRSA 2020 A Man . zsnac3

diluiz. APAT CNR tRsA z0s0 Man. 29/2003

diluiz. APAT CNR IRSA 20BO Man 29 2003

unità di APAT CNR |RSA 2060 Man. 29 2003
pH

pS/cm APAT CNR |RSA 20SOA Man. 2sl2003

NTU Rapporti IST|SAN 2007i31 pag 93 Met ISS
BLAO30

s,

mg/l APAT CNR |RSA 3030 Man 29 2003

ufc/ml UNI EN ISO 6222:2001

ufc/ml UNI EN ISO 6222:2}01

ufc/1 00ml AFNOR BKR 23i08-06/i 2

N.P.1:1(Accett
abile)

1

(Accettabile)

1.

(Accettabilei

< 0,050

<1

<1

<tr

Accettalii
le

Accettabt
Ie

Acceitairi
Itl

6,5 9,5

2s00

1,0

acque

h.attate

os0

Senza

variaz
anomale

0

50

0,1

900

0.72

0,05

EcoChimicaSrl-SedeLegale,C.soUmbel6l",240.Sedeop;.iVaJ/i.ac;@nniGeminl(AG-.j:9.:_:j.:
Ter.: 0922-909165 FAX:0922-909i65 e-mair: ecochimica@ribero.it

LA8 NO 1055 L



i -" q}«Ìr,.
.-Y' .(O

Y=' s?
i \ [F,*' )
. '-/i\ ./

EIY.- .--u
ì

Laboratorio Analisi chimiche e Microbiologiche
inserito nell'Elenco Regionale Labroratori Analisi ai fìni dell'autocontrollc alimentare n. 20 l2,rAGi005

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

,:::r:::::::t::::::==:::-::j]:-tja_::.::::::

§*" *uol:l: ji 2{tz:,;.zri-oti+ iprova n": . - lt .

Prova

Conta di Escherichia Coli

Conta di Closkidium perfringe*s
(spore comprese)

U.M Metsdo
ufc/1 00rnl AFN0R BKR 23i 08-06/1 2

ufci100ml UNI EN ISO 1418e:2016

Risultato lnceÉezza Lim.

<7

<1

Rii.'z L.Min.' L.Max

0

0

Giudizio di conformità: Nel campione in esame iparametri sottoposti a prova rientrano nei lirniii prescriiti cjal d. Lgs 31101 e s.m.i. ovepresenti
Nota: N-P. - Non Percettibile per diluizione La prova "pH" è eseguita in campo (categoria lll)

' Valore limite - riferimento Decreto Legisiativo 3 I i200 i e s.rn. i_

: r im eir (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
(per prove mrcrobiologiche) = limite di rilevabilità

Prove microbiologiche su superfi ci:
ll risultato < 0,12 UFC/crn2 sta ad indicare l'assen:ra di crescira in piastra da 24 cill2

Prove nricrobiologiche quanritativc:
Lcprovemicrobiologichesonoeffetluateinsingolapiastrainaccordoallanormals0T2ls:2007+Arntl l:2013
Il risultato< I UFCi(goml)' < l0 UFC/(g,oml),< l00UFC/(g,oml)staadintlicarel'assenzatlicrescitadelle colonie inpiastraailaprirnadiluizioncutile,
Il risultato conlanota"numeroslimatodimicrorganismi"staadindicarechelacontadellecoloniedaunrisultatominorsdi t0,maalnreno4
Il risultato con la nota "Microrganismi presenli ma minori di 4/Vd" sta ad indisare che la conta delle colonie da un risultato compreso ira I e i ln cui d e il iattorcdi diluizionc dclla sospcnsione iniziale o la prima diluizione inoculata.

Prove microbiologiche quantitative sulle acque;
Ii risultato nelle acque e espresso in accordo alla norma iSO gl99:2019.
ii risultato < I UFC/ml o < IUFC/l00ml, sta ad indicare l'assenza di crescita delie colonie in piastra alla prima diluizione utiie.
ll risultato "Presentc" sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione è compresa tra I UFC e 2 UFC
ll risultato "Stimato"- sta ad indicare che il numero di colonie cresciute in piastra aila prima diluizione utile ecompresa tra 3 tj!-c e 9 IJFC sul volume tii
rilerimcnto

prova. II presente ,apporto di prova non può essere riprodotto parzialrnente saivo autorizzazione scritta del laboratorio. L,incertezza eventualmente ripoilatù c
espre§sa come incerteza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ail una probatrìlità di oirca il 95?ir. L,eventuale dici-riarazior.:c diconformità è emessa se nza tener conto dell'incertezza di misura. Nel caso di campionamento eseguito dal cliente, le intbrmazioni relative al campione e al
campionamento sono state dichiarate dal clienle e pertaflto il Iaboratorio ne dectina Ie responsabilità. Nel caso in cui il campionamcnto e eseguito dal clie,tc, i
risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

microbiologica
Azzarello

di Prova

Pagina 3[
Giovanni Gemini (AG)

I

..;cì;

Eco Chimica Srl Sede Legale, C.so Umberto t', 240 - Sede Operativa, Via Caduti Ui Nasiiryà, 1e S
Tel.:0922-909165 FAx:0922-909165 e-mail:ecochimica@iibero.it
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MD 10/06-05

Laboratorio Anatisi chirniche e Microbiologiche
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare n" 20l2iACl005

Responsabile Dr. Chim. paolo Maida

Indirizzo spedizione:

COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO N.30
9101I ALCAMO (TP)
ITALIA

Committentel

COMUNE DI ALCAMO

"IAZZA 
CIULLO N.30

9toll ALCAMO (TP)
ITALTA

Rapporto diprova n": f-r02rit1ld06^- 
i

Luogo di prelievo: Rete ldrica Comunale, - _

Tipologia Campione: Acque destinate al consumo Umano
Campione Prrlevato: Arrivo Dammusi, Chiusa, Mirto, Ragali (non clorata)
Prelevatore: Tec. Chim. Énrico Traina _ personale Eco Chimica
Richiesla:

: Procedura/piano di campion*mento: ltt
i Data Prelievo: 1511112022 Ora pretievo:

Data Inizio Prove: l1t11IZOZ2
Data Rapp, ?rovl: 21111ÀAZZ

Verbale n..20221211

11:{0 Data Ricevimento Campione: 15t11t2022
Data Fine Prova: lgllltZOZz

Prova U.M Metodo

mg/i APAT CNR |RSA 4020 Man
29 2003

mg/l APAT CNR |RSA 40Zo Man
29 2003

mg/l APAT CNR |RSA 4020 Man
29 2003

f) pg/i Rapporti lstisan 07/31 -
tSS.8HC.010. rev00

tigll APAT CNR |RSA 3020 Man
29 2003

(.) psil APAT CNR |RSA 3020 Man
2S 2003

mg/l APAT CNR |RSA 3020 Man
29 2003

pg/l APAT CNR IRSA 8020 Man
29 2003

pg/l APAT CNR |RSA 3020 Man
29 2003

pg/l APAT CNR |RSA oo20 Man
29 2003

Ug/l APAT CNR |RSA 3020 Man
29 2003

_ li*l!§_§ertezza Recupero

0,77

< 0,050

Lim. Ril.r L.Min.' L.Max. '
0,1

1,0

Fluoruri

Nitriti

Nikati

Cianuro

Antimonio

Arsenico

Boro

Cadmio

Cromo

Rame

Piombo

6,7

< 5,0

< 1,0

< 1,0

< 0,10

< 0,50

< 5,0

< 5,0

< 1,0

9S,05% C

s8,66% c

1.5

0,50

50

5,ii

0,05

0.5

5,0

0,1

0,5

1000

(-) = Le prove così contrassegnate a fianco dei risultato, non sono Accreditate da Accredia
I risullati dei parametri éventualmente conlrassegnati con la lettera 'c' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero

e"oEniti"" srr- staJiesài", cj" G;erro t", 2a0 - @;tiva@GioGn"i ctr*i(Ac» 
&gll1

Tel.: 0922-909165 FAX: 0922-909158 e_rnaii: ecochimica@tiberoit

§\v;',2ffiz',r^§
'/r/rrlrr\r\''

LAB NO 1056 L
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Laboratorio Analisi chimiche e Microbiologiche
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autoconrrollo alimentare n" 2012lAG/005

Responsabiie Dr. Chim. Paolo Maida

Prova

Mercurio

Nichel

Vanadio

Selenio

Benzene

1,2 Dicloroetano

Cloruro di vinile

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

Trialometani totali

Cloroformio

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano

Bromoformio

Acrilammide

Epicloridrina

Antiparassitari totali

Antiparassitari (vedi nota 6 D.Lgs
31/01)

Benzo(b)fluorantene

Benzo(k)fluorantene

Benzo(ghi)perilene

I ndeno('1, 2,3-CD)pirene

Benzo(a)pirene

U.M Metodo
(') pS/l APAT CNR IRSA 3020 Man

2A

14i)

pg/l

ug/l

29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man
29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man
29 2003

APAT CNR IRSA 3020 Man
2S 2003

UNI I0899:2001

UNI 10899:2001

UNI 10899:2001

LlNl 10899:2001

UNI 10899:2001

UNi 10899:2001

UNI 10899:2001

UNI 10899:2001

uNl 10899:2001

UNI 10899:2001

MI ACRI 1 CH

MI EPI 2 CH

UNI 10900:200't+APAT CNR
IRSA 5060 Man 29 2003

UNI 1O9OO:2001+APAT CNR
IRSA 5060 Man 29 2003

Rapporti lstisan 07131 -
lSS.CAB.039.rev00

Rapporti lstisan 07/31 -
lSS.CAB.039.rev00

Rapporti lstisan 07/31 -
lSS.CAB.039.rev00

Rapporti lstisan 07/3'l -
lSS.CAB.039.rev00 t
Rapporti lstisan 07/31 -
lss.cAB.039.rev00

Rapporti lstisan 07/31 -
lSS.CAB.039. rev00

Risultato lncertezza Recupero Lim. Ril., L.Min. , L.Max. r

<02 0,2 1

<2,0

< 5,0

< 1,0

<4,25

< 0,50

< 0,1

< 0,25

< o,25

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,005

< 0,05

.< 0,05

< 0,05

< 0,0063

< 0,0063

< 90063

< 0,0063

< 0,0063

< 0,0025

102.10/o

0,0063

0,0063

0,0063

0,0063

0,0025

trS/l

us/l

ug/t

f) us/l

ps/l

pg/t

ug/l

ps/l

ug/t

ug/l

trdl

(.) usll

(") pg/l

(.) psrl

(-) ps/l

() us/l

O rrg/l

(-) pg/l

f) ps/l

(1 r.rg/l

76,40/o C

87olo C

89,5% C

85,4% C

94,8%

147,6% C

106,5%

106,5% C

1

0,25

0,s

0,1

0,25

o,25

0,5

0,5

0,s

0,5

0,5

0,005

0,05

0,05

10

1,0

30

nq

0,1

0,1

0,5

0,05 0,1

ldrocarburi policiclici aromatici (.) pg/l
0,1

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia
I risultati dei parametri'eventualmente contrassegnati con la lettera 'C' nella colonna Recupero sono stati coretti considerando il recupero

Pagina 2\4
Eco chimica srl - sede Legale. c.so umberto l' , zfia - sede operativa, via caouti oi p-rsì-irva r g s

Tel.: 0922-909165 FAX 0922-909165 e-mait: ecochimica@tibero.it
Giovanni Gemini (AG)
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Laboratorio Analisi chimiche e Microtriologiche
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autoconkoilo alimentare n.20lZ/AG/005

Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Prova

Conta delle colonie a 22 "C

Conta delle colonie a 36 "C

Conta di Escherichia Coii

Conta di Enterococchi intestinali

Conta di Clostridium perfringens
(spore comprese)

Risultato lneertezza Resupero Lim. Ril.z L.llllin.
,1

U.M Metodo
ufciml UNI fN iSO 6222:2001

ufdml UNI EN ISO 6222:200l

ufc/1 00ml AFNOR BKR 23108-06/12

ufc/'l00m1 UNI EN ISO 7899-2i2003

ufcl100ml UNI EN lso 14189:2016

L.Max.'

Senza

vatiaz
;rlomale

30

<:l

<1

<1

il

0

0

Giudizio di conformità: Nel campione in esanre i paranretri sottoposti a prova rientrano nei iimiti prescriiti dal d. Lgs 3i101 e s.m.i. ovepresenti

r Valore limite - riferimento Decreto Legislat;vo jl/2001 e s.m.i
(per prove clrirniche) = s5§"smo inferiore del campo di misura
(per prove rnicrobiologiche) = limite di rilevabilirà

z Lim- Ril

Prove microbiologiche su supertici:
Il risultato < 0,12 UFC/cmz sta ad indicare l'assenza di crescila in piastra da 24 cm2

Prove microbiologiche quantitative j

Le prove microbiologiche sono effettuate in singola piastsa in accorrlo alla norma ISO :2lg:?007 + Amd i:2013ll risultato<luFC/(g,oml),<l0uFC/(g,oml),<l00uFC/(g,ornl)staadindicarel'assenzadi crescitadelle colonie inpiasrraallaprimacliluizioneutile

Provc microbiologiche quantitative sulle acque:
Il risultato nelle acque ò espresso in accordo alla norma ISO gl99:20ig_
ll risultato <l UFC/rnl o <luFCll00ml, sta ad indirare l'assenza di crescita delle colonie in piasrra alla prima diiuizione urile.ll risultato "Presente < 3" sta ad indicare che i[ numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione è compresa tra I uFC e 2 uFCNell'espressione del risultato, il numero che precede Ia parola "stimato", utu ui indi.ar" che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utrle ècompresa tra 3 UFC e 9 UFC sul volume di riÈrimento.

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso I'archivio del lahoratorio. i risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sotloposli aprova ll presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo auto rizz"azione scritta del laboratorio. L,incertezza eventualmente riportata eesprÈssa come incerteza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilita di circa it 95%. L,eventuaie dichiiuazror.:e diconformità èemessasenzatenercontodell'incertezzadi misura.Nelòasodi campionamentoeseguitodalclìente, leinfonnazioni relativeal campione e aicampionamento sono state dichiarate dal cliente e pertanto il laboratorio ne declina le rpsponsabilità. Nel caso in cui il campionamento è eseguito dal cliente, irisultati si riferiscono al campione cosl comc ricevuto

S.GiovanniGemini, Zl/1112022

(.) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia
I risultati dei parametri èventualmente contrassegnati con la lettera 'c' neiia colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero.

Pagina
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Laboratorio Anatisi chimiche e Microbiologiche
Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare n. 20 l2lAG/005

Responsabile Dr. Chim. paolo Maida

] Segue Rapporto di 
i

i'"'**"oJ;fli Dqui4ug6 _l
Prova Metodo Risultato lnceÉezza Recupero Lim. Ril., L.Min. r L.Max. t

abile dell'area microbiologica

lafPl. Cglogera Azzarello

di Prova

(.) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia
I risultati dei parametri eventualmente contrassegnati con la lettera 'c' nella colonna Recupero sono stati corretti considerando il recupero
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