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26866 CASTIRAGA VIDARDO (LODI) 

www.ecowattvidardo.it 

Spett.li 
Provincia di Lodi  

Dipartimento Tutela Ambientale 
U.O. Rifiuti, attività estrattive ed AIA  

Via Fanfulla 14, 26900 Lodi 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 
Comune di Castiraga Vidardo 

Viale Roma 60, 26866 Castiraga Vidardo (LO) 
comune.castiragavidardo@pec.regione.lombardia.it 

 
ARPA Lombardia - Dipartimento di Lodi 

Via S. Francesco 13, 26900 Lodi 
dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: Ecowatt Vidardo S.r.l. – Insediamento di via Cartiera n. 16, Castiraga Vidardo (LO) - AIA 

- REGDE 702-2025 del 23.05.2025 – Precisazioni sui contenuti dell’Allegato Tecnico  

 

L’installazione IPPC della Società Ecowatt Vidardo S.r.l., sita in via Cartiera n. 16 nel Comune di Castiraga 

Vidardo (LO), è stata autorizzata, a valle di riesame AIA per BAT Conclusions, con Determinazione REGDE 

1616-2023 del 05.12.2023 della Provincia di Lodi. 

In data 29.05.2025 la scrivente ha ricevuto l’atto della Provincia di Lodi REGDE 702-2025 del 23.05.2025 a 

titolo di aggiornamento dell’Allegato Tecnico. 

Con la presente comunicazione si intendono fornire precisazioni in merito alla tabella F.7.a). 

Cordiali saluti 

 

Castiraga Vidardo (LO), 01.07.2025                                                                          Il Delegato Ambientale 
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F. PIANO DI MONITORAGGIO 

 

Paragrafo F.3.4 

La tabella F.7.a) presenta in talune parti degli allineamenti incoerenti, ed in talune altre parti delle celle che 

non mostrano le informazioni contenute; la tabella F.7.a si intende come di seguito: 

 

 

 

 

Parametro 

 

 

E1 

Modalità di controllo  

Metodi  

Continuo 

 

Discontinuo 

 

 

Convenzionali e 

gas serra 

Monossido di carbonio 

(CO) 

X X  UNI EN 15058 

Ammoniaca (NH3) X X  EPA CTM 027 

Ossidi di azoto (NO2) X X  UNI EN 14792 

Ossidi di zolfo (SOx) X X  UNI EN 14791 

 

 

 

Altri composti 

Protossido di azoto (N2O) X X  UNI EN 21258 

Mercurio (HG) X X X UNI EN 14884 

(cont)/13211 

(discont) 

Acido cloridrico (HCl) X X  UNI EN 1911 

Carbonio organico totale X X  UNI EN 12619 

Polveri totali X X  UNI EN 13284 

Acido fluoridrico (HF) X X  ISO 15713 

 

 

Parametri fisici 

Tenore volumetrico O2 X X  UNI EN 14789 

Temperatura X X  UNI EN 16911 

Pressione X X  UNI EN 16911 

Tenore di vapore acqueo X X  UNI EN 14790 

Portata volumetrica 

effluente gassoso 

X X  
UNI EN 16911 

 

Tab. F7a- normativa di riferimento di cui all’assicurazione della qualità degli SME 
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