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Nastro segnalatore
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Cavidotto rete Telecom
in PVC @125mm colore BLU - RAL 5002

Sabbia

POZZETTO 40x76cm
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Cemento lisciato h=20 cm

Collarino di bloccaggio

Tubo PVC flessibile

@ 82 mm serie pesante
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1 Asola per passaggio cavi

Bloccaggio con sabbia
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Cavidotto rete Telecom
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SEZIONE A-A

pasamento in cemento
40x80 cm contro recinzione

colonnina stradale
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10x50x20 cm

variabile

Nn.3 tubi @ 125
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Ing. Silvano ONORI

Studio d'ingegneria, viale Marconi 12/c Dalmine (BG)
Tel. 035.565720 fax 035.0785165 e-mail. ing.onori@fastwebnet.it
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