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CITTA DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi
Area Tecnica Lavori Pubblici

Prot. n. Francavilla Fontana li

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore alle finanze
Al Sig. Assessore allo sport

Al Sig. Segretario Generale
Dirigente Area VI
Al Dirigente Area Finanziaria

SEDE
Oggetto: Calcolo costi utilizzo Palazzetto dello Sport.

Con riferimento alla richiesta di valutazione dei costi di utilizzo del palazzetto, si rappresenta
quanto segue.

Preliminarmente occorre chiarire che, per il calcolo richiesto, é stato ipotizzato un utilizzo per 40
eventi sportivi aperti al pubblico estivi, che prevedono I'utilizzo del Chiller, del gruppo pompe e dell’UTA
e 40 eventiinvernalil’'anno, che prevedono I'utilizzo della Caldaia, del gruppo pompe e dell’UTA, ciascuno
pari a 3 ore (+1 obbligatoria per il preriscaldamento).

Inoltre sono stati previsti 60 giorni di eventi sportivi non aperti al pubblico (sedute di allenamento)
invernali, che prevedono I'utilizzo della Caldaia, del gruppo pompe e dell’UTA e 45 estivi, che prevedono
I'utilizzo del Chiller, del gruppo pompe e delllUTA, ciascuno pari a 3 ore (+1 obbligatoria per il
preriscaldamento).

Quindi, per una pil agevole valutazione dei costi, si & provveduto ad estrapolare un costo orario
per |'utilizzo estivo ed uno per I'utilizzo invernale.

Infine, & stato quantificato il costo di manutenzione annua degli impianti di seguito elencati:

e impianto idrico sanitario

e Impianto solare termico e produzione ACS

e Impianto climatizzazione UTA e Refrigeratori

e Impianto termico

e |mpianto antincendio (gruppo pompe, rete idranti, estintori)
e Gruppo elettrogeno

e Impianto elettrico (a chiamata)

Tanto premesso, si allega la seguente tabella riepilogativa, significando che, il costo orario stimato,

per l'utilizzo invernale & pari ad € 21,12 mentre quello per I'utilizzo estivo & pari ad € 38,75 (costo piu
elevato rispetto a quello invernale a causa dell’utilizzo del chiller).
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Costi esercizio e manutenzione impianti

Tutti i valori di seguito indicati sono stati calcolati ipotizzando il funzionamento degli impianti al 70% della potenza
massima erogabile per tutta la durata di ogni singolo evento, considerando la modulazione della potenza erogata e la
conseguente riduzione dei costi di esercizio.

Refrigt+ UTA

Costi di esercizio: Evento sportivo aperto al pubblico.

a) Funzionamento impianto ciclo estivo. Ipotesi: n. 40 eventi anno ciascuno con durata circa pari a 3 ore

Chiller+pompe+UTA _Consumo elettrico (preaccensione) 250 kwh 1 ore 40 eventi 0,20 €/kwh  100% 2.000,00

Consumo elettrico (eventoal 70%) 250 kwh 3 ore 40 eventi 0,20 €kwh  70% 4.200,00

b) Funzionamento impianto ciclo invernale. Ipotesi: n. 40 eventi anno ciascuno con durata circa pari a 3 ore

Pompe+UTA Consumo elettrico (preaccensione) 60 kwh 1 ore 40 eventi 0,20 €/kwh  100% 480,00
Consumo elettrico (evento al 70%) 60 kwh 3 ore 40 eventi 0,20 €kwh  70% 1.008,00
Caldaia Consumo gas (preaccensione) 50 mch 1 ore 40 eventi 0,85 €/kwh 100% 1.700,00
Consumo gas (evento al 70%) 50 mch 3 ore 40 eventi 085 €kwh  70% 3.570,00

Costi di esercizio: Evento sportivo non aperto al pubblico (sedute di allenamento).

a) Funzionamento impianto ciclo estivo. Ipotesi: n. 3 giorni/settimana per 10 settimane/anno ciascuno con durata circa pari a 3 ore

Chiller+pompe+UTA _Consumo elettrico (preaccensione) 250 kwh 1 ore 45 giorni 0,20 €/kwh  100% 2.250,00

Consumo elettrico (evento al 70%) 250 kwh 3 ore 45 giorni 020 €kwh  70% 4.725,00

b) Funzionamento impianto ciclo estivo. Ipotesi: n. 3 giorni/settimana per 15 settimane/anno ciascuno con durata circa pari a 3 ore

/

Pompe+UTA Consumo elettrico (preaccensione) 60 kwh 1 ore 60 giorni 0,20 €/kwh  100% 720,00
Consumo elettrico (evento al 70%) 60 kwh 3 ore 60 giorni 0,20 €lkwh 70% 1.512,00 ‘
Caldaia Consumo gas (preaccensione) 50 mch 1 ore 60 giorni 0,85 €/kwh 100% 2.550,00
Consumo gas (evento al 70%) 50 mch 3 ore 60 giorni 085 €kwh  70% 5.355,00
Totale costi di esercizio 30.070,00
Totale costi manutenzione 10.000,00
Totale stima costi annui 40.070,00

Si chiarisce che le suddette valutazioni sono al netto dei costi di pulizia, custodia, guardiania, ecc.

Tanto si doveva in merito alle valutazioni di competenza di quest’Area.
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