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CARATTERISTICHE GENERATORE AC/DC

Potenza AC nominale [W] 50.000

Tensione AC [V] 400

Configurazione dei canali n.4  MPPT indipendenti

Stringhe per MPPT n.1

Numero moduli per inverter 80

Potenza DC installata per inverter (STC) [W] 32.000

GENERATORE DC/AC n.1 - "Piano Primo" 

2321

MPPT n.1 STRINGA - A

21

MPPT n.2 STRINGA - A

21

MPPT n.3 STRINGA - A

21

MPPT n.4 STRINGA - A

23

17

17

CARATTERISTICHE GENERATORE AC/DC

Potenza AC nominale [W] 50.000

Tensione AC [V] 400

Configurazione dei canali n.4  MPPT indipendenti

Stringhe per MPPT n.1-2

Numero moduli per inverter 78

Potenza DC installata per inverter (STC) [W] 44.000

GENERATORE DC/AC n.2 - "Copertura" 

1721

MPPT n.1 STRINGA - A

21

MPPT n.1 STRINGA - B

21

MPPT n.2 STRINGA - A

21

MPPT n.2 STRINGA - B

21

MPPT n.3 STRINGA - A

17

16

16

22

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO
Potenza nominale [W] 400
Tensione a vuoto Voc [V] 45.6
Corrente di corto circuito Isc [A] 11.16
Tensione MP Vmp [V] 38.00

Corrente MP Imp [A] 10.53
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21

MPPT n.4 STRINGA - A

22

CARATTERISTICHE GENERATORE AC/DC

Potenza AC nominale [W] 50.000

Tensione AC [V] 400

Configurazione dei canali n.4  MPPT indipendenti

Stringhe per MPPT n.1-2

Numero moduli per inverter 78

Potenza DC installata per inverter (STC) [W] 44.000

GENERATORE DC/AC n.3 - "Copertura" 

1721

MPPT n.1 STRINGA - A

21

MPPT n.1 STRINGA - B

21

MPPT n.2 STRINGA - A

21

MPPT n.2 STRINGA - B

21

MPPT n.3 STRINGA - A
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MPPT n.4 STRINGA - A
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GENERATORE DC/AC n.4 - "Area esterna - Laminatoio" 
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MPPT n.1 STRINGA - A
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MPPT n.2 STRINGA - A
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MPPT n.3 STRINGA - A
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MPPT n.4 STRINGA - A
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