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Referto firmato digitalmente dal Chimico Dott. Alessandra Marino

LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Signatory di EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
'' Prof. Giuseppe Nardi ''

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DA CSQ N° 9122.AB 19-3

Direttore: Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

Pagina 1 / 5R A P P O R T O D I P R O V A

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72055/19
Prelievo in data 11/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA

Via Matteotti - Loc. San Giorgio 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 25/06/2019 13:50

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 13/06/19

data termine prova 21/06/19

Conducibilità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)

Risultato (µS/cm a 20°C) 334 Valore di parametro 2500 µS/cm a 20°C

Incertezza estesa (µS/cm a 20°C) ± 15

Ammonio
(Met. UNI 11669 Proc. A:2017 )

Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbidità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risultato (NTU) 0,25 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale

Incertezza estesa (NTU) ± 0,05

Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L

Clorito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (µg/L) <50 Valore di parametro 700 µg/L

Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Referto firmato digitalmente dal Chimico Dott. Alessandra Marino

LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Signatory di EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
'' Prof. Giuseppe Nardi ''

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DA CSQ N° 9122.AB 19-3

Direttore: Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72055/19
Prelievo in data 11/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA

Via Matteotti - Loc. San Giorgio 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 25/06/2019 13:50

Fluoruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) 0,15 Valore di parametro 1,50 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) ± 0,02

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027)

Risultato (mg/L O2) 1,0 Valore di parametro 5,0 mg/L O2

Incertezza estesa (mg/L O2) ± 0,2

Durezza (da calcolo)
(APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003)

Risultato (°F) 17 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <20 Valore di parametro 200 µg/L

Manganese
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <5 Valore di parametro 50 µg/L

Cromo
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <5 Valore di parametro 50 µg/L

Continua ...
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Referto firmato digitalmente dal Chimico Dott. Alessandra Marino

LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Signatory di EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
'' Prof. Giuseppe Nardi ''
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72055/19
Prelievo in data 11/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA

Via Matteotti - Loc. San Giorgio 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 25/06/2019 13:50

Cr (VI)
(APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003)

Risultato (µg/L) <5

Arsenico
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)

Risultato (µg/L) 3 Valore di parametro 10 µg/L

Piombo
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.285 Met ISS DAA 012)

Risultato (µg/L) <1 Valore di parametro 10 µg/L

Rame
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (mg/L) <0,1 Valore di parametro 1,0 mg/L

Cadmio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <0,5 Valore di parametro 5,0 µg/L

Alluminio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <20 Valore di parametro 200 µg/l

Boro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (mg/L) <0,1 Valore di parametro 1,0 mg/L

Sodio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (mg/L) 9 Valore di parametro 200 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) ± 1

Continua ...
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LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC
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DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
'' Prof. Giuseppe Nardi ''
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72055/19
Prelievo in data 11/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA

Via Matteotti - Loc. San Giorgio 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 25/06/2019 13:50

Vanadio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <5 Valore di parametro 140 µg/L

Nichel
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) <2 Valore di parametro 20 µg/L

Antimonio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.225 Met ISS DAA 002)

Risultato (µg/L) <1,0 Valore di parametro 5,0 µg/L

Selenio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.297 Met ISS DAA 016)

Risultato (µg/L) <1 Valore di parametro 10 µg/L

Mercurio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.273 Met ISS DAB 013) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (µg/L) <0,2 Valore di parametro 1,0 µg/L

Benzo(a)pirene
(Met MA Ch 26 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (µg/L) <0,01 Valore di parametro 0,010 µg/L

Idrocarburi policiclici aromatici
(Met MA Ch 26 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (µg/L) <0,05 Valore di parametro 0,10 µg/L

Continua ...
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LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
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Direttore: Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
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Pagina 5 / 5R A P P O R T O D I P R O V A

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72055/19
Prelievo in data 11/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA

Via Matteotti - Loc. San Giorgio 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 25/06/2019 13:50

Cianuro
(Met MA Ch 27 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (µg/L) <5 Valore di parametro 50 µg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27 e ss.mm.ii.
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità del 95%

Il presente rapporto riguarda solo i campioni
sottoposti a prova e non può essere riprodotto
parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Fine del Rapporto di Prova
Il Responsabile di Settore
Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
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LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Signatory di EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
'' Prof. Giuseppe Nardi ''

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DA CSQ N° 9122.AB 19-3

Direttore: Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72064/19
Prelievo in data 12/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

C/O MUNICIPIO, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0005 ) FONTANA

Via Carducci - Loc. Gazzo 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 18/06/2019 15:13

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 13/06/19

data termine prova 14/06/19

Conducibilità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)

Risultato (µS/cm a 20°C) 695 Valore di parametro 2500 µS/cm a 20°C

Incertezza estesa (µS/cm a 20°C) ± 32

Ammonio
(Met. UNI 11669 Proc. A:2017 )

Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbidità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risultato (NTU) 0,35 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale

Incertezza estesa (NTU) ± 0,05

Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L

Clorito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (µg/L) 329 Valore di parametro 700 µg/L

Continua ...
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
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Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/72064/19
Prelievo in data 12/06/2019 Ricevuto il 13/06/2019

Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

C/O MUNICIPIO, 1 46030 San Giorgio Bigarello

Prelevato presso ( RE020057XU0005 ) FONTANA

Via Carducci - Loc. Gazzo 46030 SAN GIORGIO BIGARELLO

Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Proveniente da Sorgente/Pozzo

Distribuita da Acquedotto Comunale

Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto 18/06/2019 15:13

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) 98 Valore di parametro 250 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) ± 12

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L) 25 Valore di parametro 250 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) ± 3

Ossidabilità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027)

Risultato (mg/L O2) <0,5 Valore di parametro 5,0 mg/L O2

Durezza (da calcolo)
(APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003)

Risultato (°F) 25 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L) 169 Valore di parametro 200 µg/L

Incertezza estesa (µg/L) ± 21

Arsenico
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)

Risultato (µg/L) 9 Valore di parametro 10 µg/L

Incertezza estesa (µg/L) ± 1

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27 e ss.mm.ii.
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità del 95%

Il presente rapporto riguarda solo i campioni
sottoposti a prova e non può essere riprodotto
parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Fine del Rapporto di Prova
Il Responsabile di Settore
Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



11-giu-19

Rapporto di 

prova n°:

Acquedotto MN - verifica - fitosanitariTipo Analisi:

Data Prelievo:

RE020057XU0001 - FONTANA - Via Matteotti - SAN GIORGIO DI MANTOVALuogo Prelievo:

Data Rapp. Prova: 31-lug-19

Descrizione:

Data Arrivo Camp.: 13-giu-19

Prova U.MRisultato Lim.Max.

201900439-002

Acquedotto MN - verifica - fitosanitari

T.d.P. UOC Igiene Alim.e Nutrizione ATS Val PadanaPrelevatore:

Metodo

Spettabile:
ATS della Val Padana  - UOS Igiene 
Alimenti e Nutrizione
Via dei Toscani 1
46100 MANTOVA (MN)

D.Lgs. N. 31/2001Rif.Legge/Autoriz.:

Incertezza

Data Inizio Prova: 24-giu-19

Data Fine Prova: 25-giu-19

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

UOC Laboratorio di Prevenzione di Agenzia

LAB N° 1076 L 

Desetil-terbutilazina ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Terbutilazina ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Alaclor ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Acetoclor ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

S-metolachlor ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Metamitron ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Dimetomorf ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Bromacil ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Chlorfenvinphos ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Atrazina ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Desetil-atrazina ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Flufenacet ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non deve essere riprodotto parzialmente, senza 

l'approvazione scritta del Laboratorio

L'incertezza di misura estesa  U è epressa con un fattore di copertura k=2 e con un livello di fiducia al 95%.

Modulo MP 2.9.8.6 - Rev. 05

Via S. Maria in Betlem, 1 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497893 - Fax 0372 497899 - laboratorio.cremona@ats-valpadana.it
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Segue Rapporto 

di prova n°:
201900439-002

Prova U.MRisultato Lim.Max. MetodoIncertezza

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

UOC Laboratorio di Prevenzione di Agenzia

LAB N° 1076 L 

Metribuzin ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Prochloraz ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Pyrazon ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Simazina ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Trifluralin ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

2,6 Diclorobenzoammide ug/l< 0,025 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,100

Antiparassitari - Totale ug/l< 0,125 Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 154 

Met ISS CAC 015
// 0,500

Il Direttore U.O.C. Laboratorio di 
Prevenzione di Agenzia

Dr.ssa Cristina Somenzi

Rapporto di Prova emesso con firma digitale dalla Dott.ssa Cristina Somenzi.

LOD max: singolo antiparassitario = 0,025 ug/l; antiparassitari totali = 0,125 ug/l.

Giudizio: conforme al D.Lgs. N. 31/2001 e s.m.i..

Il Dirigente Sezione Tossicologia

Dott. Adriano Isernia

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non deve essere riprodotto parzialmente, senza 

l'approvazione scritta del Laboratorio

L'incertezza di misura estesa  U è epressa con un fattore di copertura k=2 e con un livello di fiducia al 95%.

Modulo MP 2.9.8.6 - Rev. 05
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