Regione
. Lombardid

ASL Mantova

Mantova , 16 luglic 2015

Spett.le Sig. Sindaco
Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8
46030 San Gicrgio di Mn - MN

Oggetto: Trasmissione certificato potabiiitd | prelievo del 29 -06 - 2015 )

Si trasmette copia dei Certificali di Analisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1500212-001 - 1500212-002 - 1500212-003 - 1500212-006 eftettuato/i
in data 01 -07- 2015 e n. POT /73340 - POT /73341 - POT /73342 - POT /73343 - effettuatofiin
data 14-07 -2015.

Utente: Acquedotto Comunale.

Punto/i di prelievo: Fontane
Indirizzo: Via Matteotti ~ Via Garlbaldl , Loc . Villanova De Bellls - Via Folengo , Loc. Tripoli = Via

Roma, Loc. Castiond

Da esso si evince che, secondo il D.L, n° 31/2001 e relativa deroga ed aggilornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO: Acqua POTABILE relativamente ai  parametri ricercatt.
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Servizlo Iglene Allmentl e Nutrizione - Diparimenio Frevenzione Medica
Via del Tosconi, 1 - 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334947 - Fax 0376 334965 - e-mail: ufficio.acque@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscan, 1 - 46100 Manltova = Tel. 0376 3341 - WWW.ASIMNN.IT - Cr/Pt 01838560207
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Regione

Lombardia @ :A REDI,

ASL Mantova

LAB N° 1128

Membro degli Accordi ¢i Mutuo
Riconoscmanto EA, IAF e [LAC

: Ro'p”p'oﬁo_'di prova n®: 1500212-001 CHente / Committente:
S S - B SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
446100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umane - sata H
Descrizione Camp.: 1/ .
Rif, Acceltazione: 1500212 Verbale: Mod LSP 02.01
Richiesta: contfrollo programmaiio Dala Prelievo: 29-giu-15
Produflore: San Giorgio ¢i Mantova - MN Ord Prelievo: 10:00
Luogo Preltevo: REQ20057XUC003 - FOMTANA - Via Folengo - Dalg Acceltazione:  29-giu-15
Loc.Tripofi )
Prelevalore: Operatare tecnico SIAN Data Inizio Prova: 29-giu-15
Rif.legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: O1-lug-15
rmodifiche
Mod.Campionam.; 1, O, SIAN 13 Data Emissfone i Ol-ug-15 ~
o Rapportte di Prova:
Temperatura esterna 25°C
Temperatura acqua 17°C
Temperatura di accettazione : 3,8°C
Profonditd pozzo
Caratteri organoletiici Soddisfacenti
Prelicvo cifettuato fontana
Risvitati delle Prove
Prova Risultato UM Incertezza Metodo Limit!
Conta di microrganismi vitali 50 UFC/ mi a 34°C UNI EN ISO

6222:2001 {escluse le
acque minerali naturali)
Conta di Escherichia coli~ © ' <1 CUFC/100mE e T T UNTEN IS0 9308- - 0/100mi
R ST 1i2002 (escluse acque L
- minerali naturali; solo -
R S T I : _ . metodo noimalizzate)
Conta di Enterococchi intestinali <1 UFCS 100 ml UNI EN ISO 7899- 0100 mi
2:2003 (escluse le
acque minerali naturali)

Il presenie rapporto di prova siriferisce solo al camplone sottoposto a prova,
N rapporto di prova non pud essere riprodotto parzicdimente, salvo approvazione scrifta del laboratorio di prova,
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezicne di quelll sottoposii a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

Servizlo Laboratorio Sanitd Pubbllca - U.O, Medica - Dlpardimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via del Tésconi, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.aslmn.it - CF/Pl 01838560207



Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB N*® 1128

Membro degli Accordi di Mutuo
Rigonoscimento EA, IAF @ ILAC

Segue rapporto di prova n®; - " “1500212-001 -
Prova . Risultato UM ___Incertezza __ Metodo ) Limiti
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNI EN IS0 9308- o/100 ml

1:2002 (escluse acque
minerall naturali; solo
metodo normalizzato)

I compioné{"ﬁento non & oggetio di accreditamento

Il presente rapporto di prova si riferisce sole ol camplone sottoposto a prova.
Il rapperto di prova non pud essere riprodotto parzialments, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova,
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli soHoposti a normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizlo taboraterio Sanitd Pubblica - U.O. Medica - Dipadlmento Prevenzlone Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 ~ Tel, 0376 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Manfova - Sede Legale - via dal Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/Pl 01838560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIOQ DI SANITA' PUBBLICA Q%*}ED'
LO[T\blediCl " Prof, Giuseppe Nardi " e
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA" UNI EN 1SO 8001:2008 VBRI ot s st
ASL Bresaic CER_TIFICA'i.'O DA RIN’A.N 2803.6/1.215 ;;:M“mwm
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Mt ecop an Apcesments

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-38386456 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Camplone di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73341
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto il 30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Glorgio DI Mantova
Prelevato presso { REO20057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatolo / Potabllizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campicnamento non & accreditata}
Data referto 14/07/2015 11:18

DETERMINAZIONI CHIMICO- FlSICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (*C) 25
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 30/06/2015
data termine prova 06/07/2015

Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022)
Risultato (pS/cm a 20°C) 335 Valore di parametro 2500 pSfem a 20°C

Incertezza estesa (pSicm a 20°C) 115

Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditala da ACCREDIA)

Risuitato {mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,15 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazion anomale

Incertezza estesa (NTU) + 0,06

Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Mat 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

Nitrato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risuftato (mg/L) <5 Valore di paramstro 50 mg/L

Continua ...

ASL. Brescia - Sede legale; Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 26124 Brescla
Tel. 030,38381 - wwav.aslbrescia.it - informa@aslorescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Alessandra Marino

Codice Fiscale 8 Parlita IVA: 03436310175



. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
{ Regione LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
_ Lombardia " Prof. Gluseppe Nardi "

CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5

Direttore: Dr. Fabrizio Speziani
Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA

ASL. Brescig

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNIT EN IS0 8001:2008 uvenees

ACCREDIA X,

FOIE A0 DL ACCHBTANTO. - !

Harbrd degd Acttrdr dh Mutud Ricenssomentd
EA, IAF ¢ ILAC

Snatory o EA, FAF a v HAC

Mooz REEATON ATveemants

tel, 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTO DIPROVA

Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANOQ Nr. POT/73341
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto I 30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
c/o Munlcipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova
Prelevato presso ( REQ20057XU0003 ) FONTANA
Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prefevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotito Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potahilizzatore
Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di camplonamento non & accreditata}
Data referto 14/07/2015 11:18
DETERM!NAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C)
Temperatura arfa (°C} 25
| parametri rilevatl sono a cura del prelevatore
Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L
Solfato
(Rapport: ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato {mg/L} <5 Valore di paramsetro 250 mgiL.
Ossidabllita
. (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.87 Met 1SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L O2) 0,86 Valore di parametro 5,0 mg/il. 02
Durezza
(Mot MA Ch 24 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F
Ferro
(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag,322 Met ISS DBA 035)
Risuitato (ug/L) 21 Valore di parametro 200 pgil
Incertezza estesa (ugfL) 3
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 0210201 n, 31 - D.L. 02/02/02 n, 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDA
NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utllizzando un fattore di copartura K=2 ad un livello dl probabilita del 95%
%ﬁ%{é }g&:ﬁ"ﬁ%gﬁ%ﬁ?a Fine del Rapporto di Prova ! gﬁﬁ’;ﬁgﬁ‘fﬁ:ﬁiﬂﬁm
ASL Brestia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzz, 156 - 26124 Brescla
Tet, 030.38381 - www.aslbrescla.it - Informa@asibrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Parlita 1VA: 03436310175



Regione V24

Lombardia

ASL Mantova W "
LAB N° 1128

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n®: 1500212-002 Cliente / Commitiente:
e SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove; Acque destinate al consumo umane - sala H
Desciizione Camp.: /!
Rif, Acceftazione: 1500212 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controlio programmato Data Prefievo: 29-giu-15
Produttore: San Giorgio di Mantova - MM Ora Prelievo! 10:30
Luogo Preifevo: REO20057XU0001 - FONTANA - Via Matteotii Data Acceltazione:  29-giu-15
Prelevalore: Operatore tecnico SIAN Data inlzlo Prova: 29-giu-15
Rif.Legge/Avtoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 & successive Data Fine Prove: 01-lug-15
madifiche
Mod.Campionam.: . O.SIAN 13 Data Emissione R Ot-lug-15
Rapporto di Prova:
Temperatura esterna 25°C
Temperatura acqua 23°C
Temperatura di accettazione 3.8°C
Profondita pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Pretivvo effettuato fontana
Risultati delle Prove
Prova Risultato u.m incertezza Metodo Limiti
Conta di microrganismi vitall 38 UFC/ mla 36°C UNIENISO

6222:2001 (escluse le
acque minerali naturali)
‘Conla di Escherichtacoli . - 7 0 el 0 LCUFCHI100mE o - UNIENISO9308- .. -0/100ml -~ .
P T Ll 1012002 {escluse acque L
- minerali naturali; solo -
" metodo normalizzato)

Conta di Enterecocchi intestinall <1 UFC/ 100 ml UNI EN ISO 7899- 0/100 m
. 2:2003 (escluse le.

acque minerali naturali)

i presente rapporto di prova striferisce solo al campione soitoposto a prova,
H rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente, saivo approvaziona scritta del laboralorio di prova.
t campicni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli soticposti a normativa specifica.
Pagina 1di 2

Servizio Laboratorio Sanité Pubblica - U.O. Medica - Diparlimento Prevenzione Medica
via dei Toscanl, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ — Tel, 0376 334918721 - Fax 0376 3349219 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Manfova - Sede Legole - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/P1 01838560207



Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB N°® 1128

Membro dagli Accordi df Mutuo
Riconoscimeanto €A, [AF e JLAC

Segue rapporto di prova n® " 1500212-002 -
Prova Risultato . UM Incertezza Metodo Limifl —
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNI EN ISO 9308- 0/100 mil
1:2002 {escluse acque
minerali naturali; solo
metodo normalizzato)
I écmpionomento non & oggetto di accreditamento //

{

aboratorio

\(’ Il Responsabile

Dr.ssa Cristi r nchihi

Il presente rapporto di prova si riferisce sofo al campione soitoposta a prova.
It rapporio di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova,
| campioni vengono eliminal alla data di fine prova ad eccezlone di quelli sottoposti a normativa speclfica.

Pagina 2 di 2

servizlo Laboratorio Sanita Pubbllca - U.0. Medica - Dipariimento Prevenzione Medica
via del Toscanl, 1- 46100 Mariova - Edificio ¢ — Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334217 - e-maill lab.medico@astmn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.il - CF/Pl 01838560207



_ DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

! I -. g
- ENTETALANO DY ACCRETUMINTD. W

rdi " Prof. Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN 1SO 2001:2008 NI s o
8 . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 EATUR g <o e e
. STese Sgralony o EA, TAF and AT
ASL. Brescia Direttore: Dr. Fabrizio Speziani TR 5

Via A. Cantors, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Paginat/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73343
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto il 30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE © CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campicnato da SIAN Mantova
Proc.campionamente A cura del prelevatare {La fase di camplonamento non & accreditata)
Data referto 14/07/2015 11:19

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C) 23
Temperatura aria (°C) 25
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALIS]I CHIMICA

data inizio prova 30/06/2015
data termine prova 06/07/2015
Conduclbllita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.65 Met 1SS BDA 022)
Risultato (uS/cm a 20°C) 333 Valore di parametro 2500 pSicm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) t 156
Ammonio
(Met, MA Ch 17 Rav. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,06 Valore di parametro 0,50 mgiL
TorbidIta
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030}
Risultato (NTU) 1,10* Valore di parametro: accettabile per
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,15
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risuitato {mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mgiL
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L.
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzz, 15 - 25124 Brescla
Tel. 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

: Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA :
Lombardia " Prof. Giusappe Nardi " : e
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 8001:2008 ﬁ::?;.mwm s cconcmart
XN Ve e CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/6 LA eic
ASL. Brescia Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Hmi’?«wéﬂ%fm

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 s-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina2/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73343
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto il 30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢fo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteoitl 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DIMANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatolo / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase dl campionamento non & accreditata)
Data referio 14/07/2015 11:19

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISlCHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperalura acqua (°C)
Temperalura aria (°C) 25
1 parametri rilevat] sono a cura del prelevatore

Clorito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037) (prova non accreditala da
ACCREDIA)
Risultato (pg/L) 269 Valore di parametro 700 pg/l.

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato {mg/L}) <5 Valore di pararetro 250 mg/L

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 185 CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di paramstro 250 mg/L.

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA) i
Risultato (mg/l. O2) 1,0 Valore di parametro 5,0 mgiL 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risuftato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rappoddi ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato {ug/L) 180 Valore di parametro 200 g/l

Incertezza estesa (ugfL) +23

Continua ...

ASL Brescla - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - Informa@asibrescla.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marine

Codice Fiscale e Parlita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO D! SANITA' PUBBLICA
Lombardia “ Prof. Giuseppe Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 ﬂ::xmm s et
ASL Brescio CER.TIFICA'I.'O DA R!N'A'N 2803I6M :215 ?;ﬂfmm;»mm
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Mot Recogn o sgceemens

Via A, Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel, 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina3/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73343
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto il  30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteott 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente AS.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotic Comunale
Rete di distribuzione Serhatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.camplonamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)

Data referto 14/07/2015 11:19

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 25
| parametri rilevati sono a cura dei prelevatore

Arsenico

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)
Risultato (pg/L) 3 Valore di paramstro 10 pg/L
Incertezza estesa (ug/L) t 1

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n, 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Osservazloni Si demanda al richiedente la verifica del rispetto di quanto indicato in
nota.
NOTA * in caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di

parametro <= 1,0 NTU nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

NOTA: L'Incertezza estesa viene calcolata utilizzande un fattore dl copertura K=2 ad un livello di probabilith del 95%

Il prasante rapporto Aguasda solo | camplond Ii Responsabile di Settore
soltopost a va 8 Non & essere riprodott .
parza'man‘apiﬁa solo nag:sua fom\a%(omp!a{;a. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel, 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslbrescia.it Rapporto dl prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marlno

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



Regione ﬂ/%

Lombardia

ASL Mantova %

LAB N° 1128

Membro degll Accordi di Mutuo
Rlconescimento £A, 1AF e ILAC

~Rapporto di pro_yg n°: 1500212-003 Cliente / Committente:
i e i SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

MANTOVA
Vig Dei Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)

Tipo Prove: Acque destinate al consume umano - sala H

Descritione Camp.; 174

Rif. Acceltazione: 1500212 Verbale:  Mod LSP 09.01

Richlesta: controllo programmato Data Prelievo: 29-giu-15

Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 10:45

Luogo Prelievo: REQ20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Dala Acceltazione:  29-giu-15

Loc. Villanova De Bellis
Prelevatore! Operatore tecnico SIAN Dala Inizio Provor 29-giu-15
Rif Llegge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive ~ Data Fine Prova: 0l-lug-15
modifiche

Meod.Campionam.: 1. Q. SIAN 13 Dala Emissione . . 01-ug-15
Rapporio di Prova: ]

Temperatura estema 26°C

Temperatura acqua 27°C

Temperatura di accettazions 3,8°C

Profondild pozzo

Caratteri organolettici Soddisfacenti

Prelievo effettuato ) foutana .

Risultati delle Prove
Prova Risultato UM Incertezza Metodo Limiti
Conla di microrganisml vilali 5 UFC/ ml a 36°C UNIENISO

6222:2001 (escluse le
acque minerali naturali}
Conta di Escherichiacolt -~ <10 UGS 100mE . S UNLEN 180 8308- - 0/100 mi
' 'minerali naturall; solo
“ melodo normalizzato}

Centa di Enderococchi intestinali <1 UFC/ 100 ml UNI EN 1SQ 7899- 0/100 mi
2:2003 (escluse le

acque minerali naturali)

i presente rapporto di prova siriferisce solo al camplone soffoposte a prova.
li rapporto di prova non pud essere riprodotio parzidimente, salvo approvazione sciilta del laboratorio di prova.
I compioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

Servizio Laboratorlo Sanltd Pubblica - U.Q. Medica - Dipardimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova ~ Edificic § - Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn it - CF/P1 01838560207



Regione
Lombardia

ASL. Mantova

LAG N* 1128

Mambro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, JAF e ILAC

Segue rapporto di prova n°: 7 1500212-003
Provd Risultato U.M Incertezza _ Metedo Limitl .
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 mi UNI EN IS0 9308- 0100 mi

1:2002 (escluse acque
minerali naturali; solo
metodo normalizzato}

'EI compionomentd non & oggetio di accreditamento

}0 Il Responsabile

Dr.ssa Cristi

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotteposte a prova.
IFrapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salve approvazione scritta del laboratorio di prova.
1 campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelti sottoposti a normativa specifica.
Pagina2di2

Servizio Laboralorio Sanité Pubblica — U.Q. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel. 0374 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 44100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn it - CF/PI 018383560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Reglone LABORATORI?G?I SANr!’Tﬁ' PUBBLICA
r " Prof. Gluseppe Nardi N0 03 AL sREn
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 ‘“’b, -
ASL Broscia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ?;ﬁ;f;d;‘j:‘r;;; e
coe Direttore: Dr, Fabrizio Speziani Mt Recoge i Agresiments

Via A. Cantors, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73340
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto il  30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢fo Municipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garlbaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatolo / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 14/07/2015 11:17

DETERMINAZIONI CHIMICO- FlSICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C)

Temperatura aria (°C) 26

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 30/06/2015
data termine prova 06/07/2015
Conducibilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (pSfem a 20°C) 335 Valore di parametro 2500 pSfcm & 20°C .
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) 15
Ammonio
{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato {mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapporil ISTISAN 2007/31 pag.93 Mst ISS BLA 030)
Risuttato (NTU) 0,55 Valore di parametro: accettabile per i
consurnatori e senza variazioni anomale
Inceriezza estesa (NTU) t 0,10
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBS 037)
Risultato (mg/L) <(,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risuitato {mg/L) <5 Valore dl paramatro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viate Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel, 030.38381 - www.astbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitate dol Chimico Dott, Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATO}?}?I?G[?I SAN,,!;T,‘?I PUBBLICA
H " Pro. useppe Nardi " i
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN SO 9001:2008 PusT'; w:? e e Rt
ASL Brescic CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 e.;:; ,: o
T e Direttore: Dr. Fabrizio Speziani AT AT

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 2 /2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73340
Prelievo In data 29/06/2015 Ricevuto || 30/06/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municiplo, 1 46030 San Glorgio Di Mantova
Prelevato presso { REQ20057XU0004 } FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotfo Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.camplonamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non é accreditata)
Data referto 14/07/2015 11:17

DETERMINAZION! CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 26
1 parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 155 CBB 037)
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L.

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato {mg/L O2) 0,9 Valore di parametro 5,0 mg/L O2

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (ug/L} <20 Valore di parametro 200 pg/l

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme al valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: Lincertezza estesa viene caleolata utillzzando un fattore dl copertura K=2 ad un livgllo di probabilita del 95%

Il prasente rappotto riguarda solo | camplond 1] Responsabile di Settore

lopos!i fiprodo A
;gggﬁ;f‘;ﬁ;mﬁgglﬁfgﬁwm?j Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Maring

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzl, 15 - 25124 Brascia
Tel, 030.38381 - wawnw.aslbrescia.lt - informa@aslbrescia.it Rapporto dl prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino
Codice Fiscale e Parlita VA: 03436310475



Regione
Lombardia

ASL Mantova S

LAB N° 1128

// Membro degll Accordi ¢i Mutuo

Riconoscimento EA, JAF g ILAC

Rapporto di p;{jvd n® 1500212-006 Cliente / Committente:

N SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
46100 MANTOVA (MN)

Tipo Prove: Acque desiinate al consumo umano - sala H

Descifzione Camp.. I

Rif. Accellazione: 1500212 Verbale: Mod LSP 09.01

Richiesta: controllo programmato Data Prelievo: 29-giu-135

Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 10:30

Luogo Prelievo: RED20057XUI0002 - FONTANA - Via Roma - Loc. Data Accellozione:  29-giu-15

. Castiona
Prelevalore: Operatore tecnico SIAN Data Inizio Prova: 29-giu-15
Rif Llegge/Autoriz.! D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Dafa Fine Prova: 01-lug-15
rmodifiche

Mod.Campionam.: [, C.SIAN 13 Data Emissione - - Ot-lug-15
Rapporio di Prova:

Temperatura estema 25°C

Temperatura acqua 20°C

Temperatura di accettazione 3,8°C

Protondita pozzo

Caratteri organolettici Soddisfreenti

| Treficvo effetuato _ fontana

Risultati delle Prove

Prova Risultato um Incertezza Metodo Limiti
Conta di microrganismi vitali 86 UFC/ mia 34°C UNI EN ISO
6222:2001 {escluse le
acque minerali naturali)
Conta di Escherichiacoli - <l URC/100ml 7 CUNIENISO9308- - I0/100ml
e ERERT R N O U T <TI0 12002 (escluse acque T 0 T
' . minerali naturali; solo
“metodo normalizzato)

Conta di Enterococchi intestinali <1 UFC/ 100 ml UNI EN 180 7899- 0/1C0 ml
2:2003 (escluse le
acque minerali naturali)

Il presente rapporto di prova si riferisce solo af campione sotioposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo approvazione scritta del laboraterto di prova,
| campiont vengono eliminali alla data di fine prova ad eccezione di quelll sotioposti a normativa speciica.

Pagina 1 di 2

servizio Laboratorlo Sanlté Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medlca
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio ¢ - Tel, 0376 334918/2) - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.it - CF/P1 01838560207



Regione
Lombardia

ASL Mantova:

LAB N® 1128

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento £A, [AF e ILAC

Segue rapporto di provan®: - 1500212-006
Prova .. Risultato _ UM . Incertezza _Metodo Limiti
Conia di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNI EN IS0 9308- O/100 ml

1:2002 {escluse acque
minerali naturali; solo
metodo normalizzato)

_Ii'compionomento non & oggelto di accreditamento '
!

}o Il Responsabile flef Laboratorio

Il presenie rapporto df prova si riferisce solo ol campione soltoposto a prova,
Hl rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laberatorio i prova,
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelii sottoposti a normativa specifica.
Pagina 2 di 2

Servizlo Laboratorio Sanita Pubblicd ~ U.O. Medlca - Dipadimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legdle - via dei Toscanl, 1 - 44100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn.it - CE/Pl 01838560207




DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO - =
i
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA Agmq}m%[“l’f\ K

" Prof. Giuseppe Nerdi " :
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN 1SO 8001:2008 wsxce

Marrbro gegh ALcordi 6 Mutua RiEonssamenta
8 ILAC

ASL B reseid CERTIFICATO DA RINA N° 28038/12/5 St
o Direttore: Dr. Fabrizio Speziani i Recsgnion feerens
Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73342
Prelisvo in data 29/06/2015 Ricevuto il 30/06/2015
Provenlenza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Munleipfo, 1 46030 San Glorglo Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0002 } FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabliizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.camplonamento A cura del prelevatore (La fase di camplonamento non & accreditata)
Data referto 14/07/2015 11:18

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C) 19
Temperatura aria (*C) 25
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 30/06/2015
data termine prova 06/07/2015
Conducibilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022)
Risultato (puSfcm a 20°C) 337 Valore di parametro 2500 pSicm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) t 15
Ammonio
{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato {(mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mgiL
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030}
Risultato (NTU) 0,35 Valore di paramelro: acceltabile peri
consumaieri e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L.) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.1156 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede lagale: Vials Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla
Teb. 030.38381 - wavw.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codics Fiscale ¢ Partita IVA: 03436310175




DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATOCRIO DI SANITA' PUBBLICA

" Prof, Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 wswice

Merbio deg :A:ccm« o Mutuo Riconssrmarty

IJMI Jl\l.l’n‘io o mﬂﬂn

. . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 EA, 14F & TCA
ASL Brescia Direttore: Dr. Fabrizio Speziani f’fgfg“fgfg‘i'm’“

Via A, Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mall labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/73342
Prelievo in data 29/06/2015 Ricevuto il  30/06/2015
Provenienza COMUNE D1 S8AN GIORGIO DI MANTOVA '

c/o Municlpio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0002 ) FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.8.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDCTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potablilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase dl campionamento non & accreditata)
Data referto 14/07/2015 11:18

DETERMINAZIONi CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperalura acqua (°C)

Temperatura aria (°C} 25

t parametrl rilevati seno a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, 115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037}
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabillta
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (mg/L 02) 0,9 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditala da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (ug/L) 30 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa (ug/L) 4

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme al valorl di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza astesa viene calcolata utitizzando un fattore di copertura K=2 ad un llvello di probabilita del 95%

Ip rapparta riguarda sola | campt Il Responsabille di Settore
sotloposti non sere riprodott s
parziamane ma soto noks sL?:forrana%ron;ec"a Fine del Rapporto di Prova Dr. Alossandra Marino

ASL. Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslbrescla.it Rapporto di prova a firma digltale dol Chimico Dott. Alessandra Marine

Codice Fiscale e Pariifa IVA: 03436310175




