Regione
Lombardia

ASL Montmve

Mantova , 29 settembre 2015

Spett.le Sig. Sindaco
Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8
44030 San Giorgio di Mn - MN

Oggetto: Trasmissione certificato potabilita { prelievo del 02 -09 - 2015)

Si trasmette copia dei Cerfificati di Analisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1500319-007 - 1500212-008 - 1500212-009 - 1500212-010 effettuato/i
in data 04 —09 - 2015 e n. POT /76362 - POT /76363 - POT /76364 - POT /76365 effettuato/iin
data 17-09 -2015.

Utente: Acquedotto Comunq'le.

Punto/i di prelievo: Fontane _
indirizzo: Via Matteotti - Via Garibaldl , Loc . Villanova De Bellis - Via Folengo , Loc. Tripoli - Via
Roma , Loc. Castiona

Da esso si evince che, secondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO: Acqua POTABILE ralafivamente al paramettl ricercati.

Distinti saluti

Servizio Igiene Alimentl e Nufrizione
Settore Acque Potablli

Dipart
(Sorvizio

servizio iglene Allmentl & Nulilzione - Dipaifimento Prevenzione Medica
Via del Toscani, 1 - 46100 Mantova — Edificio ¢ - Tel. 0376 334967 - Fax 0374 334965 ~ e-mall: yfficio.acque@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova = Tel. 0376 3341 Swww. aslmin.it - crel 01838560207

Organizzozione con Sistema di Gestione per la gualitd secondo UNIEN ISO 9001:2008



Regione //4

Lombardia
ASL. Mantova é/

1AB N* 1128

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimenta EA, IAF @ TLAC

Rapporto di prova n°: 1500319-007 Cliente / Committente:
A B e el SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
46100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove; Acque destinate al cansumo umano - saia H
Descrizione Camp.: I
Rif. Accettazione: . 1500319 Verbale; Mod LSP 0%.01
Richlesta: confrolio programmato Data Prelievo: 02-set-15
Prodiuftore: San Giorgio di Mantova - MM Ora Prefievo; 08:45
tuogo Prelievo! REQ20057XUC002 - FONTANA - Via Roma - Loc. Data Accelfozdone:  02-se}-15
Castiona
Prelevatore: Operatore tecnico SIAN Data Inizio Prova: 02-set-15
Rif.Legge/Avtoriz.! D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Dala Fine Prova: 04-set-15
modifiche
Mod.Campionam.: 1LO.SIAN 13 Data Emissione’ - * . Q4-set-15-
Rapporio di Prova:
Temperatura estema 21°C
Temperatura acqua 20°C
Tetnperatuea di accetlazione JoC
Protonditd pozza
Casatteri organoletlici Soddisfacenti
Prelicvo eftettuato _ fontana
Risultatli delle Prove
Prova Risultato um Incertezza Metodo Limiti
Conia di microrganismi vitali 6 UFC/ ml a 36°C UNI EN ISO

6222:2001 (escluse le
acque minerali naturaii)
Conla di Batteri coliformi -~ = . c<1. -0 s UFCA100ml o st L UNEEN SO 9308- - O/100mi .
B e R T I A ) 1:2002 (escluse acque . - o
' ‘minerali naturali; solo =~
“metodo narmalizzato) -

<1 UFC/ 160 ml UNI EN IS0 7898- 0/100 ml
2:2003 {escluse le
acque minerali naturali)

Conta di Enterococcehi intestinali

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotfoposto a prova.
Il rapporta di prova non pud essere riprodotto parziaimente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
t campioni vengeno eliminali alla data di fine prova ad eccezione dl qualli sottoposti a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

servizio Laboratorlo Sanitd Pubblica - V.0, Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscanl, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legate - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/PI 01838560207



Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB N° 1128

Membro degli Accerdt di Mutuo
Riconoscimeanto EA, [AF e 1LAC

Segue rapporto diprovan® " 1500319-007
Prova Risultato UM Incertezza  Metodo ~ limii
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml UNI EN 1S5S0 9308-

1:2002 {escluse acque
minegrali naturali; solo
metodo normatizzato)

Il campionamento non & oggeﬁd di accreditamento

yboratorio

Il Responsabile d

1l presente rapporto di prova siriferisce solo al campione soltoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodetto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorio Sanitd Pubbllica - U.0. Medlca - Dipariimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, - 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lah.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.it - CF/PI 01838560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO DI SANAIrTﬁ\' PUBBLICA
" Prof. Glussppe Nardi
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 mu ;?;mm I
ASL Bresci GERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 B
a Direttore: Dr. Fabrizio Speziani R s

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76364
Prelievo in data 02/09/2015 Ricevuto il 03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0002 ) FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase dl campionamento non é accred:tata)
Data referto 17/09/2015 09:27

DETERMINAZIONI CHIMICO- F{S!CHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C)

Temperattira aria (°C) 21

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 03/09/2015
data termine prova 07/09/2015

Conducibilita
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.55 Mel ISS BDA 022)
Risultato (uS/cm a 20°C) 325 Valore di parametro 2500 pSfom a 20°C

incertezza estesa (uS/cm a 20°C) 15

Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02} (prava non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbidita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,10 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale

Nitrito
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 ma/L

Nitrato
(Rapport ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/l.

Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzz], 15 - 25124 Brescia .
Tel, 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Doft. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

ardi " Prof. Giuseppe Nardi " L
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNIEN ISO 9001:2008 uvsaniosr

Membro deg Accordi ds Mutuo Ricoresomento

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ?-MF“:;W e
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Hant ecagnton dirmarents

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76364
Prelievo in data 02/09/2015 Ricevuto it  03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ({ RE020057XU0002 ) FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA '
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedofto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di camplonamento non & accreditata)
Data referto : 17/09/2015 09:27

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C} 20
Temperatura aria (°C) 21
| parametri rilevati sono a cura del pretevatore

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risuitato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mgiL

Solfato
(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.115 Met IS5 CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/l.

Ossidabilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (mg/L 02) 0,5 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
{Rapporli ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)

Risultato (ug/L.) 27 Valore di parametro 200 pgil.
Incertezza estesa (ug/l.) +3

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/G2/01 n, 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggeito di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'Incertezza estesa viene calcolata utilizzande un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabllita del 95%

b A A 222’&';3.’&‘3333'1“. Fi IR e Il Responsabile di Settore
parzialmenta ma solo nel’:‘msua forma complels, ne del Rapporto rova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescla - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel. 030.38381 - www.aslbresca.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimice Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscala e Partita IVA: 03436310175



Regione G-

Lombardia /

ASL Mantova

LAB N® 1128

Membro degll Accord) di Mutuo
Riconoscimento EA, [AF e ILAC

Rapporto di prova n°; 150031 9-008 - Cliente / Committente:
e o A e : SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
46100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove! Acgue destinate al consumo umano - sala H
Descrizione Camp.: 1
Rif. Accettazione; 1500319 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controllo programmato Datd Prellevo: 02-set-15
Produttore! San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 08:30
Luogo Prelievo: REO20057XUQC01 - FONTANA - Via Matteotti Dola Acceftazione:  02-set-15
Prelevatore: Operatore tecnico SIAN Data Inizio Prova: 02-set-18
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Dald Fine Prova: 04-set-15
modifiche .
Mod.Campilonam.: |, O, SIAN 13 Data Emissione - 0d-sei-15
B Rapporto di Prova:
Temperatura esterna 21°C
Temperatura acqua -22°C
Temperatura di accettazione 4eC
Profondita pozzo
Caratteri organolettici ) Soddisfacenti
| Prelievo effettuato fontana |

Risultati delle Prove

Prova Risuitato U.m Incertezza . Metodo Limiti
Conta di microrganismi vitaili 9 UFC/ mla 36°C UNI EN ISO
6222:2001 (escluse le
. acque minerali naturali)
Conta di Batteri cofiformt. 0 k1L URC/oomE " UNIENISO 9308-" ©~ - 0/100ml ..
T S S B N L -1:2002 {escluse acque = © .- -
' - minerali naturali; solo
: B T . S S -7 'metodo normalizzato)
Conta di Enferococchi intestinali <1 UFC/ 100 ml UNI EN IS0 7899- 0100 ml
2:2003 (escluse le
acque minerali naturali)

1l presente rapporte di prova st riferisce solo al campione sottoposic o prova.
It rapporte di prova non pud essere riprodotto parziaimenie, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
| comploni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccedone di quelli softoposti a normativa specifica.

Pagina 1 di 2

servizio Laboratorlo Saniid Pubblica - U.0. Medica - DIpatiimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ - Tel, 0376 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via del Tascani, 1- 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/Pl 01838560207



Regione
Lombardig

ASL Mantova

LAB N7 1128

Membro degll Accordi di Mutue
Riconoscinignto EA, 1AF e ILAC

Segue rapporto di prova n®: " 1500319-008.
Prova Risultafo U.M Incerezzd Metodo  Imit
Conia di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml UNI EN 180 8308-

1:2002 (escluse acque
minerali naturali; solo
metodo normalizzato)

i campionamento non & oggelto di occredircmémo

Il Respons

Dr.ssa

Il presente rapporte di prova st iferisce solo al campione sottoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziclmente, salvo approvazione scritia del laboratorio di prove.
{ campioni vengono eliminali alla data di fine prova ad eccezicne di quelli sottoposti a normativa specifica.

servizlo Laboratorio Sanita Pubbllca - U.O. Medica - Diparimento Prevenzione Medica
via dei Toscanl, 1- 46100 Mantova ~ Edificio 9 — Tel. 0376 334918721 - Fax 03746 334919 - e-mail lab.medico@aslmn.it

Pagina 2 di 2

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimnuit - CF/PI 01838560207



DIPARTIMENTO b] PREVENZIONE MEDICO
Reglone LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

Lombardi ? Prof. Gluseppe Nardi AL :
m dia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 weri-wsr

Mambre ¢eg'f Arcordi di Mutug Ricenoscimeanta

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 e
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani st oo o e

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mall labsan@aslbrescia.it

RAPPORTO DI PROVA Pagina 1/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76365
Prelievo in data 02/09/2015 Ricevuto il  03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Provenienie da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 17/09/2015 09:28

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 21
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALIS] CHIMICA

data inizio prova 03/09/2015
data termine prova 07/08/2015
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (uSfcm a 20°C) 331 Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C
incertezza estesa (uS/cm a 20°C) +15
Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
{Rapportt ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,50 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,10
Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valare di parametro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
Lombardia " Prof. Giuseppe Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 ﬂ o
ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ﬁwi-,;: W;
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Htsorfessgriin deemerts

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbraescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76365
Prelievo in data 02/09/2015 Ricevuto il 03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA '
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Disfribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzions Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 17/09/2015 09:28

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C})
Temperatura aria (°C) 21
I parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Clorito
(Rappodi ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) (prova non accreditala da
ACCREDIA)
Risultato (pg/L) 320 Valore di parametro 700 pg/iL

Cloruro
{Repportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L.

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met [SS CBB 037)
Risuitato {mg/L.) <h Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) {prava non accredilata da
ACCREDIA})
Risultato (mg/L 02) 0,6 Valore di parametro 5,0 mgit. 02

Purezza
(Met MA Ch 24 Rev.00)} (prova non accredilata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigtiato 15-50°F

Ferro
(Rapporll ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (pg/L) 26 Valore di parametro 200 pg/l.

incertezza estesa (ug/l.) 3

Continua ...

ASL Brescla - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

" Prof. Giuseppe Nardi " —
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 ustwsr

M d2 Accoti i Mutue Riconosarmanto

ASL Brescia CER.TIFICATO DA RIN.A.N 2803§/1?/5 :}r;ﬂ:::;mww
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Mtuad hocign i preemencs

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina3/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76365
Prelievo in data 02/0%/2015 Ricevuto il 03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cfo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { REQ20057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DIMANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 17/09/2015 09:28

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C}
Temperatura aria {°C) 21
| parametri rilevatl sono a cura del prelevatore

Arsenico
(Rapporll ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)

Risultato (pg/L) 2 Valore df parametro 10 pafl.
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Mon oggetto di accreditamentio ACCREDIA

NOTA: L'Incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore dl coperiura K=2 ad un livelle dl probabilita del 95%

goﬂasegﬂlar;pﬂg %arﬁa 20:;3 53}'“%'?2“{1 Fine del R dip Il Respeonsabile di Settore
Y gu& ssere riprodotla .
parzialments ma solo neffa sua forma complela. ine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - vavw.aslbrescia it - informa@asibrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



Regione

Lombardia @/ZQ

ASL Mantova
/ LAB N° 1128
Membro degll Accerdi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e [LAC
Rapporto di pr_ov(j n°; 1500319-009 Cliente / Committente:
e et it SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
46100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acgue destinate of consumo umano - sala H
Descrizione Camp.; i
Rif. Accettazione: 1500319 Verbale: Mod LSP 02.01
Richlesta: conirollo programmato Dala Prefievo: 02-set-15
Produitore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 09:00
Luogo Prefievo: REQ20057XU0003 - FONTANA - Via Folengo - Data Accettazione:  02-set-15
Loc Tripoli
Prelevatore: Operatore fecnico SIAN Data Inizio Prova: 02-set-15
Rit.legge/Avtoriz.: D.Lgs. . 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 04-set-15
modifiche
Mod.Campionam.: L O.SIAN 13 Data Emissione . .- Q4-set-15
Rapperfo di Provar - ]
Temperatura esterna 23°C
Temperatura acqua 17¢C
Temperatura di accettazione 4°C
Profondita pozzo
Caratieri organolettici Soddisfacenti
Prelievo effettuato _ ‘ fontana ‘ _
Risultati delle Prove
Prova Risultato um Incertezza Metodo Limiti
Conia di microrganismi vitali 6 UFC/ ml a 36°C UNIENISO

6222:2001 (escluse le
acque minerali naturali}
Conta di Batter coliformi .- -7 . <l SUFC/ 100 mi ~fo T UNIEN 18O 8308- o/i00ml -
S e e T B R CLe e Lo 42002 (escluse acque - .
o ... rninerali naturali; solo - -
" ‘metodo nermalizzato)

Conda di Enterococchi intestinali <1 UFC/ 100 ml UNI EN ISO 7899- ¢/100 ml
2:2003 (escluse le

acque minerali naturali)

i presente rapporto di prova st riferisce solo al campione sottoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzicimente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specitica,
Pagina 1di 2

sarvizio Laboralorlo Sanitd Pubblica = U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mall lab.medico@osimn.i
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Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB N° 1128

Membro degll Accordl di Mutue
Riconoscimento EA, JAF e ILAC

Segue rapporto _di_prova n° - 1500319-009
Prova_ . _ _Risultato u.m Incertezza _Metodo Limiti
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 m! UNI! EN 180 9308-

1:2002 (escluse acque
minerali naturali; solo
metodo normalizzato)

Il campicnamenic non & oggetto di aécreditomento

Il Responsahjlé de

Di,ssa

Il presente rapperto di prova s riferisce solo al campione sottoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, saivo approvazione scritta del laboraloric di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottopost o normativa speciiica.

Pagina 2 di 2

servizic Laboratorio Sanitd Pubblica - U.0. Medica - Diparimento Prevenzione Medica.
via dei Toscani, 1- 46100 Manlova - Edificio 9 - Tel, 0374 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

H " Prof. Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 wssucs?

Faimbre ¢2g4 Accormi di Mutus Ricons seimento

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ?.lf“::; e
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Hotl Rotng s A s

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76363
Prelievo in data 02/09/2015 Ricevuto il 03/08/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cfo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da AGCQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto : 17/09/2015 09:27 :

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Tempoeratura acqua (°C) 17

Temperatura aria (°C) 23
} parametri rilevati seno a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 03/09/2015
data termine prova 07/09/2015
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022)
Risuftato (uS/em a 20°C) 331 Valore di parametro 2500 pSicm a 20°C
Incertezza estesa (pS/cm a 20°C) +15
Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da AGCREDIA)
Risuitato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,25 Valore di parametro: accettabile per |
consumatori € senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
{Rapport ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultata {mg/L) <0,01 Vatore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapporll ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mgfl.) <5 Valore di parametro 50 mg/L.
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digltale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175




DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO D] SANITA' PUBBLICA
Lombardia " Prof, Gluseppe Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 ,tfﬂ: O e R
ASL Brescid CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ?MTHE;W e ;
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani RS

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76363
Prefievo in data 02/09/2015 Ricevuto il 03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campicnato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 17/09/2015 09:27

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C} 23
I parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L} 5 Valore dl parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBR 037}
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.87 Met |SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato {mg/l. 02) 0,7 Valore di parametro 5,0 mg/L O2

Durezza
(Mot MA Ch 24 Rev.C0) (prova non accreditata da AGCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consighiato 15-60°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (ug/L) 33 Valore di parametro 200 pgiL
Incertezza estesa {pgiL) 4

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Nen oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calgolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

e man o3 solod camplenl, | Raoport It Respensablle di Settore
a e Fpr o
parzlalmenl& ma $0l0 neg:sua forma completa. Fine de apporio di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescla - Sede legale; Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia )
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescla.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimlco Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB N* 1128
Membro degli Accord! di Mutuo

Riconoscimento EA, JAF e HLAC

Rapporto di prova n°: 1500319-010 - Cliente / Committente:
R TP R SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
456100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano -sala H
Descrizione Camp.: I )
Rif. Acceltazione: 1500319 Verbale:  Mod LSP 09.01
Richiesta: controllo programmato Data Prefievo: 02-set-15
Produliore: San Giorgio di Mantova - MN - Ora Prelievo: 10:45
Luogo Prefievo: REO20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaidi - Dala Acceftazione:  02-set-15
Loc. Villanova De Beiliis
Prelevatore: Operatore fecnico SIAN Data Inizie Prova: 02-set-15
Rif.legge/Auloriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Daia Fine Prova: 04-set-15
modifiche
Mod.Campionam.: 1. O, SIAN 13 Data Emissione - . Q4d-set-15

Rapporfo di Prova:

Temperatura estema 28°C

Temperatura gequa 23°C

Temperatura di ageeitazione JoC

Protondita pozzo

Caratteri organolettici Soddisfacenti

Prelievo effettuato ‘ fontana |

Risultati delle Prove

Prova Risultato um Incertezza Metodo Lirnitl
Conia di microrganismi vitali 7 UFC/ mla 36°C UNI ENISO
6222:2001 (escluse le
acque minerali naturali)
Conta ol Bafter coliforml -~ <l U URCI00mE T UNIEN IS0 9308- -~ "0/100mi & .
E : PR S P T I 00152002 (escluse acque o T
' riinerali naturali; solo
*'metodo nermalizzato]

Conla d'l Enterococchi intestinali <1 UFC/ 100 ml UNi EN I1SO 7899- 0100 ml
2:2003 {escluse le

acque minerali naturali}

Il presente rapporio di prova si riferlsce solo al campicne sotoposto a prova.
il rapporte di prova non pud essere ripradotto parzialmente, salvoe approvazione scrilta del laboratorio di prova.
| campieni vengono eliminati alfa data di fine prova ad eccezione di quelli solioposti a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

servizio Laboratorio Sanity Pubblica - U.0O. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
vict dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334219 - e-mail lab.medico@astmn.it
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Regione
Lombardia

ASL Mantova

i1AB N° 1128

Membro degli Accordl di Hutug
Riconcsciments EA, 1AF e ILAC

Segue rapporto diprovan®. - . 1500319-010
_Prova_. Risultato UM Incertezza Metodo Llimiti
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml UNI EN ISO 9308-

1:2002 (escluse acque
minerali naturali; selo
metodo normalizzato)

il campionamento noh & ogaelio di accreditamento

Il presente rapporto di prova st riferisce sofo al campione soltoposto a prova.
Il rapporio di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salva approvazione scritta del loboratorio di prova.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sotopost! o normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorlo Sanité Pubblica - U.O. Medica - Dipadimento Prevenzlone Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio § - Tel. 0376 334918/21 - Fux 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABCRATORIC DI SANITA' PUBBLICA

Lombar " Prof. Gluseppe Nardi " ;
dia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 usticsr

Mambre d22 Aocordi di Mutug Ricongsciments

ASL Brescia _ CERTIFICATO DA RIN.A.N 2803.6l1‘21'5 :E:;Efw;?;we,ﬁyc
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Bl 2acipntin Agreamérss

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTO DI PROVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76362
Prelievo in data 02/09/2015 Ricevutoil 03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cfo Municipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova
Prelevato presso { REQ20057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di disfribuzione Serbatoic / Potabilizzatore

Campicnato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di camplonamento non & accreditata)
Data referto - 17/09/2015 09:26

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperalura acqua (°C)

Temperatura aria (°C) 28

1 parametri rllevati sono a cura del prefevatore

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 03/09/2015
data termine prova 07/09/2015

Conducibilita
(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022)

Risultato (uS/cm a 20°C) 332 Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C
Incertezza estesa (|1Sfem a 20°C) 15

Ammeonio
{Metl. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risuitato (NTU <0,05 Valore di parametro: accettabile peri
1 p
consumatori @ senza variazioni anomale

Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risuitato (mg/L) <0,01 Valore dl parametro 0,50 mg/L.

Nifrato
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.i15 Met ISS CBB 037)
Risuftato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L

Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel, 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZICNE MEDICO
Regione LABORATORIO Bl SANITA' PUBBLICA

" Prof. Giuseppe Nardi " .
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 uswir

Membro dogli Accondi di Mutuo Riconsoimento

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 i} Fef:mW i
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani ot R Apeomenes

Via A, Cantore, 20 - 25128 BRESCIA
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/76362
Prelievo in data 02109/2015 Ricevuto il 03/09/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO D] MANTOVA

¢fo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 17/09/2015 09:26

DETERMINAZION] CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura atia (*C) 28
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risuftato (mg/L.) 6 Valare di parametro 250 mgf.
Incertezza estesa {mg/L) +1
Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag,115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L
Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L O2) <0,5 Valore di parametro 5,0 mg/l. 02
Durezza
(Met MA Ch 24 Rav.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore caonsigliato 15-50°F
Ferro
{Rapporti ISTISAN 2607/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (pg/l.) 20 Valore di parametro 200 po/l.
Incertezza estesa (ug/L) +3
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetio di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viens calcolata ufilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabllita del 95%

il presente rapport riguarda solo | camploni Il Responsabile di Settore

sotlopesti a prova e non pud essara fiprodotio
parzlalmente ma solo noka sua fonna%romp!e!a. Fine del Rapporto df Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Seds legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel, 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Alessandra Marino

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



