Regiohe
Lombardia

ASL Mantova

Mantova , 02 dicembre 2015
Spett.le Sig. Sindaco
Comune di SAN GIORGIO

P.zza Della Repubblica 8
44030 San Giorgio di Mn - MN

Oggetto: Trasmissione cettificato potabilita { prelievo del 19-10-2015)

Si frasmette copia dei Certificati di Analisi di acqua softerranea destinati ad uso potabile
relativi ci rapporti di prova n . 1500387 - 001 - 1500387 - 002 - 1500387 - 003 -  effettuato/iin da- '
ta21-10- 2015en . POT/78112- POT/78113 - POT/78114 effettuato/i in data 12-11 - 2015,

Utente: Acquedotto Comunale.

Punto/i di prelievo: Fontane

Indirizzo: Via Matteotti - Via Folengo , Loc. Tripoli - Via Roma, Loc. Castiona

Da esso si evince che, secondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed agglornamento,

ESAME CHIMICO E BATIERIOLOGICO: Acqua POTABILE relativamente di paramefri ricercati.

Distinti saluti

Servizlo Igiene Alimenti e Nukizione
Seftore Acque Potabili

servizio Igiene Allmenil e Nulizione - Dipartimento Prevenzione Medica
Via dei Toscani. 1 - 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel. 0376 334967 - Fax 0376 234945 — e-mail: ufficio.acgue@aslmn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/p1 01838560207

Crganizazione con Sistema di Geslione per la gualités secondo UNI EN ISC 9001:2008



Regione M
! Lombardia %ﬁ

AS|. Manfova

LAB N® 1128
Hembro deghl Accordl di Mubtuo

Riconoscimanto EA, TAF e ILAC

'Rdbpoh‘o di prova n®: 1500387-001 Cliente / Committente:
ot e e e e e ey e e e e s s e SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove; Acque destinate al consumo umano - sala H
Descrizione Camp.: 1
RIf. Acceltazione: 1500387 Verbaie: Mod Lsp 09.01
Richiesta: controlle programmato Data Prelleve: 19-0i1-15
Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 09:45
Luego Prelievo: REQ20057XU0003 - FONTAMA - Via Folengo - Data Accefiazione:  19-oft-15
Loc.Tripoli ‘ .
- Prefevafore: - Operatore tecnico SIAN Data Inizio Prova: 19-oit-15
Rif.Legge/Auvtoriz.: D.lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 21-0l1-15
modifiche
Mod.Campionam.: 1 O.SIAN 13 " Data Emissione . 21-ot-15
Rapporto df Prova: .-
Temperatura esterna 13°C
Temperatuzra acqua 16°C
Temperatura di accettazione 6°C
Protonditd pozzo ’
Carattert organolettici ) Soddisfacenti
Prelievo effejtuato fontana
Risultati delle Prove
Prova ' Risultato U.M ‘Incertezza Metodo Limitt

Centa di micrerganismivilali @ = 7 2% . UFC/ mla 34°C | . . .. UNIENISO
B R L S P ST e e s 6222:2001 (escluse le
o RS SRR . S e adque minerali naturali)
Conta di Batteri coliformi <1 Y UFG/ 100 mi UNI EN 180 9308- 0100 ml
1:2014 (escluse acque
mingrali naturali)

Conta di Enterococehi intestingli o<1+ U URC/100mic oo v 0 o UNIENISO7898- 0100mi
[ - . T T 20003 (esclusele - T

C S ‘ : R R, ‘ o .a_c_qut_a_r_ninv_a'ré]i naturali)

Conta di Escherlchia coll <1 (*} UFC/ 100 mt UNI EN ISO 9308- 0/100ml

1:2014 (escluse acque
minerali naturali}

{*) = Le prove cosl controssegnate a flanco del risultalo, non sono Accreditate da Accredia

It presente ropjoorio di prova si riferisce sclo al compicne sottoposto o prova.
Il rapporie di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo approvazione scritta det loboratorio di prova.
| campioni vengono eliminati alle data di fine prova ad eccezione di quell sottoposti a normativa specifica,
Pagina1di2

Servizio Laboratorio Sanita Pubblica - U.0. Medicd - Dipartimento Prevenzlone Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel, 0374 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail Iop.medico@oslmn.ii

ASL Mantova - Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Manfova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn.it - CF/P] 01838560207



¥

“Segue rappoito di prova n°:;",

- ASL Mantova

1500387-001

LAB H° 1128

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimente EA, [AF e [LAC

Prova Risullato

Incertezza_ Metodo /| Limit

Il campionamento non & oggetio di accreditameanto

el Lahoratorio

fanchini

(*] = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risullale, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporio di prova siriferisce solo al campione sottoposto a prova,
lropporto di prova non pud essere riprodotto porzicimente, salvo approvazione scritia del taboratorio di prova.,
I campioni vengono eliminati alla dala di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normadiva specifica.

Pagina 2di 2

Servizlo Laboratorio Sanitd Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Manfova - Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lob.medico@asimn.it

ASL Mantova

- Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.if - CF/Pl 01838560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Reglone LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
b “Prof. Giuseppe Nard! "
Lom urdic SISTEMA DI GESTIONE QUAL!TAI UNI EN ISO 9001 2008 II:'BB::??&A:: réi g Mutus Rizonosoimants
ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 s;;msw.zy?&;w o
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Mtuat Rocogreion Agecnen's

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78112
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il  20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso . ( RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 12111/2015 14:42

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperaiura acqua (°C) .

Temperatura aria (°C} 13

| parametri ritevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 20/10/2015
data termine prova 271012015
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022)
Risultato (uS/cm a 20°C) 334 Valore di parametro 2500 pSfcm a 20°C
Incertezza estesa (puS/cm a 20°C) + 186
Ammonio
(Met, MA Ch 17 Rev. 02) (prova nen accreditala da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,35 Valore di parametro: accettabile per |
‘ consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.t15 Met 1SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mgiL
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Mel 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede lsgale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

L a H " Prof. Giuseppe Nardi "
ombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 =1

Mermbra degl Accordi ¢i Mutuo RiCorascmento

ACCRE

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 zsfu‘?;wmm
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani AT AP eis

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 2 /2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78112
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA
. Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 12/11/2015 14:42

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
16

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria {°C) 13
| parametri rilevati sonoe a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mgfL) 5 Valore ¢i parametre 250 mgil

Solfato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
- Risultato {mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato {(mg/L. 02) 0,9 Valore dl parametro 5,0 mg/L O2

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risuitato (°F) 18 Valore consiglato 15-50°F

Ferro
{Rapportl 1ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (ug/L) : 60 Valore di paramstro 200 pg/l

Incertezza estesa (pgfl) : 7

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggette di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utllizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabillia del 95%

1l ‘}{3;32:19 ;:?3?:: ﬁgJaprgg ngso |r gaﬁm;ggglﬁ . | IR P Il Responsabile di Settore
S0 nan £ .
parzialmente ma sefa nefla sua forma%romp!e!a. Fine del Rapporte di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Seda legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia o .
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda MelHlini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



| Rogione 4/

ASL Mantova

LAB N® 1128

Membro degli Accord! di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF & ILAC

' Rapporto di prova n: 1500387002 Cliente / Commitiente:
e L e e i e e e SERVIZIO IGIENE ALIMENT! NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinale al consumo umano - sala H
Descrizione Camp.! /!
Rif. Acceliazione: 1500387 Verbale: Mod Lsp 09.01
Richlesta: confrollo programmato Data Prellevo: 19-ott-15
Produtiorer San Glorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 09:30
Luogo Prelievo: RED20057XUC00Z - FONTANA - Via Roma - Loc, Data Acceflazione:  19-oit-15
Castiona '
Prefevatore: Operatore tecnico SIAN Data Inizio Prover 19-0it-15
Rif.tegge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 det 02/02/2001 & successive Dofa Fine Prova: 21-01t-15
modifiche
Mod.Campionam.: 1, O. SIAN 13 Dol Emissione 21-otf-15 "
Rapporle di Prova: -
Temperatura esterna 12¢C
Temperatura acqua 17°C
Temperatura di accetlazions 6°C
Profondita pozzo
Caratteri organofettici Soddisfacenti
Prelievo effettuata fontana

Risultall delle Prove

Prova _ Risultato UM fncedezza  Metodo Limiti
Conta di microrganismivitelt -~ - . .18 UFC/ mia 36C - o S GUNIENISO 7L :
e T S P Sl Tt 62222001 (escluse le
SR S _ S R : P - - acque minerali naturali)
Conta di 8atteri coliformi <1 {(*) UFC/ 100 mi UNI EN SO 8308- 0/100 mi
’ o 1:2014 (escluse acque
minerali naturali)
Conta di Enferococchi infestinali s1 . CUFC/100mi o o T UNIENISO 7899- 0/100 mi
S oo o o B et -2:2003 (esclusele -~ L ¢
. : o acque minerali naturali) _
(*) UFC/ 100 m UNIEN1SO 9308-  0/100ml
1:2014 (escluse acque
minerali naturali)

Conta dl’ Escherichia cobi ' <1

{*) = Le prove cosi contrassegnate ¢ figneco del risuliato, non sono Accrediiate da Accredia

Il presente rapporio di prova si riferisce solo al campione sotloposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere rivfodotto parzivimente, salvo approvozione seritta del laboraiorio di prova.
1 campioni vengene eliminali alla data di fine prova ad eccezione di quelli sotioposti a normativa specifica.
Pagina 1di 2

Servizio Laboratorio Saniié Pubblica — U.0. Medica - Dipafimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab,medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscand, 1 - 46100 Maniova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/PI 01838560207



Regione
1 Lombardia

ASL Mantova

LAS N° 1128

Membro degll Accordl di Mutuo
Riconostimento EA, TAF e [LAC

Segue rapporto di prova n°: 1500387-002
Prova Risultato UM Incerezza  Metodo _ /i Limit
I campionamento nen & oggetto di accreditamento /

(*] = Le prove cosl contrassegnale a fianco del risuliato, non sono Accreditate da Accradia

Il prasente rapporto di prova si riferisce solo ol campione sottoposts a prova,
Il rapporto di prova non pud essere riprodolto parzicimente, salvo approvazione scrifta del laberatorio di prova.
[ camploni vengono eliminati alla data dl fine prova ad eccerione dl quelli sottoposti @ normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizio Laboratforie $Sanité Pubblica - U.C. Medica - Dipardimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, - 46100 Maniova - Editicio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.it - CF/PI 01838540207




- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

j " Prof. Giuseppe Nardi " 2
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISC 9001:2008 uencer

Mambro diglt Accordi di Mutvo Ricercsomente

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 i\r-:;idﬂwéwm
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Mo Recogmbion direrens

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78113
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE D! SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0002 ) FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DIMANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potahilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 12/11/2015 14:43 '

DETERMINAZIONI CHIMICO FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C)

Temperatura aria (°C) 12

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore -

ANALISI CHIMICA

data inizio prova _ ' 20/10/2015

data termine prova 27/10/2015
Conducibilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022) -
Risultato (uS/cm a 20°C) 335 Valore di parametro 2500 uSfcm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) +15
Ammonio
{Me!. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risuftato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/t
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030) A
Risultato (NTU) 0,25 Valore di parametro: accettabile per|
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
{Rapporli ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBE 037) ‘
Risultato (mg/L) <0,01 Valare di parametro 0,50 mg/L.
Nitrato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi,l15 - 25124 Brescia i o
Tel, 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rappeorto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellni
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

Lombardia " Prof. Giuseppe Nardi " :
m i SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 v

Mambeo deg't Arcocdi ¢ Mubio Rkonoscmento

1067

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 e aiic
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani e
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it
RAPPORTODIPROVA Pagina2/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78113
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0002 ) FONTANA
Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)
- Data referto 12111/2015 14:43

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua {°C) 17

Temperatura aria (°C) ' 12

I parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rappori] ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risuitato {mg/L} <5 Valore di parametro 250 mgiL

Ossidabilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L 02) 1,0 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00} (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Mat ISS DBA 035)

Risultato {(pg/L) 29 Valore di parametre 200 pg/t
Incertezza estesa (ug/L) +4

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n, 31 - D.L. 02/02/32 n. 27 -
MNon oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcelata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabitita del 95%

!l prasents rapporta riguarda sola | campion], del dl 1l Responsabile di Settore
soltoposti a prova e non pud essers riprodotto .
parzialmente ma solo neg.: sua forma complela. Fine de! Rapporte di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Sede legate: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla .
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita [VA: 03436310175
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Regione
Lombardia

53 i

ASL Mantovdg

| LtAg N® 1128

HMembro degli Accord! di Mutuo
Riconoscimenta EA, IAF e ILAC

Cliente / Committente:

Rapporto di prova ne: 1500387-003
e SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

MANTOVA
Via Del Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consume umano - sala H
Descrizione Camp.! - [/
Rif. Accetfuzione; 1500387 Verbule: Mod Lsp 09.01
Richiesta: confrello programmaoto Data Prelievo: 19-0t1-15
Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prefievo: 09:15
Llyogo FPrelievo: REO20057XU0001 - FONTANA - Via Matteotii Data Accelfazione:  19-0it-15
Prefevafore: Operatore tecnico SIAN Dafa Inizio Prova: 19-0tt-15
Rif.legge/Autoris: 0.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Dafet Fine Prova: 21-ot-15
rnodifiche :
Mod.Campicnan.: I, C.SIAN 13 Dato fmiss}f@ﬁ?.’ Qi:-bﬁ.-'ls. s
Rapporio di Prova:
Temperatura eslema [2°C
Teniperatura acqua 18°C
Temperatura di accettaziong 6°C
Profondita pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacent
Prelievo effettuato fontana
Risultati delle Prove
Prova Risultato U.m Incertezza Metodo Limiti
Conia di microrgantsmi vitali SEEE - UFC/ mi & 36°C ' : "UNIENISO ;.1 - o
EO T : E SRR g .- 82222001 (esciuse le’
S : S e Do “acqiig minerall naturali)
Conia di Batteri coliformi <1 (*} UFC/ GO mi UNI EN 1SO 9308- 07100 ml
1:2014 (escluse acque
minerall naturali)
Conta di Enferocecchl infestinal] T<1 L UFC/100mI UNIEN 15O 7889- " /100 m!
L S T R - 2:2003 (esclusele .~ o
; : L acque minerali naturali)
Conta di Escherichia coll <1 {*) UrC/ 100 ml UNI EN ISO 9308- 0/100mi
1:2014 (escluse acque
minerali naturali)
(*} = Le prove cos contrassegnate ¢ flanco det risultato, non sono Accreditate da Accredia
I presente rappoerto di prova si riferisce solo al campione softoposto o prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziolmenie, salvo approvazione scrifta del iaboratorio di prova.
I campionl vengono eliminati alla data di fine provo ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
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{*] = Le prove cosi confrassegnate a fianco del risullato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rappoerio di prova si riferisce solo al compione sottoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzdicimente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova,
t campioni vengoneo eliminali alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normaliva specifica.
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Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescla
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78114
Prefievo in data 19/10/2015 Ricevuto il  20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c¢/o Municipio, 1 46030 San Giergio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedents A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campicnato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del pre[evatoré (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 1211/2015 14:43

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C} 18

Temperatura aria {°C) i2

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 20/10/2015
data termine prova 27/10/2015

Conducibilita
(Rapporti ISTESAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risuitato (uS/cm a 20°C) 335 Valore di parametro 2500 pSicm a 20°C

Incertezza estesa (uSfem a 20°C) t15

Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
' Risultato (mg/L.) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbidita :
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030}
Risultato (NTU) 0,30 : Valore di parametro: accettabile per |
consumatori e senza variazioni anomale

Incertezza estesa (NTU) +0,05

Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) -
Risultato {mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

Nitrato
(Rapporti ISTESAN 2007/31 pag.i15 Met IS5 GBB 037}
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L

Continua ...
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RAPPORTODIPROVA Pagina2/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78114
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgic Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da : ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniante da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 12/11/2015 14:43

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C)

Temperatura arla (°C). 1 2

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Clorito
(Rapporll ISTISAN 2007/31 pag.118 Met 1SS CBB 037) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (ug/L) 3 Valore di parametro 700 pg/L

Cloruro
(Rapporl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBSB 037) ‘
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Mat 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Mat 1SS BEB 027) {prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L 02) ' 0,5 Valore di parametro 5,0 mg/l. 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporli ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (ug/L) 33 Valore di parametro 200 pgil.

Incertezza estesa {ug/L) +4

Continua ...
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78114
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevute il  20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L, DI MANTOVA .
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzions Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 1211172015 14:43

DETERMINAZIONi CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperalura acqua (°C)
Temperatura afia {°C) 1 2
| parametri rilevatl sono a cura del prelevatore

Arsenico
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)

Risultato (ug/L) 2 Valore di parametro 10 pgiL
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai vatori di parametro

D.L, 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
MNon oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viens calcolata utilizzando un fatore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

1 pnmsn’:Je mpgvoang :guna;ggo!: 1 :am;ﬁgnln . P Il Responsabile di Settore
50l stla ssara riprodotto .
pamqglomenlep(ma sole nefla sua ferma completa. Fine de Rappor‘to di Prova Dr. Alessandra Marino
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Tel. 030.38381 - wavw.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Doft. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175




