sistema Socto Sanitario

Regione
Lombardia

ATSVai Padana

Dipartimento Prevenzione Medico
sede Termitoriale di Mantova
Servizio lgiene Alimenti e Nutrizione
Mantova , 07 settembre 2016

Protocollo

27 220, l{ G Spett.le Sig. Sindaco
(O Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8
46030 San Giorgio di Mn - MN

Oggetto: Trasmissione certificati potabilita ( prelievo del 22~ 08 -2016)

Si trasmette copia dei Certificati di Analisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1600304 — 017 - 1600304 — 018 - 1600304 — 019 - 1600304 -
020 effettuato’i in data 25 - 08 - 2016 e n . POT/ 91250 - POT /91251 - POT /91262 - POT/
91253 effettuatofi in data 25 -08 - 2016 . ‘
Utente: Acquedotto Comunale.

Puntofi di prelievo : Fontane
Indirizzo : Via Folengo , Loc. Tripoli — Via Garibaldi , Loc. Vilianova de Bellis ~ Via Roma ,

Loc . Castiona — Via Matteotti
Da esso si evince che, secondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO : Acqua POTABILE relativamente ai parametri
ricercati.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
i6s 2

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.als-valpadanalt - C.F £ P 02481970204
sede Tenitoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334952 - sian.mantova@asimn.it




sistema Socio Sanitario

LAB NP 1128

Membro degll Accordi dl Mutua
Riconoscimento EA, IAF @ ILAC

S
" Rapporto diprova n 1 600304017 Clienie / Committente:
e L L e el SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
446100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acgue destinate al consumo umana - sala H
Descrizione Camp.: ROUTINE
Rif. Acceftazione; 1600304 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controllo programmato Dot Prelievo: 22-ago-16
Produttore: san Giorgio di Mantova - MN Cra Preffevo: 15:00
Luego Preflevo: REO20057XU0001 - FONTANA - Via Matteott Data Acceftazione:  22-ago-16
prefevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inizio Prova: 23-ago-16
Rif.Legge/Autoriz! D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prove 25-ago-16
madifiche
Mod.Cumpionam.: .O.SIAN 13 Da?al:'mrssrone 2 5_ Ggo- L6
_ 'Rapporto di Provén
Temperatura estema 27°C
Tenperatura acqua 24,2°C
Temperatura di accettazions 53°C
Profonditd pozzo
Caratteri organofettici Soddisfacenti
| Prelievo effetiuato ‘ fontana

Risultati delie Prove

Prova _ _ Risultato U.M ‘ Incertezza Metodo Limi'rlﬁ 7

Conta di microrganlsmivitali  ~ "0 6 CURCmiGaeC UNIEN1806222:2001 - - o '

Sontadisatied cofforml <1 uest00m UNIENTSO 8308-  0/100 mi.
1:2014

Gonta di Enterococchi nfestinall 7 <1 TR0 s ggggg‘ IS0 7898- © 07100 ml -

Conla di Bscherichia coll o1 urc/0oml " 11Jr§:) ;af'l'so 9308 0/100ml

Il presente rapporto di prova §i riferisce solo al campione sotiéposto G prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotio parzicinente, salvo approvazione scritta de! laboratorio di prova.
| camploni vengono sfiminati alia data di fine prova ad eccezione di quslll sotoposti a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

servizo Laboratorie Sanitd Pubblica - V.0, Medica - Dipariimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334719 - e-mail iab.medico@asimn it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 446100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimnuit - CF/PI 02481970206



Sistema Socio Sanitario

‘Regione
Lombardia

ATS Val Padana . LAB N° 1128

Membro degll Accordi dl Mutuo
Rlcenosciments EA, 1AF e [LAC

Segue rapporto diprovan®; - 1

Proval Risultato UM Incertezza Metodo Lirnit]

It campionamento non & oggetlo di accreditamento

] Responsabi_!;a/del Laboratorio

S
Dr.ssa Qristina Franchini
{
i

\

Il presente rapporto di prova s riferisce solo al campione sotfoposto a prova.
It rapporto di prova non pud essere riprodotto parziadmente, solvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
1 campioni vengono eliminat! alla data di fine prova ad eccezione di quelit sotoposti a normativa specifica,

Servizie Laboratorlo Sanitd Pubblica - U.0O. Medica - Dipardimento Prevenzione Medica
vict def Toscani, 1- 46100 Mantova - Ediificio 9 - Tel. 0374 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimn.if

ATS Val Padana- Sede Legole - via det Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.oslmn.it - CF/Pl 02481970206
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Sistema Soclo Sanitario

Regione

ATS Brescid

Lombardia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
" Prof. Giuseppe Nardf "

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 1anes

Membro deg Accord & Mutd Reonoscimente

ACCREDIA ',S

PENTETALINNG D4 ACCRECITAMENTO:

CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 zrfmir:j;w e
Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Rtz Recogation Ajresmints

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina 1/2

Campione di
Prelievo In data
Provenienza

Prelevato pressoc
Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/91253/16
Ricevuto il  23/08/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
22108/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di camplonamento non & accreditata)

25/08/2016 16:27

data inizio prova
data termine prova

Conducibilita

ANALISI CHIMICA
23/08/2016

25/08/2016

(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1S5 BDA 022)

Risultato (uSfcm a 20°C) 323
Incertezza estesa {uS/cm a 20°C)

Ammonio

Valore di parametro 2500 uS/cm a 20°C
t 15

(Mat. MA Ch 17 Rev. 02) {prova non accreditata da ACCREDIA}

Risultato (mg/L)

Torbidita

<0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.93 Mél 1SS BLA 030}

Risultato (NTU)

Nitrito

Valore dl parametro: accettabile per i

<0,05
consurmatori e senza variazioni anomale

{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.1156 Met ISS CBB 037}

Risultato (mg/L)

Nitrato

<0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risuitato (mg/L)

Clorito

<5 Valore di parametro 50 mg/L

(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037) {prova non acoreditata da

ACCREDIA)
Risuitato (pg/L)

448 Valore di parametro 700 pg/L

Continua ...

ATS di Brescia- Seda lagale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla
Tel, 030.38381 - wwav.ats-brescla.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita [VA; 03775430980

Rapporte di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellint



Sisterna Socio Sanifario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
N LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ﬁg&*}f&@ :S

Reg ione " Prof. Giuseppe Nardf "

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN SO 9001:2008 wawnss
) CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 i;:g;é;wm;m
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis T

Via Balestrieri, 7 - 256124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/91253/16
Prelievo in data 22/08/2016 Ricevuto il 23/08/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cfo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSQORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Prac.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 25/08/2016 16:27

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato {mg/L) 6 Valore di parametro 250 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) 1

Solfato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mgfL) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met |SS BEB 027} (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (mg/L O2) 0,7 Valore di parametra 5,0 mgiL 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valare consigliato 15-50°F

Ferro
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (pg/L) 26 Valore di parametro 200 pgiL

Incertezza estesa (ug/L) +3

Arsenico
(Rapporl ISTISAN 2007/31 pag.213 Met 1SS DAA 003)
Risultato (ug/L) 2 Valore di parametro 10 pg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetio di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utillzzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita de! 5%

et A %ﬂfdg:gs’%}ﬂgm'm FIne del Rapporto dl P Il Responsabile di Settore
parzlaimanta ma sclo naﬁ'a-'sua forma completa. ne cel kapporto rova Dr, Alessandra Marino

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia . . .
Tel. 030.38381 - wwaw.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellinl

Codice Fiscale e Partita IVA; 03775430080



sistema Soclo Sanifario

Regione
Lombardia

ATS Val Padand

LAB N® 1128

Membro degtt Accordi dI Mutuo
Rlconoscimento EA, IAF & ILAC

-

Roppor’fo di provon° 1 600304-018 ! Cliente / Commitiente:
A e SERVIZIO IGIENE ALIMENT! NUTRIZIONE

MANTOVA
Vig Dei Toscani, 1
48100 MANTOVA (MN)

Tipo Prove: Acque destinate ol consumo umano - sala H

Descrizione Camp.! ROUTINE

Rif. Accetfazione: 1600304 Verbale: Mod LSP 09.01

Richiesta: controllo prograrmaito Data Prellevo: 2%-ago-16

-Produtfore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prefievo: 15:15

Luogo Prellevo: REC20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Data Acceffazione:  22-0go-16

_ Loc. Villanova De Bellis
Prelevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Dala Inizie Prova: 23-ago-16
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 25-ago-14
modifiche
Mod.Camplonom.: 1, O.SIAN 13 Daié Emissione - . 2509016
: Rapporio di Prova . ]

Temperatura gstema 27°C

Temperatura acqua 27,4°C

Temperatura di accetiazione 5,3°C

Profondita pozzo

Caratteri organolettici Soddisfacenti

Prelievo effettualo fontana

Risultali delle Prove
Prova o ~ Risultato U.M Incertezza Metodo Limiti
Contadl microiganisiml vitall. = LB URCmlg sgec. Ve th U UNIEN1806222:2001 S f S
Conta di 8atter colifermi <1 UFC/ 100 ml UNI EN ISO 8308- 0/160 ml
1:2014
UNIENTS0 7699 - 0/100 ml s s

Conta di Enferococchi Infestindil

22003 T

UNI EN 1SO 9308-
1:2014

Conta dif Escherichia coll < ©UFC/ 100 " o/i00ml

Il presente rapporto di prova § riferisce solo al campione sottoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, saivo approvazione scritia del laboraiorio di prova.
| camploni vengono eliminati alle data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specificd.
Pagina 1di2

servizlo Laboratorlo Sanité Pubbitca - V.0, Medica - Dipatimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Manfova - Edificio 9 - Tel. 0374 334918/21 - Fox 0376 334219 - e-mall lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscan, 1 - 46100 Mantova - Tel. 03746 3341 - www.asimn.it - CF/P 02481970206



Slstema Socio Sanitarlo

Regione
Lombardia

ATS Val Padana LAS H° 1128

Membro deg't Accordl di Mutue
Riconascimento EA, IAF e ILAC

' Segue rapporto di provan® - -

Prova Risuitato UM Ingertezza Metodo Limitl
Il compionamento non & oggetto di accreditomento

[l Responsablile del Laboratorio

Df’ssa Gridtina Franchini
7

o

Il presente rapporto di prova st riferisce solo al campione sotio.posto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotio pardalments, salvo approvazione scritta del laboratorio di prove.
| compicni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelll sottoposti a normativa specifica.
Pagina2di2

servizio Laboratorio Sanita Pubblica - V.0, Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 7 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mdl lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - vio del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/Pl 02481970206



Slsterda Socio Sanitario

| Regione

Lombardia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
" Prof. Giuseppe Nardl ”

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNJ EN 1SO 9001:2008 wanww

ACCREDIA

VENTE FIALANG £3 ACCH PITAMENTO:

_ ] CERTIFICATO DA RINAN® 28036/12/5 iwff;; i
ATS Brescid Direttore: Dott.ssa Daria Barberis HisalRocognton arerent
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-maill laboratorio@ats-brescia.it
RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/91250/16

Preflevo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campicnamento
Data referto

2210812016 Ricevuto il  23/08/2016
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova

( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)

25/08/2016 16:25

data inizio prova
data termine prova

Conducibilita

ANALIS] CHIMICA
23/08/2016

24/08/2016

{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)

Risultato (uSfcm a 20°C)
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C)

Ammonio

333 Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C

+15

(Met. MA Ch 17 Rev. 02) {prava non accreditata da ACCREDIA)

Risultato {mg/L)

Torbidita

<0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapportl ISTISAN 2607/31 pag.93 Mst 1SS BLA 030)

Risultato (NTU)

Incertezza estesa (NTU)

Nitrito

Valore di parametro: acceltabile per i
consumatori e senza variazioni anomale

0,20
+ 0,05

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato (mafl)

Nitrato

<0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato {mg/L)

Cloruro

<5 Valore di parametro 50 mg/L

(Rapportl [STISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato (mg/L)

incertezza estesa (mg/L)

Valore di parametro 250 mg/L.

o O

Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzl, 15 - 25124 Brescia
Tel, 030.38381 - vwaw.als-brescia it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Meflini

Mambiro deg Acordi di Mutuo RICONGSOmenta



sistema Socio santaro DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO Di SANITA' PUBBLICA f\%‘}fglﬁ '&

Reg ione " Prof. Gluseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 uswwosr cesomens
. CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ;%%E%;MF o
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Hcageson e

Via Balestrierl, 7 - 25124 Brescia
te!. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/91250/16
Prelievo in data 22{08/2016 Ricevuto il  23/08/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoic / Potahilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 25/08/2016 16:25

Solfato
(Rapport] ISTISAN 2007/31 pag.115 Met |SS CBB 037)
Risuttato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mgil

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) {prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L O2) 1,8 Valore dl parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (pgil) <20 Valore di parametro 200 pg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
DL, 02/02/01 n, 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Mon oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utllizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

e °',‘;§’,,""’“°s‘;’e‘“ﬂ’;‘i‘§2{w Fine de! Rapporto di P 1l Responsabille di Setlore
oae essere fpr
paera!-menlewm sclo nemua ferma completa. ne del Rapporto rova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruz2), 16 - 25124 Broscia . . . i
Tel. 030.38381 - wvav.als-brescla.lt - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Ststema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ATS Val Pddqnd LAB N° 1128
Mambro degll Accordi di Mutuo
Rlconoscimento EA, IAF e ILAC
Rapporio di prova n®: 1600304-019 .| Cllente / Committente:
o i - A SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
46100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - sala H
Descrizione Camp.; ROUTINE
Rif. Acceltazione: 1400304 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controfio programmato Data Preiievo: 22-ago-16
Produttore; $an Giorgio di Mantova - MN Ora Prefievo: 14:30
Luogo Frelievo: RE020057XU0003 - FONTARA - Via Folengo - Data Acceltazione:  22-ago-16
Loc.Tripoli
prefevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inizio Prova: 23-ago-16
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 25-ago-16
modifiche
Mod.Camplongm.: . O.SIAN 13 Data Emissione - -25-c1go.§!6
_ . ‘Rapporfo di Prova: - ]
S ——————— S —————— — =
Temperatura esterna 27°C
Temperaturd acqua 174°C
Temperatura di accettazione 5,3°C
Profonditd pozzo
Caratteri organoleitici Soddisfacenti
urclicvo effettuato foptana S
Risultati delle Prove
Prova ~ Risuitato um Incertezza  Metodo Limiti
Conta df microrganismi vitali =+ "5 o URC/mia36°C i UNEENISO 62222001 L
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNI EN SO 9308- 0100 ml
1:2014
Conta di Enferococehi infestinali - . <1 - CgRe/100ml T T UNLENISO 7899 C0/100ml
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml UNL EN ISO 9308- 0/100ml
1:2014
Il presente rapporio di provea si riferisce solo al campione sottoposto a prova.
i rapporto di prova nen puo essere riprodotto parzicimente, salvo approvozione scrifta del laporatorio di prova.
1 campioni vengono eliminati clla dola di fine prova ad eccezions di quelii sottoposti a nermativa specifica.
Pagina 1 di 2

servizio Laboratorio Sanlta Pubblica -~ U.O. Medica - Dipartimenio Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ - Tel. 0376 334918721 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimmn.it

ATS Val Padand- Sede tegale - via del Toscani, 1 - 461 00 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/Pl 02481970206




Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Segue rapporto di provan® - - 1600304-019

Sisterna Soclo Sanitario

LAB N° 1128

Membro degli Accordi di Hutuo
Riconoscimento EA, TAF & ILAC

Prova Risultato U.M

Incertezza  Metodo Limiti.

Il camplonamento non & oggetto di accreditamento

1l Responsabile del Laboratorio

Dr.ssd Cristimﬁanchini

...,‘_,.M"j/

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al compione sotioposio d prova.
Il rapporto di prova non pud essere fiprodotio parziamente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova,
| campioni vengeno eliminali alla daia di fine prova ad eccezione di quelli soitoposti a normativa specifica.

Pagina2 di 2

Servizlo Laboratorio Sanité Pubblica ~ U.O. Medica - Diparimento Prevenzione Medica

via dei Toscani, 1- 46100 Manlova — Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 -

Fax 0376 334219 - e-mail lab.medico@aslmn.it

AT$ Vol Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/P1 02481970206



Sistema Socio Sanifarle

Regione

Lombardia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ﬁcﬁf}fgiﬁ\ :\

" Prof. Giuseppe Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 varmer

Mambro degl Acterdi di Mutuo Riconoscimento

) CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 i{» :fel;; e
ATS Brescid Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Rt rearents
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/91251/16
Prelievo in data 22/08/2016 Ricevuto Il 23/08/2016

Provenienza
Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova

( RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO D! MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non é accreditata)
25/08/2016 16:26

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 23/08/2016
data termine prova 24{08/2016
Conducibilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (uS/em a 20°C) 331 Valore di parametro 2500 pSfcm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) 156
Ammonio
{Met, MA Ch 17 Rev. 02) (prava non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mgfL) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030}
Risultato (NTU) 0,25 Valore di parametro: accettabile per |
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.116 Met ISS CBB 037}
Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
{Rapporli ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037}
Risultato (mg/L) 6 Valore di parametro 250 mgiL.
Incertezza estesa (mgfl.) 1
Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - vww.ats-brescia.il - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430080

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini



sistema Socio Sanlario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA ACCREDIA \

LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA ACCREDIA
Reg ione " Prof, Giuseppe Nardi " = :
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 uswssr
e . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 2$E§;’w3ﬂ;m
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis ot Rocog s Aeerics

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-38386486 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.lt

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/91251/16
Prelievo in data 22/08/2016 Ricevuto il 23/08/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 25/08/2016 16:26

Solfato
(Rapparti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L ©2) 0.7 Valore di parametro 5,0 mg/L O2

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliate 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1S5 DBA 035)
Risultato (pgfL) 23 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa (Jg/L) £3

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggelto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: Lincertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore dl coperiura K=2 ad un livello di probabilita del 85%

1l presenta rapporto riguarda so'o | camplonl il Responsabile di Settore

sottoposti a prova 8 non essare riprodotto i
parZizimente ma sola namua fo:ma%omp!eta, Fine del Rapporto df Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia . .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescla.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitafe del Chimico Dott. Linda Meflini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



slstema Socio Sanitario

Regione
Lombardid

ATS Val Padand ‘ LAB 0 1128

Mambro degh Accordi di Mutus
Ricanoscimento EA, 1AF ¢ ILAC

—_—_—.———/—!—_._-_—__._—————'—_‘
Rapporto di provan®; 1 600304-020 Cliente / Commiftente:
T R o i g e SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
446100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - sala B
pescrizione Camps  ROUTINE '
Rif. Accefltazione: 1600304 Verbale: pMod LSP 09.01
Richiesta: controflo programmaio Dala Prelievo: 22-ago-16
Produfiore! San Giorgio di Mantova - MN Ora Prellevo: 14:45
Luoge Prelievo! RE020057XU0002 - FONTANA - Via Roma - Loc. Data Acceftazione:  22-0go-16
Castiona
Prelevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Dala Inizio Prova: 23-ago-16
Rif.Legge/Autoriz.! D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 25-ago-16
maodifiche
Mod.Campionom.: |, O.SIAN 13 batd Emissione % © 25-ago:14 "
Rapporto di Prova: ——f—”f'j
Temperatura estema 27°C
Temperatura acqua 21°C
Temperaiura di accettazions 5,3°C
Profondita pozzo
Caratteri organofettici Soddisfacenti
| Prelievo effettuato fontana
Risultatl delle Frove
Prova o Risulfato UM Incertezza  Metodo ~ lmitt
Conta di microrganismi vitall - BT UFC/mia36°C eh T UNEEN SO 6222:2001.
Conta di Batter coliform <1 UFC/ 100 ml UNIEN SO 9308-  0/100 ml
1:2014
Conla di Enferococchi Infestinall . - et R0l . UNIEN18O 7889 i 0f100mI L
Conia dl Escherichia coli <1 UFC/ 100 mi UNI EN ISC 9308- 0/100mi
1:2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposte a prova.
Il rapporto di prova non pud essere fiprodoito parZigimente, salvo approvozione scritta dal laboraiorio di prova.
| campioni yengono eliminadi alla data di fine prova ad eccedone di quelli sottoposti a normativa specifica.
Pagina 1 dl(2

servizio Laboratorio Sanité Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medlca
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0374 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-malll lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0374 3341 - www.asimn.ii - CF/Pl 02481970206



Sistema Soclo Sanltario

Reglione
Lombardia

TS Val Padana

Segue rapporto diprovan®: ©  1600304-020

LAB N® 1128

Membro degll Accorci di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

Prova ' Risultato U.M Incertezzd

Metodo Limiti

Il campionamento non & oggetto di accreditamento

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.sg ristina Franchini
I

/
j
Y

Il presente rapporto di prova st riferisce solo al campione. sotfoposto a prova.

il rapporto di prova non pud essere ripredotio parziolmente, salvo approvaziene scritta del laboratorio di prova.
I campioni vengono eliminatl alla data di fine prova ad eccezione di quelll soltoposti a normativa specifica,

Pagina 2 di 2

Servizio Laberatorio Sanité Pubblica - U0, Medica - Dipariimento Prevenzione Medlca
vic del Toscani, 1- 46100 Manlova - Edificlo § - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mall lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantava - Tel, 0376 3341 - www.asimn,it - CF/Pl 02481970206




Sistema Socio Sanltario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ACCREDIA ':'S

" Prof. Giuseppa Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN IS0 9001:2008 warresr

CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 a&“’;&“:"jc Resmsemene
Direttore: Dott.ssa Daria Barberis HE o Rceeis e
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Campione di
Prelievo in data
Provenienza

Prefevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/91252/16
Ricevuto il 23/08/2016

AGQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
22/08/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
( RE020057XU0002 ) FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA

A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
25/08/2016 16:26

data inizio prova
data termine prova

Conducibilita

ANALISI CHIMICA
23/08/2016

24/08/2016

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)

Risultato {uSfcm a 20°C) 335

Valore di parametro 2500 uS/cm a 20°C

Incertezza estesa (uS/em a 20°C) x15

Ammonio

{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L)

Torbidita

<0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risultato (NTU}

Nitrito

0,10 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037}

Risultato (mg/L)

Nitrato

<{,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 155 CBB 037)

Risultato (mg/L)

Cloruro

<5 Valore di parametro 50 mg/L.

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBE 037)

Risultato (mg/L)

6 Valore di parametro 250 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) t1

Continua ...

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 16 - 26124 Brescia
Tel. 030.38381 - vww.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Rappoerto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Melini



Sistema Socio Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA .
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ﬁ%%&gl@ '-'S

Reg ione " Prof. Gluseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 wenews

, , CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 Ea“:i*;:z&;:f ::: Ruenssanee
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Htasl Rocsgnion Aorcents

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838468 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA ‘ Pagina 2 /2

Campione dj ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/91252/16
Prelievo in data 22/08/2016 Ricevuto il  23/08/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0002 ) FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.5. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 25/08/2016 16:26

Solfato
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L.) <5 Valore di parametro 2560 mg/L

Ossidabilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.87 Met ISS BEB 027} (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risuitato (mg/L. 02) 0,7 Valore df parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accredilata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigltato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (ug/L) <20 Valore di parametro 200 pg/L.

INTERPRETAZIONE DATI| ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L.. 02/02/02 n. 27
Nen oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello dI probabilita del 95%

I presenta rappasto riguarda solo 1 camploni Il Responsabile di Settore

sotlopostl a prova e non pud assare rfprodotio
parziaiments fa $0% rela sua forms cormpor. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia,it - informa @ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03776430580




