Slstema Soclo Santtarlo

i Regione
d Lombardida

S Vdl Padana

Dipariimento Prevenzione Medico

Sede Tertoriale dl Mantova

Servizio Igiene Alimentl e Nulrzione
Mantova, 19 maggio 2016

Protocollo
G S Spett.le Sig. Sindaco
e QO 2T 55 //(’f Comune di SAN GIORGIO::-
i ' P.zza Della Repubblica 8 ;-5
s 46030 San Glorgio di Mn +MN

G,

Ofigetto: Trasmissione cerifioatl potabilita. ( prelievo del 27 ~ 04 -2016) e

Si trasmette copia dei Certificatl dif Analisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1600139 — 005 - 1600139 — 006 - 1600139 = 007  effetiuatofi in
data 29 - 04 - 2016 e n. POT /85558 - POT / 85559 effetiuatof in data 18 ~ 05 - 2016
Utente: Acguedotto Comunale,

Puntofi di prelievo ; Fontane ' _
Indirlzzo : Via Folengo , Loc. THpoli — Via Garibaldi, Loc, Villanova de Bellis

Da esso sl evince che, sscondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME GHIMICO E BATTERIOLOGICO : Acqua POTABILE relativamenté-al parametri
ricercati. '

Distinti saluti

Servizlo Iglene Alimenti e Nutrizione
Settore Acque Potabilli
Il Dirigent dico,SIAN

Dott M%‘

ATS della Val Padana

Sade Legale: Via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.afs-valpadana.it - C.F / Pl 02481970204
Seds Temtoriale di Mantova: Via del Toscanl, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 334952 - stan.mantova@astmn.lt




i i f", -
O
Sisterna Socto Sanitario = NE R

ACCREDIA

Regione AY
4 Lombardia oo ' <
ATS Val Padana LAB K* 1128
#Membro degll Accord] di Mutuo
ficonescimento EA, 1AF a ILAC
“Rapporio di prova n%; 1600139-005 | Cliente / Committente:
o PR T T T T e SR DT R SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA :
Via Del Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umane - sala H
Descrizrione Camp.: ROUTINE
Rif, Acceltazione: 1600139 Verbale: Mod L3P 02.01
Richiesta: controllo programmato Data Prelievo: 27-apr-16
Produffore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prefievo! 09:45
Luogo Prelievo: RED20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Dafa Acceftazione:  27-apr-16
Loc. Villanova De Bellis
Prelevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inizio Prova: 27-apr-16
Rif.Legge/Auloriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 29-apr-16
modifiche
Mod.Campionam.: |, O. SIAN 13 Dald Emissione 1 29-cpr-14 .
. ‘Rapporto di Prova: .0 '
Temperatura esterna 13°C
Tentperatura acqua 17°C
Temperatura di acceltazione doC
Profondita pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Prelievo etfetluato fontana
Risultati delle Prove
Prova . Rsutalo UM Incertezza  Metodo Limii
‘Conita di mictorganismivilall 1+ BT URG/MEG36°C U ENISQ6222:2001 1 o f
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 m! UNE EN 1SO 9308- 0/100 ml
1:2014
‘Conta di Enteracoceh infestingli - CLURC 100 mi S UNIENISO 7899- 0100 ml
. B R N I S et A R LT S i 22003 0 '_:-f_:
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 mi UNIEN ISO $308- 0/100mi
1:2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova,
Il rapporto di prova non pud essere fiprodoito parzidimente. salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
1 campioni vengono eliminatl alla data di fine prova ad eccezone di quelli soltoposli a normativa specitica.
Pagina 1 di 2

servizlo Laboratorlo Sanité Pubblica - U.0. Medica - Dipardimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mall lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.li - CF/Pl 02481970206



Sistema Soclo Sanitario

Regione
« | ombardia

ATS Val Padana LS N° 1128

Membto deghl Accord? dl Mutuo
Riconoscmento EA, TAF @ TLAC

ACCREDIA QQ

& LNTE TTAERH0 DF AC(Si DETAMENTO

%Segue rapporto dl-prova n

L=

Prova Risultato u.M Incettezza __ Metodo Limiti
Il campionamenfo non & oggetto di accreditamento

I} Responsablle del Laboratorio

-
Dr.ssa ff;lina ,;anchini

i presente rapporto di prova si riferisce solo al camplone sottoposto a provd.
i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salve approvazone scritta del laboralorio di prova.
| campioni vengonoe eliminali alla data di fine prova ad eccezlone dl guell sottopost! & normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorlo Sanitd Pubbllca - U.O. Medica - Diparimento Prevenzionie Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0374 3341 - www.asimn.it - CF/PI 02481970204



sisterna Socio Sanitarlo DIPARTIMENTO D! IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA QEQSE?@ :'S

Reg lone * Prof. Giuseppe Nardi "

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 ueinesr  esssimene
' ‘ CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 B e
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis i R e

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/85558/16
Prelievo in data 27104/2016 © Ricevutoil 28/04/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzicne Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/05/2016 09:52

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
17

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 13
| parametrl rilevatl sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 28/04/2016
data termine prova 29/04/2016
Conducibllita
(Rapporil ISTISAN 2007/31 pag.55 Met IS5 BDA 022)
Risultato (uS/cm a 20°C) 328 Valore di parametro 2500 pSfcm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) 15
Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova nan accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/l.) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (NTU) 0,20 Valore di parametro: accettabile per|
consumalori e senza variazionl anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) _
Risultato (mg/L} <0,01 Valore di parametro 0,50 mgiL
Nitrato
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L

Continua ... j

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a flrma digitale del Chimico Doft. Linda Mellint
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




Sisterna Soclo Sanifario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA gﬁgﬁgglﬁ \

Regione " Prof. Giuseppe Nardi "

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 wswwsr
_ ) CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 Euiilie ™"
ATS Brescla Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Ko ecsgnton Ageoreres

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.if

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Carmnpione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/85558/16
Prelievo in data 2710412016 Ricevuto il  28/04/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cfo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/05/2016 09:52

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C}

Temperatura aria (°C) 1 3

| parametrl rilevatl soeno a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato {(mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/l.

Ossidabilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato {mg/L 02) 0,8 Valore di parametro 5,0 mg/L. 02

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (ug/L) <20 Valore di parametro 200 yg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n, 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livelle di probabilita del 85%

'sloﬁfsag?a’al’m‘ﬂ "9‘-'3;; solo | Cf'.m%‘g“o:m |l Responsabile di Settore
1L 8 non 855818 .
garzc:g?manl:m solo neta su:?ﬂrrnan%i)mp!aia. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degfi Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescla.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




Sisfema Socio Sanitario

i Regione

ACCREDIA

3

Lombardia LENTE TALA0 DIACCREDTAMENTO
ATS Val Padana LAB 1 1528
Membro degll Accordi dl Mutve
Riconosdmaenta EA, IAF a ILAC
“Rapporto di prova n% 1600139-006 - Cliente / Committente:
e e et i o SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - sala H
Descrizlone Camp.: RCUTINE
Rif. Accellazione: 1600139 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controllo programmato Data Preflevo: 27-apr-16
Produttore: San Glorgio di Mantova - MM Ora Prellevo: 09:00
Lvogo Prefievo: REQ20057XU0003 - FONTANA - Via Folengo - Data Acceftazione:  27-apr-16
Loc. Tripoli
Prelevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Datla Inizio Prova: 27-apr-16
Rit.Legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 29-apr-16
modifiche
Mod.Camplonam.: |, Q. SIAN 13 Daia Emissione . 29-apr16
‘Rapporfo di Provai: '
Temperatura esterna 12°C
Temperatura acqua 15°C
Temperatura di accettazione 4oC
Profonditd pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Prelievo effetivato fontana ]
Risultati delle Prove
Prova ~ Risutato UM Incerferza  Melodo  Lmifl
Conld di microrganismivitdll 18 L URG/miadeec e UNLEN SO 6222:2001 S
Conta di Baiteri coliformi <1 ' UFC/ 10 mi UNI EN ISO 9308- /100 mi
Confadinferccocchiinlosinall <1 URC/I00mE Conoomt
ContadiEscherichia coll <1 UFC/100mi UNIENISO 9308-  0/100m!

1:2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova.
il rapporio di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del taboratorio di prova,
{ camploni vengono eliminati alla dota di fine prova ad eccezione di quelli soitoposti a nermativa specifica.
Pagina 1di 2

servizlo Laboratorlo Sanita Pubblica - U.0. Medica - Dipariimento Prevenzione Medica
via del Toscan, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 — Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail [ab.medico@asimn.it

AYS Va! Padana- Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.ii - CF/PI 02481970206



Sistema Socio Saniiario

Regione
¢l Lombardia

ATS Val Padana

ACCREDIA

LERTE {TALIANO D ACCREDITAMENTO

']..
at
LA N° 1128

Membre deqafi Accordi dl Mutue
Riconoscimento EA, TAF @ ILAC

Segue rapporto di prova n

160

0139-006

Prova Risultato UM Incertezza  Metodo Limiti
Il camplonamento non & oggetto di accreditamento

It Responsabite.del Lahoratorio

nchini

Il presente rapporto di prova sk riterisce solo al camplone sottoposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parZlaimente, salvo approvazicne scritta del laboratorio dl prova.
I campicni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli softoposti a normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorio Sanitd Pubblica — U.O. Medlca - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio ¢ — Tel. 0376 334218/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lub.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Maniova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/P1 02481970206



Sistema Socio Sanitatio DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA QEEEKEQJH{R \

Reg ione " Prof, Giuseppe Nardi *

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 vewsesr
. CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ? M;e:lz";w e
ATS Brescid Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Fir Rocopsion apesrints

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/85559/16
Prelievo in data 27/04/2016 Ricevuto il  28/04/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/fo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc. Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Provenienie da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/05/2016 09:54

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temnperatura acqua (°C)
Temperatura aria {°C) 1 2
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 28/04/2016
data termine prova 29/04/2016
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met |SS BDA 022)
Risultato (uS/cm a 20°C) 326 Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C
Incertezza estesa (uSfcm a 20°C) t+15
Ammonio
{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,05 Valote di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (NTU) <0,05 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale
Nitrito
(Rapporil ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risuitato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapport ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore dt paramstro 50 mg/L
Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzl, 15 - 25124 Brescia . L. .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Sistermnd Socio Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA A%C;,*}Egﬁ \

Reg lone " Prof. Gluseppe Nardi "
d Lombardia SISTEMA D] GESTIONE QUALITA' UNi EN 1SO 8001:2008 s hewosr

—— , CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 i?ﬁﬁ;w:: e
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Mt Koo

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboraterio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campicne di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/85559/16
Prelievo in data 27104/2016 Ricevutoc I 28/04/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova -
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/05/2016 09:54

DETERMINAZIONI CHIMICO- FlSlCHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Tempoeratura aria (°C) 12
1 parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.1i5 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporil ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L. O2) 0,8 Valore di parametro 5,0 mgiL 02

Durezza
(Mst MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 16 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (ug/L) 55 Valore di parametro 200 pg/L.

Incertezza estesa (ug/L) 7

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata ufflizzando un fattore di coperfura K=2 ad un livello di probabllita del 95%

1l presents rapporta riguarda solo | camplonl Il Responsabile di Settore
sotlopost a prova e non essere fprodotio
pamialmsn?apfrna s0l0 neguguaforma%:)mp!ala. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla
Tel. 030.38381 - wwav.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale a Partita IVA: 03775430980




