Regione
Lombardia

ASL Méntova

Mantova , 30 dicembre 2015

Spett.le Sig. Sindaco
Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8
46030 San Giorgio di Mn - MN

Oggetto: Trasmissione certificato potabilita ( prelievo dél 14-12-2015)

Si frasmette copia dei Certificati di Analisi di acgua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1500457 - 001 - 1500457 - 002 - 1500457 - 003 effettuato/iin data
17 -12-2015 e n . POT / 80521 - POT / 80522 - POT / 80523 - effettuato/i in data 18- 12-2015.

Utente: Acquedotto Comunale.

Punto/i di prelievo: Fontane
Indirizzo: Via Matteotti — Via Garibaldi, Loc . Villanova De Bellis - Via Folengo , Loc. Tripoli

Da esso si evince che, secondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO: Acqua POTABILE relativamente ai  parametri ricercati.

Distinti saluti

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Settore Acque

A.8.L. Provincia di Mantova . -

Dipgrikmento ¢f Pravenzions - SLAN,
izic Igiefis Aliment] o Mutrizione)
il Dirigafits kledicpdt Livelto
Sandid C

Servlzio Igiene Alimenti e Nutrizione - Dipartimento Prevenzione Medica
Via del Toscani, 1 - 44100 Mantova — Edificia 9 - Tel, 0374 334967 - Fox 0376 334965 — e-mail: utficio.acque@asimn.it

ASL Manlova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - cr/pl 01838560207

Organizzazione con Sistema di Gestione per la qualitd secondo UNIEN 150 9001:2008



Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB 0° 1128

Membro deglt Accordi di Mutua
riconosciments EA, [AF e ILAC

Rapporto di prova n°: 1500457-001 -

Tipo Prove:

Descrizione Camp.:

Acque destinate ol consume umano - sala H
i/

Cliente / Committente:

SERVIZIO 1GIENE ALl
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1

MENTI NUTRIZIONE

467100 MANTOVA (MN)

Rif. Acceilazione: 1500457 Verbale: Mod. LSP 02.01
Richiesta: controllo programmarto - Data Prelievo: 14-clic-15
Produttore: $an Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 1030
Luogo Prelievo: REQ20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Data Acceltadone: 14-clic-15
Loc. Vilanova De Bellis
Prefevatore: Operatore tecnico SIAN Dala Inizio Prova: 14-clic-15
Rif.Legge/Autoriz.! D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 16-dic-15
modifiche
Mod,Campionam.; L O SIAN 13 Daty Emnissione 17-clic-15
L Rapporto di Prova: =
Temperatura estema 7°C
Temperaturit acqua 16°C
Temperatura di accettazions 5°C
Protondita pozzo
Caralteri organolettici Soddisfacenti
_ Prelievo effcttuato fontana
Risultatli delle Prove
Prova Risultato UM Incerfezza  Metodo Limiti
Conta di microrganismi vitali " 00 s L T URCS mil @ 36°C o - UNIENISO Dol
. S e B - §222:2001 {escluse le
_ _ _ S . - acque minerali naturall)

Conta di Batteri coliformi <1 (*) UFC/ 100 mi UNI EN IS0 9308- 0/100 mi
1:2014 (escluse acque P
minarali naturah)

Conta di Enferococchi Intestingli %7 <1 . T UFC/ 100 mi CUCUNIEN1SO 7899-° 0/100ml

e s T s e B ;- 2:2003 (escluse le T
: o R acgque minerali naturali)

Conta di Escherichia coli <1 *) UFC/ 100 ml UM! EN SO 9308- 0/ 100mk
1:2014 {escluse acque
minerali naturali)

(*} = Le prove cosi confrassegnate a fianco del fisultato, non sono Accreditate da Accredia '

It presente rapperto di prova sl riferisce solo al campione sottoposto a prova.

il rapporto dl prova non pud essere riprodotio parziaimente, salvo approvozione scritta del laboratorio di prova.

| campieni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli soltoposti a nermaliva specifica.

Pagina 1 di2

servizio Laboratorio Sanitd Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Manitova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mall laty.medico@astmn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via det Toscani, 1- 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/P1 01838560207



Regione
Lombardia

ASL Mantova

LAB N° 1128

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue rapporto di provan®: - 1500457-001

Prova Risultato U.M ___Incertezza Metodo Limiti -
Il campionamento non & oggetto di accreditamento

Il Responsabile del Laboratorlo

L'§r.s a Crigtina Franchini
i H

e

7(’3) = Le prove cosi confrassegnate a fianco detl risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al camplone softoposte a prova.
i rapporto dl prova non pud essere riprodotto parzialmenie, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

| campioni vengonoe eliminati alla data di fine prova ad eccezions di gquelll sottoposti a normativa specifica.
Pagina 2 di 2

servizio Laboratorio Sanité Pubblica - U.O. Medica - Dipartimenlo Prevenzione Medlca
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fux 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.it - CF/PI 01838560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
Lom bQ fd‘[(} " Prof. G."useppe Nardi " wheY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 8001:2008 O b ety
ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28038/12/5 ?M;I:?; waw'm -
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani i Rogotin Aeermens

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80521
Prelievo in data 14112/2015 Ricevuto il  15/12/2015
Provenienza COMUNE D1 SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non é accraditata)
Data referto 18/12/2015 15:56

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua {°C) 10

Temperatura aria (°C) 7

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 161212015
data termine prova 17/12/2015

Conducibilita
{Rappartl ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (uS/em a 20°C) 331 Valore di parametro 2500 pSfem a 20°C

Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) 15

Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev, 02} (prova non accreditala da ACCREDIA)
Risultato {(mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

Torbicdita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,60 Valore di parametro: accettabile per
consumatori & senza variazioni anomale

Incertezza estesa (NTU) 0,10

Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037}
Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

Nitrato
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risuitato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/t

Continua ...

ASL Brescla - Sede legale: Viate Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brascla . X )
Tel. 0:30.38381 - www.aslbrescia.it - infforma@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA; 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA 2

L bardi " Prof. Giuseppe Nard} " B
om a SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 wenwce

Membro degti Arcordi di Mutuo RICONGSSmEnte

ASL Brescia CER.TIFECATO DA RIN'A'N 2803.6!1.2/5 i;i::;ﬁ;@‘e.w‘ﬂ.{c
Direttore: Dr. Fabrizio Speziant Mot Recigotan AreTns

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838846 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Camplone di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80521
Prelievo in data 14/12/2015 Ricevuto il 15/12/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cf/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 } FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di camplionamento non & accreditata)
Data referto 18/42/2015 15:56

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C} 10
Temperatura aria (°C) 7
1 parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS C8B 037)
Risultato (mg/fL) 5 Valore di parametro 250 ma/L

Solfato
{Rapport ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1S5 BEB 027) {prova non accreditata da
ACCREDIA})
Risultato (mg/L 0O2) 0,6 Valore di paramatro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA}
Risultato (° F) 18 Valore conslgliato 15-50°F

Ferro
(Rapperti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (pg/L) <20 Valore di parametro 200 pgiL

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L, 02/02/01 n, 31 - D.L, 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livetio di probabilita del 85%

D e Sasare miadon 1l Responsabile di Settore
re fiprodalio i .
parzia'mente ma sofa nefla sua formae:omp!ela. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel. 030.38381 - vww.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mellini
Codice Fiscale @ Partita IVA: 03436310175



Regione
Lombardig

ASL Mantova

Rapporto di prova ne: 1 50_04_57-002

Tipo Prove:

Descrizione Camp.!

Acque destinate al consumo umano - sala H
/f

LaB N° 1128

Membro degli Accerdi di Hutuo
Riconpscimento €A, IAF & ILAC

Cliente / Committente:

SERVITIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA '

Via Dei Toscani, 1

46100 MANTOVA (MN)

Conla di microrganismi vitali - - 9

Conta di Baltert coliformi

Conta di Enferococchi Intestinali

Conta di Escherichia coli

UFC/ mla 36°C -

{*} UFC/ 100 ml

{*) = Le prove cosl comrcssegnot_g fianco del risultato,

Rif. Acceitazione: 1500457 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controllo programmato Data Prelieve: 1 4-clic-15
Produffore: San Giergio di Mantova - MN Cra Prellevo: 10:15
Luogo Preflevo: REO20057XU0003 - FONTANA - Via Falengo - Data Accetfazione: 14-gic-15
Loc.Trpoli
Prelevatore: Operatore tecnico SIAN Data Inizio Prova: 14-dic-15
Rif.Legge/AutoriL: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 & successive Dala Fine Prova: 16-dic-15
modifiche
Mod.Campionam.: [. O.SIAN i3 Data Emisslone . V7-cic-15
- Rapporfo di Prova: ]
Temperatura esterna 7°C
Temperatura acqua 13°C
Temperatura di accettazione 3°C
Profonditd pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Prefiovo effettuato fontana - _ . - 4’
Risultall delle Prove
- Prova Risultato u.m Incertezza  Metodo Limiti
' B : ' 7 CUNIENISO

- §222:2001 (escluse le
acque minesall naturali)

<1 UN! EN 180 9308- 0/100 mk
1:2014 (escluse acque
minerali naturali)
‘<1 - CIURC/I00mMI L UNIENISO 7899~ 0/100ml -
o S R .2:2003 (escluse le e
acque minerali naturali)
<% (*y UFC/ 100 UNI EN 1SO $308- 0/100ml
1:2014 (escluse acque
minerali naturali)
o ono Accedilate da Accredia o
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campicne soffoposto a prova.
i rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
1 campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottopostt a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

servizio Laboratorie $anita Pubbiica - V.0, Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscan, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ - Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova

- Sede Legale - via del Toscani, 1 -

46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.il - CF/P1 01838560207




Regione
Lombdardld

ASL ‘Mantova

LAB N> 1128

Membro degli Accerdi di Muluo
Riconoscimento €A, [AF e ILAC

Segue rapporto diprovan®: = 1500457-002

Prova Risultato U.M Incertezza Metodo __ Limill —
Il campionamento non & oggetto di accreditomento

1l Responsabile del Laboratorio

Dr.sga’ fistina Franchini

{*] = Le prove cosi contrassegnate a fiance del fisuliato, non sono Accreditate da Accredio

Il presente rapporto di prova si riferisce solo of campione sottoposio o prova.
il rapporio di prova nan pud essere riprodotio parzialmente, salvo approvazione scritia del laberalorio di prova.
1 campioni vengeno eliminati atla data di fine prova ad eccezione di quelll sotfoposti a normativa specifica.
Pagina 2 di 2

. Servizio Laboratorio Sanita Pubblica - U.Q. Medica - Diparfimento Prevenzione Medicar
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 — Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimnt - CF/PI 01838560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORI?GDI SANITA' PUBBLICA
Lo i " Prof. Giuseppe Nardi " THELIALY
mbardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 7 e svuiun Rt
ASL Brescidg CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ixm%; d‘ ‘
. Y N . [oRZNE IAF and HAC
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani sl RecEgn Agreements

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/2

Gampione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80522
Prelievo in data 14/12/2015 Ricevuto il 15/12/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO D! MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedents A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Camplonato da SIAN Mantova ,
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/12/2015 15:57

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C}) 13 :

Temperatura aria (°C) 7
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 15/12/2015
data termine prova 1711212015
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met 1SS BDA 022)
Risultato (uSfcm a 20°C) 333 Valore di parametro 2500 pSlem a 20°C
Incertezza estesa (USfcm a 20°C) + 15
Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA}
Risultato (mgfL) <005 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapperti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met IS5 BLA 030)
Risultato (NTU) 0,45 valore di parametro: accettabile per |
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) +0,10
Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <0,01 Valore di parametio 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (ma/t.) <5 Valore di parametro 50 mg/l
Continua ...

ASL Brescla - Sede lagale: Viale Duca degli Abruzzl, 15 - 25124 Brescia . o
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescla.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mellini

Caodice Fiscale e Partita [VA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

L " Prof. Giuseppe Nardi " -
ombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 vates

Memibre deg Accardi di Mutuo RICOrastmanto

ASL Brescia CER.TIFICATO DA RIN.A.N 2803.6/1 .21'5 i;@ m;;ﬂﬂmﬂfm
Direttore:; Dr. Fabrizio Speziani Htesl oo aion dipeamens

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel, 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80522
Preligvo in data 1411212015 Ricevuto il  15/12/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO Di MANTOVA
Richiedante A.S.L. DI MANTOVA :
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campicnato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/12/2015 15:57

DETERMINAZION] CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperalura acqua (°C) 13
Temperatura aria {°C} 7
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Cloruro
(Rapportt ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di paramelro 250 mg/l.

Ossidabllita
{Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.97 Met IS8 BEB 027} (prova noen accreditata da
ACCREDIA}
Risultato (mg/L 02} 0,7 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 17 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035) _
Risultato {ug/L) 23 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza ostesa (pg/L) 3

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 62/02/02 n. 27
Nen oggetio di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene ¢alcolata ufilizzando un faitore di copertura K=2 ad un livello dl probabilita def 95%

1l prasante rapporta figuarda so'o | camplont Il Responsabile di Settore

sottopos'i a prova e non pud essera riprodotto H ,
pardiaiments ma soio nelia sua forma completa. Fine del Rapporto df Prova Dr. NESSGHdFa Marino -

ASL. Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla .
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@astbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita iVA: 03436310175



Regione e
Lombardida ij/

ASL Mantova ‘.
/ LAB N> 1128
Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°1500457-003 Cliente / Committente:

T T e S PR T SERVIZIO IGIENE ALIMENT]I NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
456100 MANTOVA (MN)

Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - sata H

Descrizione Camp.: /

Rif. Accellazione: 1500457 Verbale: Mod LSP 09.01

Richiesta; controllo programmato ' .. Daia Frelisvo: 14-dic-15

Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 10:00

Luogo Prelievo: REQ20057XU0001 - FONTANA - Via Matteott Datu Acceltazione: 1 4-clic-15

Prelevatore: Ogperatore techico SIAN ) Dafa Infzio Prova: id-dic-15

Rif.Llegge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/200t e successive Dala Fine Prova: 16-clic-15

‘ modifiche .
Mod.Campionam.: 1. O, SIAN 13 Data Emissione 17-dic-15
: ' Rapporto di Prova: B

Temperatura esterna 7°C

Temperatura acqtia 13°C

Temperatura di accettazione 5°C

Profonditd pozzo

Carateri erganolettici Soddisfacenti

Prelievo effettuato fontana ] ]

Risultali delie Prove

Prova ' Risultato UM Incertezza - Metodo - Limiti
Conta di microrganismivilali .. 5. UFC/mia3ec | CiCe - UNIENISO s

: IR [ AT S Cee e : 6222:2001 {escluse [e
acgue minerali naturali)

Conta di Baiteri coliformi : <1 (*) UFrC/ 100 ml UNI EN 18O 9308- 07100 ml
1:2014 (escluse acque

minerali naturati)
Conté di Enterococchtinfesinall . <1+ UFC/100mi © LT ' UNIENISO 7899- - 0100 ml
- S Lo R U R 2:2003 (escluse le v o
acque min_eral_i'naturali)

Conta di Escherichia col ' <1 ) UFC/ 100 ml UNIEN 18O 9308-  0/100ml
1:2014 (escluse acque

minerali naturali}

_(*] = Le prove cosi 'contross'egnoiero fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soitoposto a prova.
It rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritia del laboratorio di prova.
| campicni vengono ellminati alla data di fine prova ad eccerione di quelii solloposti a normativa specifica,
Pagina 1 di 2

servizio Laboratorio Sanité Pubblica - U,0. Medlca - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Tascani, 1- 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it
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Segue rapporto di provan®. * 1500457-003

Prova _ Risultato UM Incertezza Metedo Limiti
Il campionamento non & oggetto di accreditamento -

Laboratorio

Dr.ssa%tCri tina Franchin

7(;]“; -E-_éuﬁr'ove cosl con!rasségncte a fianco del risultalo, non sono Accreditate da Accredia

ll presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto a prova,
I rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
{ campioni vengono efiminati alla dala di fine prova ad eccezione di quell sottoposti a normativa specifica.
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATOR!O DI SANITA' PUBBLICA et et
Lom bdrdiu " PfOf. GI‘USE,UPE Nefdf " hoiein LR Aobero s bt
SISTEMA D! GESTIONE QUALITA' UNI EN ISC 8001:2008 I ehvin Rt
ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 287036/1 2/5 ?gfﬁﬁ,mwm S
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani s Recognian dgrmaments
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it
RAPPORTO DI PROVA Pagina1/3
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80523
Prelievo in data 14/12/2015 Ricevuto il 15/12/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 } FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serhatoio [ Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/12/2015 15:57 :
DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C) 13
Temperatura aria (°C) 7
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore
ANALISI CHIMICA
data inizio prova 15/12/2015
data termine prova 18/12/2015
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met IS5 BDA 022)
Risultato (Sfcm a 20°C) 331 Valore di parametro 2500 Sicm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) +15
Ammonio
{Met. MA Ch 47 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,30 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) * 0,06
Nitrito
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla i X .
Tel. 030.38381 - wwaw.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapperto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mellini
Codice Fiscals e Partita [VA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
Lombardica * Prof, Gluseppe Nardi " bttt
SISTEMA Di GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 :f;::odzmmum S
ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 3315; e
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Hudtual o Ajroements

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/3

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80523
Prelieveo in data 1412/2015 Ricevuto il 15M2/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da ' Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 18/12/2015 15:57

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperalura acqua (°C}

Temperatura aria (°C) . 7

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Clorito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (pg/L) 318 Valore di parametro 700 pgil

Cloruro
(Rapporli ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met [SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore dl parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato {mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027} {prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (mg/L 02) 1,1 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Mat MA Ch 24 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) . 19 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Mat ISS DBA 035)
Risultato (ug/L) 126 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa (ug/L) . +15

Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla ) .
Tetl. 030,38381 - www.aslbrescia.it - informa@asibrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mgllini
Codice Fiscale o Partita IVA: 03436310175 ’



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

" Prof. Giuseppe Nardi " .
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 veniesr

Mamibra dagi Accondi di Mutud Ricoroscimento

ASL. Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 N A—
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Bl hacigtion Agreeiments
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it
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Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/80523
Prelievo in data 14/12/2015 Ricevuto il 15/12/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accredltata)
Data referto 18/12/2015 15:57

DETERMINAZION] CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperalura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 7
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Arsenico
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Mat ISS DAA 003)

Risultato (ug/L) 3 Valore di parametro 10 pg/L.
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n, 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamente ACCREDIA

NOTA: L'Incertezza estesa viene calcolata utilizzando un faftore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

Il presente rapporta riguarda solo | camplont Il Responsabile di Settore

sotlopost a prova e non pud assere fipfodotio fl .
parzialmente ma solo nelfa sua forma completa. Fine del Rapporto dl Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Sede legals: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslorescia.it Rapporto di prova a firma digitale de! Chimico Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Parlita IVA: 03436310175



