Sisterna Soclo Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Dipartimento Prevenzione Medico
Sede Tenitorigle di Mantova
Senvizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Mantova, 7 luglio 2016

Protocollo

Q0738 AL } [6 Spett.le Sig. Sindaco

Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8
46030 San Giorgio di Mn ~ MN

Oggetto: Trasmissione certificati potabilita ( prelievo del 22 - 06 -2018)

Si trasmette copia del Certificati di Analist di acqua sotterranea destinati ad uso potablle
relativi ai rapporti di prova n . 1600220 - 010 - 1600220 - 011 - 1600220 - 012 - 1600220 ~ 013
- effettuatofi in data 24 - 06 - 2016 e n . POT /8 8178 -POT /88179~ POT /8 8180 ~
POT /88182 - effettuato/i in data 30 - 06 - 2016 .
Utente: Acquedotto Comunale.

Punto/i di prelievo : Fontane
Inditizzo ; Via Folengo , Loc. Tripoli — Via Garlbaldi , Loc. Villanova de Bellls - Via Roma ,

Loc . Castlona — Via Matteotli

Da esso sl evince che, secondo Il D.L. n° 312001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO : Acqua POTABILE relativamente al parametr]
ricercati,

Distinti saluti

Servizio Iglene Alimenti e Nutrizione |
Settore(ﬁ\;%%e Potabili
[l Dirigente-Medico SIAN
.Sa JCec -
el
e

Dﬁndl’
ATS delia Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.als-valpadanait - C.F / Pl 02481970206
Sede Teritoriale dl Mantova: Via del Toscanl, | - 46100 Mantova - Tel, 0376 334952 - slan.mantova@asimn.it




Sistema Socio Sanitario Oud'{

Regione

: Lombardia
ATS Val Padana LAB N° 1128
Membro deglt Accordi di Mutuo
Riconoscimente EA, TAF g ILAC
‘Rapporto di prova n: 1600220-010 Cliente / Committente:
il ' e, i - SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Dei Toscanl, 1
45100 MANTOVA (MN)
fipo Prove: Acque deslinate al consumo umane - sala H
Descrizione Camp.: ROUTINE
Rif. Acceftazione: 1600220 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: confrollo programmato Data Prellevo: 22-giu-16
Prodiuttore: San Giorglo di Mantova - MM Ora Prelievo: 0%:40
Luogo Prelievo: REOZ0057 XU0002 - FONTANA - Via Roma - Loc. Data Acceltadone:  22-giu-14
Castiona
Prelevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inizio Prove: 22-giu-16
Rif.Llegge/Avtoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 24-giu-16
maodifiche
Mod.Campionam.: L O, SIAN 13 Dota Emissione = 24-giu-14
Rapporio di Prova:
Temperatura estema 21°C
Temperatura acgqua 19,3°C
Temperatura di accettaziong 7°C
Profondita pozzo
Caratteri organolettici Soddistacenti
Prelievo effettuato fortana ) ]
Risultati delle Prove
Prova Risultato UM Incertezza Metodo Limiti
Conta di microrganismi vitali . S oSs . URC/mIG36C L. oo UNIENISO6222:2001. -
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNI EN 150 9308- G/160 ml
1:2014
Conta di Enterococchiintesfinal %1 -~ UFC/100mb . C .o UNIENISO 7899: - 0/100 mi
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 m! UNI EN 15O 9308- 0/100ml
1:2014

I presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova.
It rapporto di prova nen pud essere riprodotto parziaimente, salvo approvazione sciitta del laboratorio di prova.
1 campion! vengono eliminati afla data dl fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normaliva specifica,
Pagina 1 di 2

Servizlo Laboratorio $anité Pubblica - U.O, Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscanl, 1- 46100 Manlova - Edilicio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@aslmn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscanl, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www asimn.it - CF/PI 02481970206



Sistema Socio Sanitarlo

Regione
Lombardia

ATS Val Padana LAB N° 1128

Membro deqli Accordi di Mutua
Riconoscimente EA, [AF ¢ ILAC

- Segue rapporto diprova n®: - - 1600220-010

Prova Risultato U.m Incentezzg  Metodo Limit]
Il campionamento non & oggetto di accredifomento

Il Responsabifenlel Laboratorio

Dr.sba a Franchini

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campicone sotioposto a prova.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salve approvazione scritta del laboratorio di prova.
| compicni vengono eliminall alla data dl fine prova ad eccezione di quelli solfoposti a normativa specifica.
Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorlo Sanitd Pubblica ~ U.O. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn.it - CF/PI (2481970206



Sistema Socio Sanbario

Regionhe

Lombardia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA -
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ACCREDIA 13

" Prof, Gluseppe Narai *
SISTEMA D! GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 s 1eice?

degl Accord] df Mutuo Rlconcsdments

: . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 A raiic
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis i Rotin Aoerens
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
RAPPORTO DI PROVA Pagina1/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/88180/16

Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Disfribuita da

Rete di distribuzione
Campicnato da
Proc.campionamento
Data referto

22/06/2016 Ricevutoil 23/06/2016
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municiplo, 1 46030 San Giorgio Di Mantova

{ RE020057XU0002 ) FONTANA i

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA

A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)

30/06/2016 14:59

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 23/06/16
data termine prova 27/06/16
Conducibilita
{Rapportt ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (uSfcm a 20°C) 331 Valore di parametro 2500 pSfcm a 20°C
Incertezza estesa (uS/cm a 20°C) +15
Ammonio
{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato {mg/L) <0,05 Valore di parametio 0,50 mg/L
Torbidita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,20 Valore di paramelro: accettabile per i
_ consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato {(mg/l.) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
{Rapposti ISTISAN 2007/31 pag.£15 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mgfL) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Cloruro
{(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag,115 Met ISS CBS 037)
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mafL

Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel, 030.38381 - www,als-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Melini



sistema Soclo Sanitarlo DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA éﬁ%&EQQ\ :\

Reg ione “ Prof. Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 2001:2008 wanusr

d . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 3‘“&”%5‘;‘“‘::? e
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Huta Recsgntion e

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/88180/16
Prelievo in data 22/06/2016 Ricevuto il 23/06/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢fo Municiplo, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0002 } FONTANA

Via Roma Loc, Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatolo / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Prac.campicnamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 30/06/2016 14:69

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met [SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) {prova non accreditata da
AGCREDIA)

Risultato (mg/L 02) 0,9 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato {ugfL) 30 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa (ug/L) 4

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
{.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

1l prasents rapperto tiguarda solo Tcamploni Il Responsabile di Setlore

solloposti 2 prova & non pud essere riprodolio i .
pamgolmenlepma sola ne¥a sua forma completa. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Rapporte di prova a firma digitale del Chimico Dotf. Linda MeHini
Codice Fiscale e Parlita IVA: 03775430980



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Vail Padandg LAB ¢ 1128

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

‘Rapporto di prova n® 1600220-011 Cliente / Committente:

SOV S S ISESNSRS i SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
456100 MANTOVA (MN)

Tipo Prove: Acque destinate al consume umano - sala H

Descrizione Camp.: ROUTINE

Rif. Acceltazione; 1600220 Verbale: Mod LSP 09.01

Richiesta: conirollo progrommato Data Prellevo: 22-giu-16

Proclulfore: San Giorgio di Mantova - MN QOra Prelievo! 08:30

luogo Prelieve: REQ20057 XUG003 - FONTANA - Via Folengo - Data Acceltazione:  22-giu-16

Loc.Tripoli
Prelevalore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inizio Provar 22-giu-16
Riflegge/Autoriz; . D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prove: 24-giu-16
modifiche

Mod.Campionam.: [.O.SIAN 13 ) Data Emissione -~ - 24-giu-16 -
Rapporto di Prova: -

Temperatura estema 21°C

Temperatura acqua 16,6°C

Temperatura di accettazione *C

Profonditd pozzo

Caratteri organolettici Soddisfacenti

Prelicvo effettuato fontana

Risultatl delle Prove

Prova ~ Risultato UM Incertezza Metodo Limiti

Conta di microrganismivitali -~ 7 6 “UFC/mla 36°C Sroe 7 -UNIENISO 6222:2001 0 -

Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNIEN ISO 9308- 0/100 ml
1:2014

Conta di Enlefococehiintesfinali =~ <1 < UFC/100ml < - [UNIENISO 7899 . . 0/100ml .

S T L e 22003 L e

Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml UN{ EN 1SO 9308- 0/10Cml

1:2014

Il presente rapporto di prova striferisce solo ol campione sotfoposto a prova,
It rappaorto di prova non pud essere riprodotio parziclimente, salvo approvazione scritta del lkaboratorio di prova.
| campiont vengono eliminafi alla data di fine prova ad eccezione di quelli softoposti a normaliva specifica.
Pagina 1 di 2

Servizio Laboratorio Sanitd Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medlca
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.if

ATS Val Padana- Sede Legale - via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.it - CF/Pl 02481970206



i

Segue rapporto di prova %

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardiaq

ATS Vai Padana

- 1600220011

LAB N° 1128

Membro degll Accordi di Mutuo
Ricomascimento EA, IAF g ILAC

Prova Risvitato U.M

Incertezza

Metodo Limiti

Il campionamento non & oggetto di accreditamento

1l Responsabilq del Laboratorio
Drissa ris;a Franchini

Il presenle rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova.,
| rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritfa del laboralero di prova.
| camploni vengono ellminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizlo Laboratorio Sanitd Pubblica - U.O. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscanl, 1- 46100 Maniova — Edificio 9 —Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mall lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Maniova - Tel. 0374 3341 - www.asimn.it - CF/PI 02481970206



Sistema Socio Sanbtarlo

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA -
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA &%QEMEE}BA %

Reg iohe * Prof. Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN SO 9001:2008 UBIIIT | st e
» . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 P, LaF e 1AC
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Tk
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
RAPPORTODIPROQVA Pagina1/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/88179/16
Prelievo in data 22/06/2016 Ricevuto il 23/06/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgic Di Mantova

( RE020057XU0003 } FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore {La fase di campionamento non é accreditata)
30/06/2016 14:59

ANALIS]I CHIMICA

data inizio prova 23/06/16
data termine prova 23/08/16
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risuitato (uS/em a 20°C) 328 Valore di parametre 2500 pSfem a 20°C
Incertezza estesa (|4S/cm a 20°C) +15
Ammonio
{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risuitato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita :
(Rapporti 1ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)
Risultato {(NTU) 0,25 Valore di parametro: accettabile per i
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) £ 0,05
Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Me! ISS CBB 037)
Risuktato (mgil) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risuitato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Cloruro
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.i15 Met ISS CBB 037)
Risultato {mg/L) 5 * Valore di parametro 250 mg/L

Continua ...

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini



Sisterna Soclo Sanitarlo DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ACCREDIA ‘:‘

Reg iohe " Prof, Gluseppe Nardi ”
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 wvenes

- CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 B e
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barheris sl Bocognsin Agreariincs

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/88179/16
Prelievo in data 22/06/2016 Ricevuto il 23/06/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municiplo, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serhatoio / Potabilizzatore

Campicnato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 30/06/2016 14:59

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met [SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossldabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027} (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L 02) 1,3 Valore di parametro 5,0 mgiL 02

Burezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato {°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (pg/L) 26 Valore di parametro 200 pg/L
Incertezza estesa (ug/L) +3

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di paramestro
D.L. 02/02/01 n, 31 - D.L. 02/02/02 n, 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata ufilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

# presenta rapporto riguarda solo i campioni Il Responsabile di Settore

sottopost a prava e non pud assere dprodoflo N
Parz?a'tmenleprma solo neka sua fon'na%[}rnp!ela. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Rapporte di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Vai Padana

LAB N0 1128

Membro degli Accordl di Mutug
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

_Rapporto di prova n® 1 600220-012

Tipo Prove;

Acque destinate al consumo umano -sala H

Cliente / Commiltente:

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

MANTOVA
Via Dei Toscanl, 1
46100 MANTOVA (MN)

Descrizione Camp.: ROUTINE

R, Acceftazione: 1600220 Verbale:  Mod LSP 09.01

Richiesta: confrollo programmato Data Prelievo: 22-giu-16

Produtfore: San Giorgle di Mantova - MN Ora Prellevo: 08:50

Luogo Prelievo: REQ20057XU0001 - FOMTANA - Via Matteotti Data Accettazione:  22-giu-16

Prefevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inlzio Prova: 22-giv-16

Rif.Legge/Autoniz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Dafa Fine Prova: 24-giu-16

medifiche
Mod.Campionam.: |, O. SIAN 13 Data Emissione " 24-giu-16.
Rapporto di Prova! - ]

Temperatura esterna 22°C

Temperatura acqua 20,5°C

Temperatura di accettazione 7°C

Profondita pozzo

Caratteri organolettici Soddisfacenti

Prelievo effettuato fontana

Risultati delle Prove
Prova ~ Risvltato um incertezza Metodo Limiti
Conta di micrerganismi vital - B UFCImIa 36°C S UNt _EN_ISQ §222:2001
Conta di Batierl coliformi <1 UFC/ 100 ml UNI EN 1SO 9308- 0/100 ml
1:2014
Conta dl Eaterococchi Intestinali <1 CUFC/100ml | UNIEN SO 7899- - - 0/100ml -
B I PR e LT 22003 e
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml UNI EN 1SO 9308- 0/100ml
1:2014
It presente rapporto di prova si riferisce selo al campione sotfoposto a prova.
i rapporio di prova nen pud essere riprodotto parzicdmente, salvo approvazione scritta del laboraterio di prova.
| campioni vengono eliminali alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
. Pagina 1 di 2

servizio Laboratorlo Sanild Pubblica - U0, Medica - Dipartimenio Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ — Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mall lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www . asimn.it - CF/P1 02481970206



‘Sistema Soclo Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Segue rapporto di prova n®: -

LAB N7 1128

Membre degti Accordl di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

Prova Risultato U.mM Incertezza

Metodo Limiti

Il campionamento non & oggetie di accredilamento

Il Responsabilg de Le?q__ratorio
Dr.ssa Crigti ratichini

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova.

Il rapporle di prova non pud essere riprodotto parzidlmente, salvo approvazicne scrifta del faboratorio di prova.
| campioni vengoneo eliminati alla dota di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Pagina 2 di 2
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Sistema Socio Sanitario

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ACCREDIA :S

- Reg jone " Prof, Giuseppe Nardi
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 uswso
) . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ;éflt"-'i*;w e
ATS Brescid Direttore: Dott.ssa Daria Barberis il Ao darsements

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTO DI PROVA Pagina 1/2

Campione di
Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso
Richiedente
Prelevato da
Provenienta da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/88182/16
Ricevuto il 23/06/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANOC
2210672016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Munlicipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
{ RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)

30/06/2016 15:00

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 23/06/16
data termine prova 29/06/M6
Conducibilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (uSfem a 20°C) 333 Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C
Incertezza estesa (uSicm a 20°C) +15
Ammonio
{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.23 Met IS5 BLA 030)
Risultato (NTU} 0,15 Valore di parametro: acceltabile per |
consumatori e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato {mg/L) <0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Clorito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met [SS CBB 037) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (ug/L) 308 Valore di parametra 700 g/l
Continua ...

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www,als-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Parfita [IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mellini



sistema Soclo Sanitarlo DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA QE&&E“B% :S

Re Jd jone “ Prof. Giuseppe Nardi "

Lombardia SISTEMA D} GESTIONE QUALITA' UNI EN 130 9001:2008 m?:mwm“mmmm
_ , CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 Ll e
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Ml Recogntin Ayeeriris

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina2/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/88182/16
Prelievo in data 22/06/2018 Ricevuto i 23/06/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Glorglo DI Mantova

Prelevato presso ( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campicnato da : SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 30/06/2016 15:00

Cloruro
(Rapperii ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato {mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapporil ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met [SS BEB 027) (prova ncn accreditata da
"ACCREDIA) '
Risultato (mg/L 0O2) 0,9 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditala da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro _
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (ug/L) 33 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa (ug/L) t4

Arsenico
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met 1SS DAA 003)
Risultato (ug/L) 3 Valore di parametro 10 pg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n, 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

MNOTA: L'inceriezza estesa viene calcolata utllizzando un fattore di copertura K=2 ad un livelo di probabilitd del 95%

Islfégzgg:iearappono ﬁguardg solo | ca_mﬁ@in Il Responsabile di Settore
va @ Non pud 855878 I o -
parzialmen(:‘:\a solo neg:sua ronna?wnp!eta. Fine de! Rapporto dl Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - wwwr.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Sistema Socio Sanitario

Regione

gl Lombardia e
ATS Val Padana LAB N° 1128
Membro degli Accerdi di Mutuo
Riconoscimento EA, [AF e ILAC
‘Rapporto di prova n°; 1600220-013 Cliente / Committente:
e B S SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA '
Via Dei Toscanl, 1
46100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - scia H
Descrizione Camp.! ROUTINE
Rif. Acceftazione: 1600220 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: controllo programmato Data Prelievo: 22-giu-16
Produtiore; San Glorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 0%:15
Luogo Prefievo: REQ20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Data Acceltozione:  22-giu-16
Loc. Villanova De Bellis
Prelevatore: Tecnico della prevenziong SIAN Datd Inizio Prova: 22-giv-16
Rif.legge/Auloriz.: D.Lgs. . 31 del 02/02/2001 & succeassive Data Fine Prova: 24-giu-16
modifiche
Mod.Campionam.: L O.SIAN 13 Data Emissione . 24-giu-16
Rappoito di Prove: - —
Temperatura estema 23°C
Temperatura acqua 24,2°C
Temperatura di accettazione 7°C
Profondita pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Prelicvo effettuato fontana ]
Risultali delle Prove
Prova _ _ Risultato UM Incertezza Metodo Limiti
Conla di microrganismi vitall =726 0 URC/mla36°C L Ll v UNEEN IS0 6222:2001
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 mi UNI EN |SO 9308- 0/100 ml
1:2014
Confa di Enterococchiintestinall . <1, - CUEC/100mE L L 'UNIEN ISO 7899- . -.0/100 ml .~
e S D T R S 212003 R
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 mi UNI EN SO 9308- 0/100m
1:2014

| presente rapporto dl prova siriferisce solo al campione sottoposto a prova.
il rapporio di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
{ campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottopost! a normativa specifica.
Pagina 1di2

servizlo Laboratorlo Sanitd Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.ii
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Sistema Socio Saniiario

Regione
Lombardia

ATS Val Padand LAB N° 1128

Membro degll Accordi di Hutio
Rlcongsamento EA, TAF & ILAC

Segue rapporto di provan®:. - 1600220-013

Prova Risultato U.M , Incertezza  Metodo Limiti

Il campionamento non & oggetto di accreditomento

1 Responsabge d \1‘ at");oratorio

Dr.ssa Criglj ranchini

I presente rapporto di prova si riferisce sole al camplione sottoposto a prova.
It rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione sciitta det laboratorio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelll sottoposti a normaliva specifica.
Pagina 2 di 2

. Servizio Laboratorio Sanild Pubblica - U,0, Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificlo 9 — Tel. 0376 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn,it - CF/Pl 02481570206



Sistema Socio Sanitario

Regione

ATS Brescid

Lombardia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA '

LABORATORIC DI SANITA' PUBBLICA ﬁﬁ%‘}gﬂ,ﬁ, :&

" Prof, Giuseppe Nardi
SISTEMA D] GESTIONE QUALITA' UNI EN IS0 9001:2008 LRI e senesmats
CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 E{»lfeiiw - W'Mc
Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Foni Rt Apearis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail l[aboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/2

Campione di
Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto -

Nr. POT/88178/16
Ricevuto il  23/06/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
22/06/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c¢lo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova )
ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo '

Acquedotto Comunale

Serhatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
30/06/2016 14:58

data inizio prova
data termine prova

Conducihilita

ANALISI CHIMICA
23/06/16

27/06/16

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)

Risultato (uS/cm a 20°C) 329
Incertezza estesa (USfecm a 20°C)

Ammonio

Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C
* 15

(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L)

Torbidita

<0,08 Valore di parametro 0,50 mg/L

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risultato (NTU)

Nitrito

Valore di parametro: accettabile per i

0,10
consumatori e senza variazioni anomale

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037}

Risuttato (mg/L)

Nitrato

<0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037}

Risultate (mg/L)

Cloruro

<5 Valore di parametro 50 mgfL

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultate (mg/L)

Solfato

5 Valore di parametro 250 mg/L

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037}

Risultato (mg/L)

<5 Valore di parametro 250 mg/L

Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Parlita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini



Sistema Socio Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA Q%QOBEQELA :s

Regione " Prof. Giuseppe Nardi * .
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN SO 9001:2008 usnce

. CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 gfzi‘;:ifi“f 1‘“:‘:‘“””’”"
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Bl peermats

Via Balestiieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr, POT/88178/16
Prelievo in data 22/06/2016 Ricevuto it  23/06/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municiplo, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020067XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto  30/06/2016 14:58

Osslidabilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met |SS BEB 027) (prova non accreditata da )
ACCREDIA)
Risultato (mg/L O2) 1,0 Valore di parametro 5,0 mg/L. 02
Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F
Ferro
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Me! ISS DBA 035)
Risultato (ug/L) 28 Valore di parametro 200 pgil
Incertezza estesa (ug/L) 3
INTERPRETAZIONE DAT! ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Neon oggetto di acereditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utflizzando un fattore dI copertura K=2 ad un livello dl probabliitd del 95%

Il presente rapporia riguarda solo § campiani Il Responsabile di Settore

solloposti a prava & non pud essere riprodotio i .
parziaimente ma solo nella sua fon'napcromp!ela. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia - . .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia it - informa@als-brescla.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda MeHini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




