Sistema Socio Sanitario

Regione '
d Lombardia @mmg

ATS Val Padana '

Dipartimento Prevenzione Medico

Sede Tenitoriale di Mantova

Servizio Igiene Alimenti e Nulrizione
Mantova, 08 novembre 2016

Protocollo

Spett.le Sig. Sindaco

O Wb 50 “(o Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8

46030 San Giorgio di Mn - MN

Oggetto: Trasmissione certificati potabilita ( prelievo del 17 - 10-2016)

Si trasmette copia dei Certificati di Analisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1600375 — 003 - 1600375 — 004 - 1600375 — 005 effettuatofi in
data 19 -10 - 2016 e n. POT /93706 - POT /93707 - POT /93708 - effettuatofi in data 03 - 11 -

2016 .
Utente: Acquedotte Comunale.

Punto/i di prelievo : Fontane
Indirizzo : Via Folengo , Loc. Tripoli— Via Roma, Loc. Castiona — Via Matteotti

Da esso si evince che, secondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO : Acqua POTABILE relativamente ai parametri

ricercati.

Distinti saluti

Servizio lgiene Alimenti e Nutrizione
Settore Acque Potabili

ATS della Val Paddana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / PlL 02481970204
Sede Tenitoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334952 - sian.mantova@asimn.it




Sisterna Soclo Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Vai Padana

‘Rapporto di prova n®; 1600375-003

Tipo Prove:
Descrizione Camp.;
Rif, Accelfarione:
Richiesfa:
Produttore:

Luogo Prelievo:

Acaue destinate al consumo umanc - sala H
ROUTINE
1600375
controllo programmato

San Glorgio di Maniova - MN

REO20057XU0002 - FONTANA - Via Rema - Loc,
Castiona

Verbale: Maod LSP 09.01

Cliente / Committente:

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

MANTOVA
Via Dei Toscanl, 1

44100 MANTOVA (MN)

Prefevatore: Tecrico della prevenzions SIAN
Rif.Legge/Auloriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive
modifiche

Mod.Campionam.: I,O.SIAN 13

Temperatura estema 13°C

Temperatura acqua 16.7°C

Temperatura di acceltazione 7°C

Protonditd porzo

Caratteri organolettici Soddisfacenti

Prelievo cffettuato fontana o

Risultati delle Prove

Prova Risultato U.M Incert
Conta di microrganismi viiali : 5 UFC/ml a 36°C .
Conta di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml
Conta di Enterococchi intestinall. <1 © UEC/ 100 ml
Conia di Escherichia coli <1 UFC/ 100 ml

I presente rapporlo di prova si fiferisce solo al campione sottoposto a provd.
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente, safvo approvazione s

Data Prellevo: }7-oit-16
Ora Prelievo! - 08:30
pDuta Accetfazione: 17-ott-16
Data Inizic Prova: 17-ott-16
Data Fine Prova: 19-ott-16
Data Emissione. - 19-ot-16
Rapporta di Prova: _
Metodo

ezzd
T - UNI EN 1SO 6222:2001

UNL EN I1SO 9308-
1:2014

UNI EN ISO 7899- -
2:2003

UNILEN ISO 9308-
1:2014

critta del laboraterio di prova.

| campieni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottopost a normativa specifica.

servizio Laboratorio Sanitdl Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Mantova — Edificio 2 - Tel. 0374 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimrit

LAR N°® £128
Membro degll Accordl di Mutuo

Riconoscimento EA, [AF e ILAC

Limitt

0/100 ml

5 0/100 ml

0/100ml

Pagina 1 di 2

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3347 - www.aslmn.t - CF/PI 02481970206



Segue rapporto diprova n®:

Sistema Socio Sanifario

Regione
Lombardia

ATS Val Padana

- 1600375-003

LAB N® 1128

Membra degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA; [AF e LAC

Prova

Risultato U.mM

Metodo Limiti o

Incertezza

Il campionamento non & oggetto di accreditamenio

11 Responsabile def Laboratoric

Dr.ssa Cris kq

Il presente rapporto df prova siriferisce solo al campione soltoposto a prova,
ll rapporto di prova non pud essere riprodotto pardalimente, salvo approvazione scritta det laboraforo di prova.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorio Sanité Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio ¢ - Tel, 0374 334918/21 - Fax 0374 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Maniova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.it - CF/P1 02481970206



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Sistemna $oclo Sanitarie
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ﬁgﬂ}&%
Reg ione " Prof. Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNIEN ISO 9001:2008 LB L0 e ks s
; . CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S A e
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Hoi et Arents

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2

Campione di
Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/93707/16
Ricevutc il 18/10/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
17/10/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
{ RE020057XU0002 } FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA

A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
03/11/2016 09:05

data inizio prova
data termine prova

Conducibilita

ANALIS| CHIMICA

18/10/16

19/10/16

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)

Risultato (uS/cm a 20°C)
Incertezza estesa (uSfcm a 20°C)

Ammonio

340 Valore di parametro 2500 1S/em a 20°C

+156

(Met, MA'Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L)

Torbidita

<0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1S5 BLA 030)

Risultato (NTU)

Incertezza estesa (NTU)

Nitrito

Valore di parametro: accettabile per |

0,65
consumatori e senza variazioni anomale

+0,10

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 115 Met ISS CBB 037)

Risuttato (mg/L)

Nitrato

<0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato {mg/L)

Cloruro

<h Valore di parametro 50 mg/l.

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.116 Met 1SS CBB 037)

Risultato (mg/L)

5 Valore di parametro 250 mg/L

Continua ...

ATS di Brescla- Seds legale: Viale Duca degli Abruzz, 15 - 25124 Brescla
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - Informa@ats-brescla.it
Codice Fiscale e Parlita [VA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini



sisterna Soclo Sanifario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA Q%%&Egmﬁ\ &

Reg iohe " Prof, Gluseppe Nardi *
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UN! EN SO 9001:2008 wuetews

_ CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S ﬁ'ﬁi‘ji‘dﬁ e
ATS Brescid Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Kbtual Rocagnben Asmements

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campicne di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/93707/16
Prelievo in data 17M10/2016 Ricevuto il  18/10/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( REQ20057X0110002 } FONTANA

Via Roma Loc. Castiona 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE © CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serhatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 03M11/2016 09:05

Solfato
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato {(mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L.

Ossidabilita
(Rapporil ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato {mg/L 02) 1,0 Valore di parametro 5,0 mgiL O2

Durezza
(Mst MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da AGCREDIA}
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato {pg/L) 25 Valore di parametro 200 pgrl.

Incertezza estesa (pg/L) 13

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme al valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetio di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 85%

It presenta rapporo riguarda sola | camploni |l Responsabile di Settore

solioposti a prova e non essere fprodotia 3"
palzia!ment:ma solo nemua Torma completa. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla . .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.if - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Meliini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



‘ Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ATS Val Padana LAB 140 1128
Mermbre degli Accord| di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e JLAC
Rapporto di provd ne: 1600375-00__4.._. Cliente / Committente:
e e . SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
MANTOVA
Via Del Toscani, 1
45100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: - Acque destinate al consumo umane - sala H
Descrizione Camp.: ROUTINE
Rif. Accettazione; 1600375 Verbale: Mod LSP 09.01
Richiesta: confrollo programmato Data Prelievo: 17-ott-16
Produltore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prefievo: 09:00
Luogo Prelievo: REO20057XUC00T - FONTAMA - Via Matteott] Data Accettazione! i7-ott-16
Prelevatore: Tecnico della prevenziona SIAN Data Inizio Prova: 17-0t-16
Rif.legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 19-0H-16
modifiche ‘
Mod.Camplonam.;. |, O. SIAN 13 Data Emissione -~ 19-0th-16
Rapporto di Prova: ]
Temperatura esterna 13°C
Temperatura acqua i8°C
‘Temperatura di accettazione 7°C
Profondila pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Prelicvo effettuato fontana - .
Risultali delle Prove
Prova _ Risultato u.mM Incertezza Metodo Limiti
Corita di microrganismi vitall: 75 - URC/mla36°C o - " UNI EN 180.6222:2001
Conta di Batteri coliformi . <1 UFC/ 100 mi UNI EN ISO 2308- 0100 ml
‘ 1:2014
Conla di Enferococchiinfestinati -+ * o<1 0 . UFC/100mI L Ul UNIENISO 7899 i 0/100m
Conta di Escherichia coli <1 UFC/icoml UNIEN IS0 9308-  0/100ml
1:2014

1l presente rapporto di prova siriferisce solo al campione sottoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere ripredotio padiaiments, saivo approvarzione scritta del laboratorio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Pagina 1 di 2

servizio Laboratorio Sanitd Pubblica - U.O. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscanl, 1- 46100 Mantova — Edlificio 9 — Tel. 0374 334918/21 - Fox 0376 334919 - e-mail lab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscanl, § - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asimn.lt - CF/PI 02481970206



. Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Val Padana LAB H° 1128

Memyro deght Accordi di Mutuo
Riconoscimente EA, TAF e LAC

_S_egue rapporto di provan®. . 1600375-004

Provg Risultato u.m Incettezza Metodo . limiti o
H camplonamento non & oggefto di accreditamento

I Respo?ﬂbile del Lahoratorio

Il presente rapporte di prova si riferisce solo al campicne soHoposto a prova,
llrapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo approvazione scritia del laboratorio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sotfoposti a nermativa specifica.

Pagina 2 4i 2

Servizio Laboratorio Sanitd Pubblica - U.0, Medica - Dipartimenio Prevenzione Medica
via dei Toscank, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334219 - e-mail leb.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via def Toscani, 1 - 44100 Mantova - Tel, 0376 3341 - www.asimn.it - CF/Pl 02481970206



Sisterna Soclo Sanitario

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ACCREDIA

LENTE TAELAHO DF ACCRUOEAMENTO:

<

Reg ione " Brof. Giuseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA" UNI EN ISO 9001:2008 [=U, . o scrmsemcs
i , CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S z‘.;imﬁc e
ATS Brescia Sovioy TEL HF 1L

Direttore; Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTO DIPROVA Pagina1/2

Campione di
Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso
Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/93708/16
Ricevuto il 18/10/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
17/110/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova
( RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)

03/11/2016 09:06

data inizio prova
data termine prova

Conducibilita

(Rapport ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (11Sfcm a 20°C) 337
‘Incertezza estesa (US/em a 20°C)

Ammonio

(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L)

Torbidita

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risultato (NTU)

Incertezza estesa (NTU)

Nitrito

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met IS5 CBB 037)

Risultato {mg/L)

Nitrato

ANALISI CHIMICA
18/10/16

20/10/16

Valore di parametro 2500 pS/em a 20°C
+ 15

<Q,05 Valore dl parametro 0,50 mg/L

Valore di parametro; accettabile per |

0,75
consumatori e senza variaziont anomale

+0,10

<0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L.

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBE 037)

Risultato (mg/L.)

Clorito

<5 Valore di parametro 50 mg/L

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037) (prova non accreditata da

ACCREDIA)
Risuttato {ug/L)

327 Valore di paramelro 700 pgfL

Continua ...

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca deg!i Abruzzl, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.,38381 - www.ats-bresdia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Melllnt



sistema Soclo Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA ACCRED[A
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ST L b CCHOMAETD :&
Reg ionhe " Prof. Gluseppe Nardl*

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 uewssr
) CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S i‘- f-*{“i%; wm;uc
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Rt oo 60 Apecments

Via Balestrier], 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/93708/16
Prelievo in data 17/10/2016 Ricevuto il  18/10/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Glorgio Di Mantova

Prelevato presso { RE020057XU0001 ) FONTANA - Via Matteotti 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potahilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data reforto 03/11/2016 09:06

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS GBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di paramstro 250 mg/L

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) {prova non accrediala da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L 02) 1,1 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 19 Valore consigliato 15-60°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Mat ISS DBA 035)
Risultato (pg/L) 66 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa {ug/L) £8

Arsenico
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met 1SS DAA 003)
Risultato (ug/L.) 3 Valore di parametro 10 ygiL

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamenio ACCREDIA

NOTA: Lincertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

1 presente rapporto riguarda soto f camplon| I Responsahile di Settore

sottopost a prova 8 non 8556/e riprodotta i .
parzialments ma solo namua fomanpn(omp!ela. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla o L
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescla.it Rapporto di prova a firma digitale de! Chimice Dott. Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430280



Sistema Socio Sanltario

Regione
Lombardia

ATS Val Padana

LAB N° 1128

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconescimento EA, 1AF e [LAC

Cliente / Committente:
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

Tipo Prove:
Descrizione Camp.:

Acque destinate al consumo uMmano - sala H
ROUTINE

MANTOVA
Via Del Toscanl, 1

44100 MANTOVA (MN)

Rif. Acceltazione: 1600375 Verbale:  Mod LSP 09.01
Richieste: controllo programmato Data Prelievo: 17-ott-16
Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prefievo: 09:45
Luogo Prefievo: REO20057XU0003 - FONTANA - Viat Folengo - Daia Acceftazione:  17-ott-16
Loc.Tipoli
Prelevatore: Tecnico della prevenzione SIAN Data Inizio Prova: 17-ot-16
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive Data Fine Prova: 19-ott-16
modifiche
Mod.Camplonam.: 1. O, SIAN 13 Data Emissione . * 19-0tt-16
| L Rapporio di Prova: e
N - o o |
Temperatura esterna 13°C
Temperatura acqua 15.2°C
Temperatura di aceettazions 7°C
Profondiza pozzo
Caratteri organolettici Soddisfacenti
u;clic\'o effeiiuato fontana S - ) - 4
Risultati delle Prove
Prova _ _Risultato um Incertezza - Metodo _ Limiti
Conta di microrganismi vitali BRI - UFC/mla 36°C EEE *-UNIENISQ 6222:2001
Conia di Batteri coliformi <1 UFC/ 100 ml UNE EN 18O 9308- 0/100 ml
1:2014
Conta di Enteracocchl intestinali © - J<l o URC/100m UNI EN ISO 7889-. -7 0/100 mt .~
S N . ' S : 2:2003 S
Conta di Escherichia coli <1 UFC/ 100 mik UNI EN SO 9308- 0/100ml
1:2014
1l presente rapparto di prova siriferisce solo al campione sottoposto a prova.
I rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmenie, salve approvazione scritta del laberatorio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad ecceziong di quelli sottopost! a normativa specifica.
Pagina 1 di2

servizlo Laboraforlo Sanitd Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
vics def Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 —Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-maill tab.medico@asimn.it

ATS Val Padana- Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.asmn.it - CF/PI 02481970206



o ‘ ' ' sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Vai Padanda LAB 1O 4128

Membro degli Accerdi di Mutue
Riconascimento EA, TAF e ILAC

Segue rapporto di provan®: - '1600375-005

Prova Risultato UM Incertezza __ Metodo

Il campionamento non & oggetto di accreditamenio

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al camplone sottoposto a prova.
It rapperio di prova non pud essere fiprodotto parziclmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

| campioni vengono eliminati alla dala di fine prova ad eccezione di quelli sottopost! a normativa specifica.
Pagina2di2

servizio Laboratorlo Sanitdy Pubblica - U.0. Medica - Dipaitimento Prevenzione Medica
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Sistema Soclo Sanitario

Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
* Prof, Giuseppe Nardi "

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN SO 9001:2008 usswicsr

Mambro dig'1 Accordl & Mutua Riconasdimeanto

ACCREDIA ’,'s

IMTE TTALIANO DI ACCREDITARAENTG

. CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S B o
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis MnRecagntin Aroimints
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it
RAPPORTODIPROVA Pagina 1/2
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/93706/16

Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Ricevuto il 18/10/2016

17/110/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢fo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
( RE020057XU0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoll 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA

A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
03/M11/2016 09:05

data inizio prova
data termine prova

Conducibilita

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met |SS BDA 022)
Risultato (uSfcrm a 20°C) 338

ANALISI CHIMICA
18110116

19/10/16

Valore di parametro 2500 pSicm a 20°C

Incertezza estesa {uSicm a 20°C) t15

Ammonio

{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risuttato (mg/L)

Torbidita

<0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)

Risultato (NTU)

Incertezza estesa (NTU)

Nitrito

0,30 Valore di parametro: accettabils per i
consumatori € senza variazioni anomale

+ 0,05

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato (mg/L)

Nitrato

<0,01 Valore di parametro 0,50 mgiL

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato (mg/L)

Cloruro

<5 Valore di parametro 50 mg/L

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)

Risultato {(mg/L)

5 Valore di parametro 250 mg/L

Continua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescla
Tel. 030.38381 - www.als-brescia.it - Informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale s Partita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini



sistema Soclo Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA ACCREDIA &

LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
Regione " Prof. Giuseppe Nardi " CHTAIO acE T
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 wnwessr
. CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S ?:{;‘E}‘;’Mem‘m
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Mkt oot rgveerents

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/2

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/83706/16
Prelievo in data 17/10/2016 Ricevuto il  18/10/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057X0J0003 ) FONTANA

Via Folengo Loc.Tripoli 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 03/11/2016 09:05

Solfato
(Rappartl [STISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mg/L

Ossidabilita
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met [SS BEB 027} {prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L 02) 1,2 Valore di parametro 5,0 mgilL 02

Durezza
{Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato {°F) 17 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (pg/L) 23 Valore di parametro 200 pg/L

Incertezza estesa (ug/lL) +3

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro
D.L. 02/02/01 n. 3% - D.L, 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'Incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilita del 95%

Lﬁs;ﬁgﬁ’am s AR IR Ho di P 1l Responsablle di Seitore
parﬂalmenleprri‘la 500 nemua fo«m%‘;}mpfera. Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia o
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - Informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimice Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




