Regione
Lombardia

ASL Mantova |

Mantova, 02 dicembre 2015

Spett.le Sig. Sindaco
Comune di SAN GIORGIO
P.zza Della Repubblica 8
46030 San Giorgio di Mn - MN

ASEP SPA
PZA DELLA PACE 5
46047 BANCOLE DI PORTO MANTOVANO- MN

Oggeﬂc;?"i'fdsmissigng certificati potabilite { prelevatiil 19 -10 - 2015)

i

Si frasmette copia dei Certificati di Andlisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai fapporﬁ di prova n . 1500387 - 004 effettuato/iin data 22 -10-2015n POT/78111 effet-
tuato/iin data 12-11 - 2015 e n . 201500937 - 001 del 30-10-2015

Utente: Acquedottoc Comunale.

Punto/i di prelievo: Fontana

Indirizzo: Via Garibaldi, Loc. Villanova De Bellis

Da esso si evince che, secondo Il D.L. n® 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO: Acqua POTABILE relativamente ai .pawme’rr! ricercati,

 Distinti saluti

Servizio Igiene Alimenti e Nukizione
.. Seftore Acque Potabili

by

Servizio lglene Al'lmenﬂ e N%’ﬁilon%“:ﬁ" iuﬁféﬂiﬁrggfgé?evenzlone Medica
Via dei Toscanl, 1 - 46100 Mantova — Edificio 9 - Tel. 0376 334967 - Fux 0374 334945 - e-mail: ufficio.acque@asimn.it

ASL Manlova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Maniova - Tel. 0376 3341 -www.aslmn.it - cr/pl 01838560207

Organizzozione con Sistema di Gesticne perla qualitts seconde UNI EN 1SO §001;2008
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LAB N° 1128
Hembro degli Accord! dl Mutuo

Riconoscimenio EA, JAF e [LAC

Cliente / Committente:

Rapporto di prova n°: 1500387-004 .
S S AR S SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
. 45100 MANTOVA {(MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - sala H
Descrizione Camp.: VERIFICA '
Rif, Acceltazione: 1500387 Verbale: Mod LSP 02.01
Richiesta: conirollo programmato Data Prelievo: 19-0tt-15
Produttore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prellevo;* 09:00
Luogo Prelievo: REO20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Dala Acceffazione:  19-ott-15
Loc. Villanova De Bellis S
Prelevalore: Gperatore tecnico SIAN Data Intdo Prova: 19-0tt-15
Rif.tegge/Avforiz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 & successive Data Fine Prova: 22-0tt-15 .
modifiche
Mod.Camploncm.! O, SIAN 13 Dala Emissione . 29.0i-15
Rapporio dI Prova:
Temperatura esterna 12°C
Temperatura acqua 19°C
Temperatura di accettazione 6°C
Profondita pozzo
Caratteri organolettici Seddisfacenti .
| Punto prelievo fontana ~ ] ]
Risultali delie Prove
Prova ~ Risulfato UM Incertezza Metodo Limiti
Contadi microrganismivitall -~~~ 1.0 L URC/mla22eC i UNTENISO
SR o : Lol R R : - 6222:2001 (escluse le
- - acque minesali naturali)
Conta di microrganismi vitali 9 UFC/ ml a 34°C UNIEN ISO
£222:2001 (escluse le
acque minerali naturali)
Conta di Batleri coliforml™ a1 0 () UFC/100ml . CUNIENISO 9308-. 07100 ml
oo S ) o L .- 112014 (escluse acque o
: . S “ minerali naturali) o
Conta di Escherichia colf <1 () UFC/ 100 ml UNI EN 1SO 9308- 0/100mlI
1:2014 (escluse acque
mineralf naturali)
{*] = Le prove cosi céntrqssegnate a'f‘i'anco del risultato, hon 50N0 Accredi"idie da Accredia
il presente rapporto di prova si riferisce solo al camplone sottoposto a prova.
lNrapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboraioric di prova,
I campionl vengono eliminaii alla data di fine prova ad eccerione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Pagina 1di2

Servizio Laberatorio Sanita Pubblica - U.0. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via dei Toscan, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mall lab.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn.it - CF/Pl 01838560207
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LAB N 1128

Membra degli Accordi di Mutuo
Riconoscimente EA, TAF a [LAC

Segue rapporto di prova n™ - 1500387-004 . -
Prova. Risultato U.m Incertezza__. ___Metodo Limniti
Conla di Enterococchi intestinali <1 UFC/ 100 ml UNI EN ISO 7899- 0/160 ml
‘ 2:2003 (escluse le
acque minerali naturali}
Conta degli Staflfocacehi® 5 g () UG/ 250ml - " Rapporti ISTISAN 07/5 /250l - -
patogent . P R Lo :-|S_SA(_)18A i S
Conla di Pseudomonas 0 UFC/ 250 mi UNIEN ISO
asruginosa 16266:2008 (escluse
acque minerali naturali}
Ricerca di Salmonetiaspp = -~ Assente - {*) Ass./Pres.fl - o0 o IRSA-CNR APAT'
e SR U n°29/2003-7080
Conta di Nematodi 0 (*) unitafi ISTISAN 86/2
metodo

concentraziond su filtro

1l compi&ac?rnento non & cggetto di accreditamento

\//!I Responsa?%fe del Laboratorlo

Di.ssa (‘?r' tin ,Bﬁtchini

{*} = Le prove cosi contrassegnate a fianceo del risultato, non sono Accreditale da Accredia

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto a prova.
IF rapporto di prova non pud essere riprodotto parzicimente, salvo approvazione scritta del laboraforio di prova.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sotfoposti a normativa specifica.
Pagina 2 di 2

Servizio Laboratorlo Sanité Pubblica - U.C. Medica - Dipartimento Prevenzione Medica
via del Toscani, 1- 46100 Maniova - Edificio 9 - Tel. 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-mail lak.medico@asimn.it

ASL Mantova - Sede legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel, 0374 3341 - www.asimn,it - CF/PI 01838560207



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

L ] " Prof, Giuseppe Nardi " ol
ombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 werws

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 3’“&? e e m——
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Htatfecsgrcion reermts

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mall labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina 1/6
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78111
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIOQ DI MANTOVA
c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA
_ Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 1211/2015 14:42

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C} 19
Temperatura aria (°C}) 12
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI CHIMICA

data inizio prova 20/10/2015
data termine prova 27/10/2015
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BLA 022)
Risultato (uS/cm a 20°C) 340 Valore di parametro 2500 pSicm a 20°C
Incertezza estesa (uSfcm a 20°C) +15
Ammonio
(Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (mg/L) . <0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidita
{Rapporti ISTESAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)
Risultato (NTU) 0,15 Valore di parametro: acceitabile per |
consumatorl e senza variazioni anomale
Incertezza estesa (NTU) + 0,05
Nitrito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)
Risultato (mg/L) <0,01 Valore di paramstro 0,50 mgil
Nitrato _
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risuitato (mg/L) <5 Valore di parametro 50 mg/L
Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia .
Tel. 030.38381 - waww.aslbrescia it - inferma@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimlco Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

L bad " Prof. Giuseppe Nardi " -
ombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 8001:2008 uewics

Memibro degi Accortl gi Mutuo Ricoiscimente

ASL Brescia l CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 AW i
\ Direttore: Dr. Fabrizio Speziani e

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina2/6

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78111
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il  20/10/2015
Provenienza COMUNE D1 SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldl Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA :
Prelevatc da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potahilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 12/11/2015 14:42

DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C) 19

Temperatura arfa (°C) 12
| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Clorito
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) (prova non accreditata da
ACCREDIA)

Risultato (pg/L) 303 Valore di parametro 700 pgiL

Fluoruro
{Rapperti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) '
Risultate (mg/L) 0,11 Valore di parametro 1,50 mg/L

Incertezza estesa (mg/L) + 0,02

Cloruro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met IS5 CBB 037)
Risultato {mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 155 CBB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di parametro 250 mgiL.

Ossidabilita
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.97 Met 1SS BEB 027) (prova nen accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mgfl. 02) 1,2 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Mst MA Ch 24 Rev.,00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 18 Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato {ug/L) <20 Valore di parametro 200 pg/L

Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia o
Tel. 030.38381 - vww.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita 1VA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

: * Prof. Gluseppe Nardi "
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 8001:2008 uswis

CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 BRI w g e ¢ Mo Bonssmanis

ASL j .. .. ooy oF 10 IAE
Brescia Direttore: Dr. Fabrizio Speziani ity Sbestog el

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina3/6

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78111
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA '
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 1211172015 14:42

" DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 12
I parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Manganese
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (ug/L) <5 Valore di parametro 50 ug/L

Cromo
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035) :
Risultato (ug/l) <5 Valore di parametro 50 ug/l.

Cr (V1)
{Met MA Ch 08 Rev.05)
Risultato {ugf/L) <5

Arsenico
(Rapporti ISTISAN 2007131 pag.213 Met ISS DAA 003)
Risultato (ug/L) 2 Valore di parametro 10 pg/L

Piombo
{Rapporli ISTISAN 2007/31 pag.285 Mat ISS DAA 012)
Risultato (ug/L) <1 Valore di parametro 10 pgiL

Rame
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risuftato (mg/L) ) <0,1 Valore di parametro 1,0 mg/L

Cadmio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Mel 1SS DBA 035)
Risultato {pg/L) <0,5 Valore di parameltro 5,0 pg/l

Continua ...

ASL Brascia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia . . "
Te!. 030.38381 - awvraslbrescla it - Informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Regione LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
Lom bardia " Prof. Giuseppe Nardi " =
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 ii':ﬂiiﬁ;mmmmm S
ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 K it
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani - Hitus) Rocigiion Aprecerents
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838468 e-mail labsan@asibrescia.it
RAPPORTODIPROVA Paginad/6
Campione di . ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78111
Prelievo in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
cf/o Municipio, T 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA
Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA

Richiedente A.S.L. DIMANTOVA
Prelevalo da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di camplonamento non & accreditata)
Data referto 12/111/2015 14:42

DETERMINAZIONI CHIMICO- FlSlCHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

Temperatura acqua (°C)
Temperatura aria (°C) 1 2
1 parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Alluminio
{Rapport ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato {(pg/L) <20 Valore di parametro 200 pg/i

Boro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (mg/L}) <0,1 Valore di parametro 1,0 mg/L

Sodio :
- (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (pg/L) 10 Valore di parametro 200 mgiL

Incertezza estesa (ug/l) 1

Vanadio
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035) _
Risultato (pg/L) <5 Valore di parametro 140 ugiL

Nichel
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (ug/L) <2 - Valore di parametro 20 pg/lL

Antimonio .
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.225 Met ISS DAA 002)
Risultato (pg/L) <1,0 Valore di parametro 5,0 pg/iL

Selenio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag,297 Mel ISS DAA 016)
Risultato (ug/L) <1 Valore di parametro 10 ugfl

Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia i
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.it - informa@asibresdia.it Rapporto di prova a finma dlgitale del Chimico Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO DI SANITA® PUBBLICA

L " Prof. Gluseppe Nardi " LENTE (1A
ombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UN] EN ISO 9001:2008 vareosr

Membro degi Aacordi di Mutuo Riconescmente

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N 2803671275 o
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani Mool e om Apreianinss

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia -
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina5/6

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78111
Prelieva in data 19/10/2015 Ricevuto il  20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

cfo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 } FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOCTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione = Serbatofo / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non é accreditata)
Data referto 12111/2015 14:42

DETERMINAZIONI CHIMICO- FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperalura acqua (°C)

Temperatura aria (°C) 1 2

| parametri rilevati sono a cura del prelevatore

Mercurio
{Rapperti ISTISAN 2007/31 pag.273 Me! ISS DAB 013) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato {ug/L) <0,2 Valore di parametro 1,0 pg/L
Benzene-
(Rapporii ISTISAN 2007/31 pag.187 Met ISS CAD 004) {prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (ug/L) <Q,1 Valore di parametro 1,0 ug/L

1,2 Dicloroetano
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.164 Met ISS CAA 036)

Risuftato (pg/L) <0,3 Valore di parametro 3,0 pg/L
Trialometani
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met 1SS CAA 038)

Totale (ug/L) <3 Valore di parametro 30 pg/L

Tetracloroetilene e Tricloroetilene
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met ISS CAA 036)
Totale (pg/L) <1 Valore di parametro 10 pg/L

Cloruro di vinile
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.164 Met 1SS CAA 036) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (ug/L) <0,1 Valore di parametro 0,5 ug/L

Benzo(a)pirene
{Met MA Ch 26 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (ugfL) <0,01 Valore di parametro 0,010 g/l

Continua ...

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescia.lt - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott, Linda Mellini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Regione LABORATORIO D SANITA' PUBBLICA

ardi " Prof. Gluseppe Nardi " T e
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA" UNI EN 1SO 9001:2008 wescer

Marrdioo degi Accordi df Mutua RiZonescimento

ASL Brescia CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ?M‘FH::;W e
Direttore: Dr. Fabrizio Speziani it focnintin Aperienis

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina6/6
Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/78111
Prelieve in data 19/10/2015 Ricevuto il 20/10/2015
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
* ¢fo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( RE020057XU0004 ) FONTANA
Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.S.L. DI MANTOVA
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 12112015 14:42

DETERMINAZICNI CHIMICO- FfSiCHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE
Temperatura acqua (°C)

Temperatura aria (°C}) 1 2

] parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ldrocarburi policiclict aromatici
(Mot MA Ch 26 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risuttato (pg/l.) <0,05 Valore di parametre 0,10 pa/l. -
Cianuro
{Met MA Ch 27 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA) :

Risultata (pg/L) <5 Valore di parametro 50 pg/L
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n. 31 - D,L. 02/02/02 n, 27
Non eggsetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilitd del 5%

I prosents rapporta figuarda soio d camplenl Il Respensabila di Settore
sottoposti a prova e non a riprodatic ; N
parzialmants ma solo ok sus foama completa, Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ASL Brescia - Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.aslbrescla.it - informa@aslbrescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Melini

Codice Fiscale e Partita [VA: 03436310175
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Diparlimento Prevenzione Medica m&&
%//—:-‘\\:;\: e 1076
U.0.D. Laboratorio di Sanlta Pubblica ’/,’,’Fﬁ\ e
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Descrizione: Acquedotto MN - verifica - fitosanitari . Spetiabille:
ASL della provincia di Mantova - SIAN
Via Trento, 6
Data Prelievo: 19-oft-15 46100 Mantova (MN)

Data Ariivo Camp.: 22-oit-15 Data Inizio Prova: 27-oft-15

Data Rapp. Prova:  30-oi-15 Datd Fine Prova: 28-ott-15

Tipo Analisi; Accuedotto MN - verifica - fitosanitari

Rif. Legge/Autcoriz.:  D.Lgs. N. 31/2001

Luogo Preflevo: RE020057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Loc. Vilanova De Bellis - SAN GIORGIO DI

Prelevatore: T.d.P. ASL della provincia di Mantova
Prova Risuitato Incertezza  Lim.Max. U.M Metodo
Desetil-terbutilazing < 0,05 i 0.10  wug/! Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
ISS.CAC.015 ‘
Terbutllazina < 0,05 !/ _ 0,10  ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
1S8.CAC.015
Alaclor < 0,05 I/ 0,10  ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
' 185.CAC.015
Acetoclor < 0,05 !/ 010 ugh . Rapporil ISTISAN 2007/31 Met
, 1SS.CAC.015
S-metolachlor < 0,05 1/ 0,10 ug/l Rapport ISTISAN 2007/31 Met
: 18S.CAC.015
Metamiltron < 0,05 /! 0,10  wug/l Rapportt 1STISAN 2007/31 Met
1S5.CAC.0N5
Metaldelde < 0,05 /! 010 ug/l Rapportl ISTISAN 2007/31 Met
138.CAC.015
Dimetomaorf ' < 0,05 !/ 0.10  ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
138.CAC.0T5
Bromacll ' < 0,05 /! 01  ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
_ I8S.CAC.015
Chlorfenvinphos <0,05 /! 01 ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
: 1SS.CAC.015
Atrazina - <0,05 I 0.1 ug/l Rapportl ISTISAN 2007/31 Met
188.CAC.015 ‘
Desstil-atrazing < 0,05 /! 0.1 ug/t Rapport! ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Il presente Rapporta di Prova riguarda sole il camplone sottoposto a prova e non deve essere riprodotto pardalimente, senza
lapprovazione scritta del Laboratorio
Lincertezza di misura estesa U & epressa con un fattore di copertura k=2 e con un livetto di fiducta ol 95%.
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di prova n®:

Prova Risultalo Incertezza Lim.Max. UM Metodo

Aldiin < 0,05 !/ 0.1 ug/] Rapponi ISTISAN 2007/3t Met
IS3.CAC.015

Flufenacet < 0,05 /! 0.1 ugfl Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Metribuzin < 0,05 I/ 0,1 ug/[ Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
ISS.CAC.015

Prochloraz < (0,05 // 0,1 ug/l Rapportl ISTISAN 2007/31 Met

‘ ISS.CAC.015

Pyrazon < 0,05 I 0.1 ug/l © Rapportl ISTISAN 2007/31 Met
IS5.CAC.015

Simazina < 0,05 1 0.1 ug/! Rapport! ISTISAN 2007/31 Met

_ iSS.CAC.015 :

Trifiuralin < 0,05 // 0.1 ug/l " Rapporfi ISTISAN 2007/31 Met
I35.CAC.015

Molinate < 0,05 // 0.10 ug/l Rappori ISTISAN 2007/31 Met
IS5.CAC.015

2,6 Diclorobenzoammide <0,05 /- 01 ug/l Rapporfi ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Antiparassitari - Totale < 0,50 1 050 ugh Rapport! ISTISAN 2007/31 Met
155.CAC.015 )

Giudlzio: conforme al D.Lgs. N. 31/2001.

Il Dirigente Sezione Tossicologia Il Responsabile
U,0.D. Laboratornio di Sanitd Pubblica
Dott. Adrano isernia Dr.ssa Cristina Somenzi

Rapporto di Prova emesso con firma digltale dalla Dott.ssa Cristing Sornenal,

Il presente Rapporto di Prova figuarda sclo Il campione softoposte a prova e non deve essere riprodotte parzialments, senza
l'approvazione scritta del Laboratorlo
Lincertezza di misura estesa U € epressa con un fattore di copentura k=2 e con un livello di fiducia al 95%.
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