Sistfema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Val Padana

Dipartimento Prevenzione Medico

Sede Teritoriale di Mantova

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Mantova, 22 novembre 2016

Protocollo

Spett.le Sig. Sindaco
0o k¥ 4o { 6 Comune di SAN GIORGIO

P.zza Della Repubblica 8
46030 San Giorgio di Mn - MN

Spett TEA
VIA TALIERCIO, 3
46100 MANTOVA

Oggetto: Trasmissione certificati potabilita ( prelievo del 17 - 10 -2016)

Si trasmette copia dei Certificati di Analisi di acqua sotterranea destinati ad uso potabile
relativi ai rapporti di prova n . 1600375 — 001 effettuato/i in data 21-10- 2016 n.POT /93705
effettuatofi in data 03 - 11 - 2016 e n. 201600895-002 effettuatofi in data 27 -10 - 20186.
Utente: Acquedotto Comunale.

Puntofi di prelievo : Fontane
Indirizzo :Via Garibaldi, Loc . Villanova de Bellis

Da esso si evince che, secondo il D.L. n° 31/2001 e relativa deroga ed aggiornamento,

ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO : Acqua POTABILE relativamente ai parametri
ricercati.

Distinti saluti

Servizio lgiene Alimenti e Nutrizione
Settore Acque Potabili
Il Dirigente Medico SIAN
Dott. sa_nﬂfg,e’éci

/'/

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.L. 02481970206
sede Temitoriale di Mantova: Via del Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 03746 334952 - sian.mantova@asimn.it




sistema Soclo Sanltario

Regione
Lombardia

ATS Val Padand

LAB N® 1128

Mambro degll Accordi dl Mutuo
Riconoscimenta EA, 1AF & [LAC

L. WY € \w\\B

Cliente / Committente:

‘Rapporto di provd n®: 1600375001 i
S MRS TV TS Al Ao SERVIZIO IGIENE ALIMENT! NUTRIZIONE

MANTOVA
Via Dei Toscani, 1
46100 MANTOVA (MN)
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano - sala H
bescrizione Camp.: VERIFICA
Rif. Acceftazione: 1400375 Verbale: Mod LSP 09.01
Richlesta: controllo programmato Data Prellevo: 17-ott-16
" Produifore: San Giorgio di Mantova - MN Ora Prelievo: 09:30
Luogo Prefievo: REQ20057XU0004 - FONTANA - Via Garibaldi - Data AcceHazione:  17-oft-16
Loc. Villanova De Bellis
Prelevatore! Tecnico della prevenzione SIAN bata Intzio Prova! 17-oti-16
Rif.Legge/Autoriz.: D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e succeassive Data Fine Prova: 20-ot-16
modifiche
Mod.Compionam.: 1. O.SIAN 13 pato Emissione * ~ 21-0tf-16
Rapporio di Prove: '
Temperatura estema 13°C
Temperatura acqua 18.5°C
Temperatura di acceftazione 7°C
Profonditd pozze
Caratteri organolettici Soddisfacenti
Punio prelieve fontana
Risuliatt delle Prove
Prova o Risuliato U.M ~ Incerfezza Metodo Limiti
Confa dl microrganismivitali - 1. - 0 URCimla22°C T UNIENISQ6222:2001 - '
Conta di micrbrgonfsmi vitali 12  UFC/mia 36°C UNI EN IS0 6222:2001
Conta di Batteri coliformi 1. . UFC/I00mMI © UNIENI809308- .~ o/lo0oml -
R P R PET . R T Lo1:2014 L e
Confa di Escherichia coli <1 UFC/100ml UNIEN ISO 9308-  0/100m
1:2014
Conta di Enferococéh intestinoli 1 <1 LUFC/100ml - UNIEN1SO7899- - 0/100mi '
Conta degli $tafilocccchi <1 (*) UFC/ 250 ml Rapporti ISTISAN 07250 ml
patogeni 2007/05 pag 188 Met
1SS A O18A
(¥ = Le prove cosl conirassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia
Il presente rapporio di prova s riterlsce solo al campione sottoposto a prova.
Il rapporto ¢i prova nen pud essere riprodoito parZalmerte, salvo approvazione scritic del laboratorio di prove.
| campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
s Pagina 1 di2

servizio Laboraforio Sanité Pub
via del Toscani, 1- 46100 Mantova - Edificio 9 —Tel. 0374 334918/2} - Fax 0376 334

ATS Val Padand- Sede Legal
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sistema Socio Sanitarlo

Regione
¢ Lombardid
ATS Val Padana LAB H° 1128
’ Membro degl Accordl di Mutuo
Rlcgnpsclmento EA, IAF & JLAC
Segue rapporto di prova n® ... 1600375-001 |
Prova Risultato UM Incertezza Metodo Limifi
Conta di Pseudomonas <1 UFC/ 250 mi UNEEN SO 0/250 mi
aeruginosa 16266,2008
Ricerco diSalmonalia spp - & .. Assente. O assbress “Rappoi ISTISAN. -
I e AR T ol U 2007/05 pagl0S Met ' _
Conta di Nematodi <1 (*) unité/l ] ISTISAN 86/20
metedo

concentrazione su filtro

Il campionamenio non & oggetlo di cccreditamenio

| Laboratorio

Il Responsabjle

{*] = Le prove cos conirassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

i presente rapporio di prova si rferisce solo al campione solloposto a prova,
Irapporto di prova non pud essere riprodotio parzicimente, salvo approvazone scritta del laboratorio di prova,
| camploni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottopost! o normativa specifica.
Pagina2di 2

Servizio Laboratorlo Sanita Pubblica - U.O. Medica - Diparfimento Prevenzione Medica
via dei Toscani, 1- 46100 Manfova - Edificio 9 - Tel, 0376 334918/21 - Fax 0376 334919 - e-maiil lab.medico@asimn.il
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DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

sistema Socio Sanitarle
o LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA W_AWEM%BEHQLQ, ’
Reg lone " Prof. Giuseppe Nardi "
Lombardid SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN 1SO 9001:2008 B NIGE) et ot GRS
- ) CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5 ?ﬁ‘iﬁ,mm@ '
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Hsl Rt dgrins

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina1/5

Campione di
Prellevo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedente
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campicnato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/93705/16
Ricevuto il 18/10/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
17/10/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Glorgio DI Mantova
( RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotte Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
03/11/2016 09:03

ANALISI CHIMICA
data inizio prova 18/10/16
data termine prova 27/10/16
Conducibilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)
Risultato (uSfcm a 20°C) 341 Valore di parametro 2500 pS/cm a 20°C

Incertezza estesa (1Sfcm a 20°C)

Ammonio

£15

{Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L)

Torbidita

<0,05 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met 1SS BLA 030)

Risultato (NTU)

Nitrito

Valore di parametro: accettabile per |

<0,05
consumatori e senza variazioni anomale

(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1S5 CBB 037)

Risultato (mgiL)

Nitrato

<0,01 Valore di parametro 0,50 mg/L

(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L)

Clorito

<5 Valore di parametro 50 mg/L

(Rapport! ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037) {prova non accreditata da

ACCREDIA)
Risultato (pg/L)

389 Valore di parametro 700 pg/L

Continua ...

ATS di Brescla- Sede legale: Viate Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - vavw.ats-brescla.it - informa@ats-bresgia.lt
Codice Fiscale e Parlita IVA: 03776430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellin



sisterna Soclo Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA -
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA &%&EDIA 75

Regione " Prof. Giuseppe Nardi
Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN [SO 9001:2008 wowoss
) CERTIFICATC DA RINA N° 28036/12/S ?«:’e f:; et
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis MasRemimion desnts

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838846 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTOD!PROVA Pagina2/5

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/93705/16
Prelievo in data 17/10/2016 Ricevuto il  18/10/2016
Provenienza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 03/11/2016 09:03

Fluoruro
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037}
Risultato {(mg/L) 0,12 Valore di parametro 1,50 mg/L

Incertezza estesa {mg/L) + 0,03

Cloruro
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Met 1SS CBB 037)
Risultato (mg/L) 5 Valore di parametro 250 mg/L

Solfato
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.115 Mat ISS CEB 037)
Risultato (mg/L) <5 Valore di paramstro 250 mg/L.

Ossidabilita
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (mg/L O2) 1,2 Valore di parametro 5,0 mg/L 02

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (°F) 20 valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTESAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (pg/L) <20 Valore di parametro 200 pg/L

Manganese
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)
Risultato (pgfl) <5 Valore di parametre 50 pg/L

Cromo
{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato (pg/L) <5 Valore di parametro 50 pg/L

Continua ...

ATS di Brescia- Seds legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia . . .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescla.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini

Codice Fiscale o Partita [VA: 03775430880



Sistema Socio Sanifario

Regione

ATS Brescia

Lombardidg

DIPARTIMENTQ DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA Qﬁ&gﬂﬁ :&
" Prof. Giuseppe Nardl "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN I1SC 9001:2008 LT s e
CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S ?Efe?;mw;m
Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Ml oo Aoreements
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorlo@ats-brescia.it

RAPPORTO DI PROVA Pagina3/5

Campione di
Prelievo in data
Provenienza

Prelevato presso

Richiedents
Prelevato da
Proveniente da
Distribuita da

Rete di distribuzione
Campionato da
Proc.campionamento
Data referto

Nr. POT/93705/16
Ricevuto il 18/10/2016

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
17/10/2016

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

clo Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
{ RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
A.T.S. VAL PADANA sede Mantova

ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE

Sorgente/Pozzo

Acquedotto Comunale

Serbatoio / Potabilizzatore

SIAN Mantova

A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
03/111/2016 09:03

Cr (V)
{Met MA Ch 08 Rev.05)
Risuitato (pg/L)

Arsenico

<5

{Rapport] ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)

Risuttato (ug/L)

Piomho

3 Valore di parametro 10 ygiL

{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.285 Met 1SS DAA 012)

Risultato (ug/L})

Rame

< Valore di parametro 10 pg/lL

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)

Risultato (mg/L)

Cadmio

<0,1 Valore di parametro 1,0 mgiL

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (ug/L)

Alluminio

<0,5 Valore di parametro 5,0 ug/L

(Rapporll ISTISAN 2007/31 pag.322 Met 1SS DBA 035)

Risultato (ug/L)

Boro

<20 Valore di parametro 200 pg/l

(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (mg/L)

Sodio

<0,1 Valore di parametro 1,0 mg/L

{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risuitato (ug/L)

10 Valore di parametro 200 mgiL

Incertozza estosa (ug/l.) 1

Continua ...

ATS di Brescla- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini



sistemna Soclo Santario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA QK%Q&E“QLA :&

R ed ione " Prof. Giuseppe Nardi "

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 vewwssr
) CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/S8 ?ML:E:; ww]'w
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis oA

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Pagina4/5

Campione di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/93705/16
Prelievo in data 17/10/2016 Ricevuto il 18M0/2016
Provenifenza COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

c/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso ( REQ20057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore

Campionato da SIAN Mantova
Proc.campionamento A cura del prelevatore (La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 03/11/2016 09:03

Vanadio
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato {(ug/l.) <5 Valore di parametro 140 pg/L

Nichel
{Rapport ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)
Risultato {pg/L) <2 Valore di parametro 20 pgil

Antimonio
(Rapperti ISTISAN 2007/31 pag.225 Met 1SS DAA 002)
Risultato (ug/L) <1,0 Valore di parametro 5,0 pgiL.

Selenio
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.297 Met ISS DAA 016)
Risultato (ug/L) <1 Valore di parametro 10 pg/L

Mercurio
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.273 Met [SS DAB 013) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (pg/L) <0,2 Valore di parametro 1,0 pg/l.

Benzene
(Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.187 Met 1SS CAD 004) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (ug/L) <0,1 Valore di parametro 1,0 pg/l.

1,2 Dicloroetano
(Rapport! ISTISAN 2007/31 pag.164 Met 1SS CAA 036)
Risultato (ug/L) <0,3 Valore di parametro 3,0 pg/l.

Trialometani
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.164 Met ISS CAA 036)
Totale (ug/L) <3 Valore di parametro 30 pg/t.

Condinua ...

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia o .
Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brascla.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimice Dott. Linda MeHini

Caodics Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Sistema Socio Sanitario DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA =
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA ACCREDIA &

Reg ione " Prof. Giuseppe Nardi "

AENTE AL DEACCH GITAMINTG

Lombardia SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN SO 9001:2008 wewser
) CERTIFICATC DA RINA N° 28036/12/S ?T*%‘;W e l
ATS Brescia Direttore: Dott.ssa Daria Barberis Ml Rocsrtin Apeinines

Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

RAPPORTODIPROVA Paginab/56

Campicne di ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Nr. POT/93705/16
Prelievo in data 17/10/2016 Ricevuto il  18/10/2016
Provenienza COMUNE D! SAN GIORGIO DI MANTOVA

¢/o Municipio, 1 46030 San Giorgio Di Mantova
Prelevato presso { RE020057XU0004 ) FONTANA

Via Garibaldi Loc. Villanova De Bellis 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Richiedente A.T.S. VAL PADANA sede Mantova
Prelevato da ACQUEDOTTO COMUNALE O CONSORTILE
Proveniente da Sorgente/Pozzo
Distribuita da Acquedotto Comunale
Rete di distribuzione Serbatoio / Potabilizzatore
Campionato da SIAN Mantova

Proc.campionamento A cura del prelevatore {La fase di campionamento non & accreditata)
Data referto 03/11/2016 09:03

Tetracloroetilene e Tricloroetilene
{Rapportl ISTISAN 2007/31 pag.164 Met 158 CAA 036)
Totale (ug/L) <1 Valore di parametro 10 pgiL

Cloruro di vinile
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met ISS CAA 0386) (prova non accreditata da
ACCREDIA)
Risultato (pg/L) <0,1 Valore di parametro 0,5 pgiL

Benzo(a)pirene
(Met MA Ch 26 Rev.00) {prova non accreditata da ACCREDIA)
Risultato (ug/L) <0,01 Valore di parametro 0,010 pg/L

Idrocarburi policiclicl aromatici
{Met MA Ch 26 Rev.C0) (prova non accreditata da ACCREDIA)}

Risultato (ug/L) <0,05 Valore di parametro 0,10 pgil.
Cianuro
(Met MA Ch 27 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (pg/l.) <5 Vafore di parametro 50 pgiL
INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI Conforme ai valori di parametro

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Nen oggetto di accreditamento AGCREDIA

NOTA: L’incertezza estesa viene calcofata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livelio di probabiilfa del 95%

1l presente rapporto riguarda sclo | campioni 1l Responsabile di Setlore
sottopost a prova & non pud essera fiprodotio
Paramanta I S0l neha sua forma completa, Fine del Rapporto di Prova Dr. Alessandra Marino

ATS di Brescia- Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia X
Tel. 030.38381 - www.ats-brescla.it - informa@ats-brescia.it Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Melkini
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980




Sede Teritoriale di Cremona

Sistemad Socio Sanitario

gione
Lombardia

ATS Val Padana
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ACCREDIA
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O =
Diparimento dl Provenzlone Medica Z, //'/’_\\‘ & LAB N° 1076
Laboratorio di Sanitd Pubblica ARt
Rapporto dii 201600895-002
prova ne:

Desciizione: Acquedotto MN - verifica - fitosanitari Spettabile: .
ATS della Val Padana - Sede Territoriale di
Mantova - SIAN .

Data Prelievo: 18-oft-16 Via dei Toscani n. 1

Data Arrivo Camp.: 20-oft-16
Data Rapp. Prova:  27-oft-16
Tipo Anaillsi; Acquedotto MN - verifica - fitosanitar

Gl

Data Inizlo Provas

24-oft-16

Data Fine Prova:  26-ott-16

Rif.Legge/Autoriz:  D.Lgs. N. 31/2001

46100 MANTOVA (MN)

Dy

2’&”%5{?&% 0¥ Relrs ST
Luogo Prelievo: RE020057XU000%\9 FONTANA - Via Bﬁﬁé’ Loc. Catfiond - SAN GIORGIO DI MANTOVA

Prelevatore: T.d.P. ATS Val Padana
Prova Risultato Incertezza  Lim.Max. UM Metodo
Desetil-terbutilazina <0,05 1 010 ugh Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
: 13S.CAC.015 _

Terbutilazing <0,05 /! 0,10  ug/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met
135.CAC.015

Alaclor < 0,056 I/ 0,0 ug/ Rapport ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.D15

Acetoclor < 0,05 /! 0,0  ug/ Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
138.CAC.015

S-metolachler < 0,05 I 0,10 ug/l Rappori ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Metarnitron <0,05 /! 0,10 ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Metaldelde < 0,05 I/ 010 ug/l Rapport ISTISAN 2007/31 Met
155.CAC.015

Dimetomorf < 0,05 ! 0,10  ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
183.CAC.015

Bromacll < 0,08 / 0,50 ug/l Rapport ISTISAN 2007/31 Met
I83.CAC.015

Chlorfenvinphos <0,05 /! 0,10  ug/l Rapportt ISTISAN 2007/31 Met
153.CAC.015

Afrazina < 0,05 1 0,10 ug/l Rapportit ISTISAN 2007/31 Met
183.CAC.015

Desetil-atrazina < 0,05 / 0,10 ug/l Rapportt ISTISAN 2007/31 Met
[55.CAC.015

Il presente Rapporio dl Prova riguarda solo il camplone sottoposto a prova e nen deve essere riprodotfo pardclmente, senza

l'approvozons sciitta del Laboratorlo

Llncertezza dl misura estesa U & epressa con un fattore di copertura k=2 e con un livello di fiducia al 95%.

Modulo MP 2.9.8.6 - Rev. 04
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Sistema Socto Sanitario
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Dipartimento di Prevenzione Medica g NN
Laberatoria di Senita Pubblica Halulet
Segue Rapporio .
dl prova ne: 201600895-002

Prova Risultato Incerfezza  Lim.Max. UM Metodo

Aldrn < 0,05 1 0,10 ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Flufenacet < 0,05 !/ 0,10 ug/l Rapport] ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Metribuzin < 0,05 I 0,10 ug/l Rappert ISTISAN 2007/31 Mgt
1S5.CAC.015

Prochloraz < 0,05 174 0,10  ug/ Rapportl ISTISAN 2007/31 Met
138.CAC.015

Pyrazon < 0,05 i 0,10  ug/l Rappor ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Simazina < 0,05 ! 010 ug/l Rapportt ISTISAN 2007/31 Met
ISS.CAC.015

Trifturalin < 0,05 I 010  ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

Molinate <0,05 /f 010  ug/t Rapport! ISTISAN 2007/31 Met
185.CAC.015

2.6 Diclorobenzoammide < 0,05 /! 0,10  wug/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met
188.CAC.015

Antiparassitarl - Totale < 0,50 1 050 ug/ Rapportl ISTISAN 2007/31 Met
138.CAC.015

Gludizlo: conforme al D.Lgs. N. 31/2001,

Il Difigente Sezione Tossicologia {l Responsabile

U.0.D. Laboratorlo di Sanitd Pubblica

Dott. Adriano Isernia Dr.ssa Crstina Somenzi

Rapporto di Prova emesso con firma digitale dalla Dott.ssa Cristina Somenazi,

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo || campions sotfoposto a prova e non deve essere riprodofto pardalmente, senza
Fapprovazione sciitta del Laboratorio
Lincertezea di misura estesa U & epressa con un fattore ol copertura k=2 & con un livello di fiducia al 95%.

“Modulo MP 2,9.8.6 - Rev. 04 Pagina 2\2

Via 8. Maria In Betlemn, 1 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497893 - Fox 0372 497899 - labsan@aslcrernond. it




